
 

 

  

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“  

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, 
kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį. 

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Paslaugos – Elektrinės E-2 6kV skirstyklos įrenginių, relinės apsaugos, automatikos ir signalizacijos 
įtaisų eksploatavimas bei operatyviniai perjungimai. 

1.5. TP – transformatorinė pastotė 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Paslaugos turi apimti: 

1) Operatyvinius perjungimus; 

2) Signalų ir matavimų perdavimą iš E-2 6 kV skirstyklos įrenginių į VE-2 TP; 

3) Elektros įrenginių su jungtuvais techninę priežiūrą; 

4) Elektros įrenginių su skyrikliais techninę priežiūrą. 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis Sutarties galiojimo 
laikotarpiu 

min. max. 

1 Operatyviniai perjungimai val. 1 30 

2 
Signalų perdavimas iš E-2 6 kV skirstyklos 

įrenginių į VE-2 TP 
mėn. 1 36 

3 
Elektros įrenginių su jungtuvais techninė 

priežiūra 
mėn. 1 36 

4 
Elektros įrenginių su skyrikliais techninė 

priežiūra 
mėn. 1 36 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

Elektrinės g. 2, Vilnius 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Pirkimo objekto aprašymas 

5.2.1. Šiuo pirkimu yra perkama: 

5.2.1.1. UAB „Vilniaus energija“ priklausančios elektrinės E-2 6kV skirstyklos šynų sekcijos Š1B-6 narvelių L-
170, L-SP10-1, L-SP38-1, L-SP4, ĮT-Š1B, šynų sekcijos Š4-6 narvelio  L-SP51; šynų sekcijos Š3-6 narvelio 
L-SP10-2 ir šynų sekcijos ŠGR-6 narvelių GR-4, GR-1, ŠGR-6ž eksploatavimo ir operatyvinių perjungimų 
paslaugos. Iš šių narvelių elektros energija yra tiekiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ vartotojams. 

5.2.1.2. Signalų ir matavimų perdavimas iš UAB „Vilniaus energija“ priklausančios elektrinės E-2 6 kV 
skirstyklos įrenginių į AB ESO priklausančią VE-2 TP. 

5.2.1.3. Techninės specifikacijos 3 dalies lentelės 3 ir 4 punktuose nurodytos paslaugos. 

5.2.1.4. Paslaugos reikalingos, kad užtikrinti elektros energijos tiekimą AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
vartotojams. 

5.2.  Reikalavimai Paslaugų teikimui 

5.2.1.Paslaugų teikėjas privalės gauti UAB „Vilniaus energija“ sutikimą teikti Paslaugas jai priklausančiose 
įrenginiuose. 

5.2.2. Operatyviniai perjungimai turi būti atliekami vadovaujantis LR Ūkio ministro 2002-06-19 įsakymu Nr. 214 
patvirtintais „Dispečerinio valdymo nuostatais‘ bei UAB „Vilniaus energija“ operatyvinių perjungimų vykdymo 
instrukcija. 

 

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai 

5.3.1. Paslaugų teikimo  laikotarpis – 3 (trys) metai. 

5.3.2. Paslaugos, nurodytos šios Techninės specifikacijos 3 dalies  lentelės 1 pozicijoje (Operatyviniai 

perjungimai), bus užsakomos tik  pagal poreikį, pateikiant atskirus užsakymus. Šios paslaugos turės būti 
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suteiktos pagal perjungimo paraiškoje nurodytą laiką.  Už operatyvinių perjungimų paslaugas Paslaugų teikėjui 

bus mokama už faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį.  

5.3.3. Paslaugos nurodytos 3 dalies lentelės 2, 3, 4 pozicijose privalės būti teikiamos nepertraukiamai. Už 

šias suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjui bus mokama vieną kartą per mėnesį. 

 

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija 

Atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas. 

6. PRIEDAI 

1.Priedas Nr.1. Atsakomybės ribos duomenų perdavimo ir ryšio įrangoje, 1 lapas;  

2.Priedas Nr.2. Signalų ir matavimų sąrašas perduodamų iš E-2 6 kV skirstyklos įrenginių į VE-2 TP, 1 lapas; 

3. Priedas Nr.3. Atsakomybės ribos tarp UAB „Vilniaus energija“ ir AB ESO, 6 lapai.  


