
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA1 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, 
kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį. 

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Įranga – Dujų apskaitos telemetrijos įranga, skirta duomenų, sukauptų dujų apskaitos prietaisuose, 
perdavimui  GSM/GPRS tinklu į Pirkėjo informacines sistemas. Pagrindinės įrangos dalys - valdiklis, 
GSM/GPRS  modemas, Ex barjerai bei maitinimo šaltiniai. 

1.5. Paslaugos – Įrangos remonto paslaugos. 

1.6. Atstatomasis remontas -  Įrangos remontas, kai įrenginio pilnam funkcionalumo atstatymui pakanka 
pakeisti jo sugedusius elektronikos komponentus.  

1.7. Remonto kaina  -  į remonto kainą turi būti įtraukti darbai, sunaudotos medžiagos, transportavimo 
išlaidos bei kitos, su remontu susijusios išlaidos.     

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Dujų apskaitos telemetrijos įrangos  remonto paslaugos  - Telemetrijos įrangos jos įrengimo vietoje remontas.  

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

 Telemetrijos įrangos jos įrengimo vietoje remontas.  

Eil. 
Nr. Paslauga Suremontuotos/pakeistos įrangos pavadinimas: 

Preliminarus perkamas 
kiekis2, vnt. 

1. 

Dujų apskaitos telemetrijos gedimo šalinimo (įrangos 
įrengimo vietoje) darbai (neįvertinat suremontuotos/pakeistos 
įrangos remonto kaštų) 15 

2. Ex barjero INT–S3 tipo (ar analogiško) remontas  2 

3. Modemo/valdiklio Ik-201 ir IK-301 tipų remontas 2 

4. Maitinimo bloko DRC-40A tipo (ar analogiško) remontas 2 

5. Maitinimo bloko ZIM-12/80 tipo (ar analogiško) remontas 2 

6. Antenos 7dbi (pritaikytos IK-201, IK- 301) remontas 2 

7. Modemo/valdiklio Unilog 300 GPRS remontas 2 

8. Modemo/valdiklio Unilog ISC 230/GSM remontas 2 

9. Valdiklio DKK-64 tipo remontas:  

9.1. -Atstatomasis valdiklio remontas 10 

10.  Valdiklis DK-6 tipo remontas:  

10.1. -Atstatomasis valdiklio remontas 2 

11. Valdiklis DK-3 tipo remontas:  

11.1. -Atstatomasis valdiklio remontas 2 

12. Valdiklis UV-8 tipo remontas:  

12.1. -Atstatomasis valdiklio remontas 2 

13. Akumuliatorių pakrovėjo MP-24 (ar analogiško) remontas:  

13.1. -Atstatomasis akumuliatorių pakrovėjo remontas 2 

13.2. -Neremontuotino pakeitimas nauju ar analogišku 2 

14. 

Modemo Siemens 35, Siemens 35i , Wavecom Fasttrack 
Supreme 20, Siera Wireless ir analogiškų, naudojamų su 
DKK-64, DK-6, DK-3, UV-8 valdikliais remontas 10 

15. Ex barjeras:  

15.1. MK35-11Ex0-LU34VDC arba analogiško remontas 5 

                                                           
1 Sudarant Sutartį, Techninėje specifikacijoje reikalavimai bus palikti tik tai Pirkimo objekto daliai, kuriai sudaroma 

sutartis. 

 



15.2. Z-system Z965 arba analogiško remontas 5 

16.  

Antenos 7dbi pritaikyta, prijungimui prie Siemens 35, 
Siemens 35i, Wavecom Fasttrack Supreme 20, Sierra 
Wireless FXT009 modemų remontas  5 

Maksimalus remontuojamos Įrangos kiekis ne daugiau kaip, vnt. 74 

 

 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

Lietuvos teritorija, dujų apskaitos telemetrijos įrengimo vietoje. 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Esamos situacijos aprašymas 

Šiuo metu Klientas eksploatuoja virš 1300 vnt. dujų apskaitos telemetrijos įrenginių. Tam, kad išlaikyti 
įrenginius veikiančius, reikalingas sugedusios Įrangos remontas. 

5.2. Pirkimo objekto aprašymas 

5.2.1. IV pirkimo objekto dalis: 

5.2.1.1. Paslaugos perkamos pagal Kliento užsakymus. Klientas užsakymą, atlikti Įrangos remonto darbus jos 
įrengimo vietoje, pateiks Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje. Užsakymas laikomas gautu 
sekančią dieną po užsakymo išsiuntimo momento.  

5.2.1.2. Paslaugų teikėjas į užsakyme nurodytą Paslaugų teikimo vietą  privalės nuvykti savo transportu ir 
lėšomis, taip pat, Paslaugų teikėjas  atsakingas už susiderinimą su Klientu dėl patekimo į Kliento 
teritoriją/patalpas, kad atlikti Įrangos remontą.  

5.2.1.3. Paslaugų teikėjas, įprastai, Įrangos remontą privalės atlikti naudodamas savo atsargines medžiagas 
bei atsargines detales, tačiau išimtinais atvejais, suderintais su Klientu, Klientas gali pateikti savo atsargines 
detales, tokiu atveju Paslaugų teikėjui yra mokama tik už suteiktas paslaugas, neįskaičiuojant atsarginių dalių 
kainos. Paslaugų teikėjas turi teisę sugedusią Įrangą, suderinęs su  Klientu, pakeisti kita analogiška veikiančia 
Įranga. Toks įrangos pakeitimas prilyginamas sugedusios Įrangos remontui. Paslaugų teikėjas yra pilnai 
atsakingas už pateiktos Įrangos suderinamumą su Kliento eksploatuojama programine įranga bei įranga, prie 
kurios anksčiau buvo jungiama sugedusi Įranga, o jei analogiškos Įrangos pajungimo jungtys nėra tinkamos 
pajungimui prie Kliento eksploatuojamos įrangos, analogiška įranga turi būti pateikiama su suderinamumą 
užtikrinančiais pajungimo laidais/jungtimis. Taip pat, Paslaugų teikėjas turi pateikti analogiškos Įrangos 
eksploatavimo instrukcijas (t.y. kaip Klientui nustatyti ar Įranga veikia, būsenų indikatorių išaiškinimą, 
konfigūracinių parametrų nustatymo instrukciją, jei reikia, programinę bei aparatinę įrangą, reikalingą 
parametruojant pateiktą analogišką Įrangą, bei kitą su Klientu suderintą informaciją). 

5.2.1.4. Paslaugų teikėjas po Įrangos remonto turi sukonfigūruoti įrangą pagal su Klientu suderintus 
parametrus, bei, jei reikia, atnaujina valdiklių programinę įrangą. 

5.2.1.5. Teikiant paslaugas, Paslaugų teikėjas yra atsakingas už savo darbuotojų darbų saugą. Darbai objekte 
turi būti vykdomi vadovaujantis aktualia „Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO 
eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“ redakcija, kuro pateikta 
internetiniame puslapyje - (http://www.eso.lt/stream/1823/tvarka.pdf). 

5.2.1.6. Suremontuotiems įrenginiams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėnesių  garantija, skaičiuojama 
nuo remonto atlikimo datos.  Paslaugų teikėjas, po Įrangos remonto turi uždėti lipduką, nurodantį remonto 
atlikimo datą, bei iki kada galioja Įrangos poremontinė garantija.  Remonto darbų priėmimo - perdavimo  
Klientui akte Paslaugų teikėjas turi nurodyti objektą, užsakymo datą, Kliento atstovą, kuris užsakė remontą, 
remonto atlikimo datą, gedimo pobūdį, kas suremontuota, naudotos Kliento ar Paslaugų teikėjo atsarginės 
detalės, atliktų darbų įkainius pagal Sutartį bei kitą su Klientu suderintą informaciją.  Remonto darbų priėmimo 
- perdavimo  Klientui aktas  forminamas lietuvių kalba. 

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 

Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai - 2 darbo dienos skaičiuojamos nuo pranešimo 
(Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu) apie trūkumus  dienos. 

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

7.1. Remonto trukmė ne ilgiau kaip 4 darbo dienos, skaičiuojamos nuo dienos, kai Klientas Sutartyje nurodytu 
elektroniniu paštu pateikė užsakymą Paslaugos teikėjui.  

 

 


