TIPINE REMONTO IR TECHNINES PRIEZIUROS DARBY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40700/580672

Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinés direktorés Dalios
Andrulionienés ir Tinkly eksploatavimo tarnybos direktoriaus Sauliaus Vai¢ekausko veikian¢io pagal
generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 16 d. jsakymo Nr. 21 ir bendrai veikianciy pagal 2017 m. lapkri€io 7 d.
generalinio direktoriaus jsakymag Nr. 768, ir

Rangovas: Zilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrove, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316, registruotos
buveinés adresas UzZtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama direktoriaus dr. Zilvino Zilinskio, veikian&io pagal
jmonés jstatus.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

1.2 Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

1.2.1. 2017 m. spalio 27 d. patvirtintomis Pirkimo sglygomis.

1.2.2. Rangovo 2017 m. lapkri¢io 8 d. pirminiu pasitlymu bei 2018 m. kovo 16 d. galutiniu pasitlymu.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus UZsakovo Teikiamas medziagas)
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-1838) Remonto ir techninés
prieziiiros, Vilniaus regione Sirvinty sav., darbus ir perduoti $iy Darby rezultatg UZsakovui, o
UzZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir
tvarka.

3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TERMINAI, PASKOLA
3.1. Maksimali Sutarties kaina, jskaitant PVM — 5.607.043,56 EUR (penki milijonai $eSi Simtai septyni
tokstanciai keturiasdeSimt trys eurai 56 ct). Maksimalig Sutarties kaing sudaro:

3.1.1. Darby kaina (maksimali Sutarties kaina nejskaitant PVM) — 4.483.920,30 EUR (keturi milijonai keturi
Simtai aStuoniasdesimt trys tikstand&iai devyni Simtai dvideSimt eury 30 ct);

3.1.2. Uzsakovo skiriamos léSos Tiesioginiy iSlaidy kompensavimui: 150.000,00 EUR (Simtas penkiasdesSimt
tokstanciy eury) be PVM.

3.1.3. Pridétinés vertés mokestis — 973.123,26 EUR (devyni Simtai septyniasdeSimt trys tikstanciai Simtas
dvideSimt trys eurai 26 ct).

3.2 Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.12 punktg: taikoma.

3.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskaic¢iavimo budas — fiksuotas jkainis.

3.4. Tuo atveju, kai Rangovas i§ esmés atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (i esmés atliktais Darbai
laikomi tada, kai objekte jau yra jjungta jtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.4. punkte
numatytos nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés ir Rangovas dél jy negali Sutartyje numatytais
terminais Darby uZbaigti, Rangovas turi teise rastu kreiptis j UZzsakovg dél atlikty Darby su defektais
priémimo bei Darby atlikimo termino pratesimo. Teikdamas tokj praSymg Rangovas jame privalo
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokiy Darby jis negali atlikti dél nuo jo nepriklausangiy Sutarties BD
8.4. punkte nurodyty aplinkybiy, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrjsti pateikdamas atitinkamus
jrodymus (nuotraukos, prasymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.), nurodyti terming, kuriam
praso pratesti likusiy Darby atlikimo terming. Rangovas Uzsakovui tokj prasymg privalo pateikti ne
véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darby atlikimo termino pabaigos (kai Uzsakymo



jvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny) arba ne véliau kaip
paskutine Uzsakymo jvykdymo dieng (kai Uzsakymo jvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny).

3.5. Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo pradyma priklauso UZsakovui.

3.6. Rangovui pateikus praSymg véliau nei prieS 5 (penkias) darbo dienas iki termino pabaigos (kai
UzZsakymo jvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny) arba véliau nei
paskutine Uzsakymo jvykdymo dieng (kai Uzsakymo jvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny, toks praSymas néra vertinamas ir terminas nepratesiamas.

3.7. Tuo atveju, kai Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 3.4. punktu
pateikta praSyma, UZsakovas ir Rangovas pasiraSo Aktg, kuriuo UZsakovas priima, o Rangovas
perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkreCius defektus) bei susitarimg, kuriuo pratesia
likusiy Darby atlikimo terming.

3.8. Tuo atveju, kai Uzsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 3.7. punkte numatyta tvarka,
Rangovas pateikia UZsakovui Sgskaitg uz Akte nurodytus i§ esmés atliktus Darbus ir UZzsakovas tokig
Saskaitg apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktg, kuriuo priimti iS esmés atlikti
Darbai, mokama suma negali virSyti 90 (devyniasdeSimties) proc. UZzsakymo kainos nejskaitant PVM.
Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytg terming atlieka likusius Darbus.

4. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas papildomai uztikrinamas Sutarties garantu: taip.

4.2, Sutarties garanto dydis: 20.000,00 EUR (dvideSimt tikstanciy eury 00 ct).

5. SUBRANGA, JUNGTINE VEIKLA

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

5.2. Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamy Darby sarasas nurodytas Sutarties SD
priede Nr. 6.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.

6.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratesti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2
kartus.

6.3. Jei likus 30 kalendoriniy dieny iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena i§ Saliy nepateikia
pageidavimo nutraukti Sutartj, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pagiomis sglygomis pratesiamas
dar vieneriems metams.

7. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

7.1 Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti rémesi kity Okio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas rémeési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

8. PRIEDAI

8.1. Prie Sutarties SD pridedami priedai:

8.1.1. Priedas Nr. 1 — Darby jkainiai;

8.1.2. Priedas Nr. 2 — Preliminarios darby apimtys;

8.1.3. Priedas Nr. 3 — Perkamy medZiagy sarasas;

8.1.4. Priedas Nr. 4 — Rangovui Teikiamy medzZiagy sgrasas ir iSdavimo adresai;

8.1.5. Priedas Nr. 5 — Sistela koeficientai;

8.1.6. Priedas Nr. 6 — Subrangovai ir jiems perduodamy Darby sgrasas;

8.1.7. Priedas Nr. 7 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;

8.1.8. Priedas Nr. 8 — Technologinés kortos, internetiné prieiga: http://www.eso.|t/It/partneriams/elektros-

darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html;

8.1.9. Priedas Nr. 9 — Juodojo ir spalvoto metalo lauzo supirkimo viety adresai;

8.1.10. Priedas Nr. 10 — Maksimaliy atjungimo laiky vykdant remonto, gedimy Salinimo, rekonstrukcijos

ir naujy vartotojy prijungimo darbus, sgrasas;

8.1.11. Priedas Nr. 11 — Naudojamy terminy ir sustambinty jkainiy iSaiSkinimai.

8.1.12. Priedas Nr. 12 — Klausimai — atsakymai.


http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html

9. SALIY PARASAI

Rangovo vardu:
UAB ,Zilinskis ir Co“
A.S. LT73 4010 0510 0370 6034
AB DNB bankas
Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128
El.pastas: info@zilinskis.com

Direvktorius .
dr. Zilvinas Zilinskis

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Uzsakovo vardu:
AB ,,Energijos skirstymo operatorius*
A. S.Nr.LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. Nr. (8 5) 277 7524, Faksas. (8 5) 277 7514
El. pastas: info@eso.It

Generaliné direktoré
Dalia Andrulioniené

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tinkly eksploatavimo tarnybos direktorius
Saulius VaiCekauskas

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)


mailto:info@eso.lt

Sutarties SD priedas Nr. 2

Preliminarios darby apimtys

Remonto ir techninés prieziiros darbams (3 metams)

Nr.

Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas

Maksimalus objekty
skaicius, vnt.

Minimalus objekty
skai€ius, vnt.

Vilniaus regionas Sirvinty sav.

5000

200




Sutarties SD priedas Nr. 4

Rangovui Teikiamy medziagy sarasas ir iSdavimo adresai

ﬁ'rl' Medziagy ir/arba jrengimy pavadinimas, tipas, marké
1. 25— 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai

2. Trumpojo jungimo indikatoriai

3. 110 kV galios transformatoriy izoliaciné alyva

4 Zymenys

25-1600 kVA 10/0,42 kV ir 10/0,4 kV trifaziy galios transformatoriy iSdavimo adresai

Galia Pardavéjas Tiekéjo sandéliai

Pramonés g. 97, LT- 11115, Vilnius
25-1600 kVA UAB "EKOBANA"

F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Ckalovo 20B), Siauliai

Trumpojo jungimo indikatoriy, 110 kV galios transformatoriy izoliacinés alyvos, zymeny bei visy kity
pagal Uzsakovo poreikj teikiamy medziagy iSdavimo adresai

Eil. Adresas

Nr.

1. Vilniaus regione — Vaidotas Avlasevicius, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325,
Motory g. 2, LT-02190 Vilnius

2. Panevézio regione — Laurynas Valkinas, tel. (8 45) 504 571, mob. (8 682) 69527,

SenamiescCio g. 102 B, LT-35115 Panevézys
3. Alytaus regione — Jurgita Gebrauskiené, tel. (8 315), mob. (8 685) 5607, Pramonés
9.7, LT-62506 Alytus

4, Utenos regione — Laima Markdnieng, tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893,
UZpaliy g. 87, LT-28502 Utena
5. Kauno regione — Arnoldas Jakubonis, tel. (8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622,
Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas
6. Klaipédos regione — Vitalijus Liuzinas, tel. (8 46) 392 508, mob. (8 620) 60 382,

Liepy g. 64 A, LT-92101 Klaipéda
7. Siauliy regione — Miglé Stuokaité, tel. (8 41) 594 406, mob. (8 659) 12194, Tilzés g.
68, LT-78501 Siauliai




Sutarties SD priedas Nr. 6

Subrangovai ir jiems perduodamy medziagy sarasas

[ Eil. Subtiekejo pavadinimas' Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subtickéju,
| Nr. apraiymas”
1. | UAB ,Skogran* Trasy valymo darbai
2. | STATKORPAS AB | Darbai pagal ESO kodus 0.3,1.2,2.1,22,3.1,33,34,6.1, 7.1
| reikalavimai




Sutarties SD priedas Nr. 8

Technologinés kortos, internetiné prieiga: http://www.eso.lt/It/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-
rangovams/technologines-kortos.html;



http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html

Sutarties SD priedas Nr. 9

Juodojo ir spalvoto metalo lauzo supirkimo viety adresai

Eil. . Supirkimo aikstelés Kontaktinis o
Miestas Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
1 Vilnius V. A. Graicitno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kancauskas
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Baltic metal recycling®)
Eil. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
Vilties g. 21, Nemeik¢€iy km.
Utenosrr. «
1 Utena (UAB"Arvimeta” metalo lauzo 8 685 13457 Arvydas Januska
supirkimo aikstele)
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Kuusakoski“ )
Eil. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
o 8 698 77489 Vytautas EZerskis
! Kaunas T Masiulio g. 18L 8 615 13314 Andrius Arminaitis
. - 8 615 28737 Andrius Sakalauskas
2 Kv'a'peda Minijos g. 162 8 618 07856 Darius Dulkys
3 Siauliai Pramonés g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas
4 Panevézys Tinkly g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis
5 Alytus Pramonés g. 15 8 686 08077 Ardnas Lepsys
6 Kédainiai Dariaus ir Giréno g. 21B 8 615 42352 Rimantas RoZénas
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Feronsa“)
Eil. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas

1 Mazeikiai Troskudiy g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas




prijungimo darbus, sarasas

Sutarties SD priedas Nr. 10

Maksimaliy atjungimo laiky vykdant remonto, gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy

Eil Darbas Darby atlikimo laikas

nr. (h, min.)

1 1 km 0,4 kV OL keitimas j OKL (AMKA) be atramy keitimo 11 h

2 1 km 0,4 kV OL keitimas j OKL (AMKA) pakeiCiant iki 15% atramy 14 h

3 1 km 0,4 kV OL keitimas j OKL (AMKA) pakeiCiant iki 40% atramy 16 h

4 1 km 0,4 kV OL keitimas j OLA (SAX) be atramy keitimo 9h

5 1 km 0,4 kV OL keitimas j OLA (SAX) pakeiciant iki 15% atramy 10 h

6 1 km 0,4 kV OL keitimas j OLA (SAX) pakeiciant iki 40% atramy 16 h

7 10 kV tarpinés atramos keitimas 1 h 30 min

8 10 kV atramos su paramsciu keitimas 2 h 30 min

9 10 kV atramos su dviem paramsc iais keitimas 3 h 10 min

10 | 0,4 kV tarpinés atramos keitimas 1 h 20 min

11 | 0,4 kV atramos su paramsciu keitimas 2 h 20 min

12 | 0,4 kV atramos su dviem paramsgciais keitimas 3h

13 | 0,4 kV tarpines atramos tiesinimas iSilgai linijos 1h

14 | 0,4 kV atramos su paramsciu tiesinimas iSilgai linijos 1 h 30 min

15 | 10 kV tarpines atramos tiesinimas iSilgai linijos 1 h 10 min

16 10 kV atramos su paramsciu tiesinimas isilgai linijos 1 h 50 min

17 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas 3 h 50min

18 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) remontas 2 h 10 min

19 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) sumontavimas 3 h 20 min

20 | Izoliatoriaus keitimas 0,4 kV atramoje 40 min

21 | lzoliatoriaus keitimas 10 kV atramoje 40 min

22 | Girliandos keitimas 10 kV atramoje 1 h 20 min

23 | 0,4 kV atramos traversos keitimas 1lh

24 | Komplektinés transformatorinés keitimas j stulpine transformatorine 6 h 40 min

25 | Komplektinés transformatorinés keitimas j stulpine transformatorine ir 8 h 10 min
esamo 10 kV oro linijos skyriklio keitimas nauju

26 | Komplektinés transformatorinés keitimas j stulpine transformatorine ir 9 h 10 min
esamo 10 kV oro linijos skyriklio su atrama keitimas naujais.

27 | Stacionarios transformatorinés (TR) remontas (pagal technologine 8h
korta)

28 | Papildomo 10 KV linijinio narvelio sumontavimas modulinéje 5 h 50 min
transformatorinéje (MTT)

29 | zemos jtampos skydo pakeitimas stacionarioje transformatorinéje (TR) 8h
(5 vnt. 0,4 kV saugikliy-kirtikliy bloky)

30 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (iki 400 kVA galios) 3 h 10 min

31 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (virs 400 kVA galios) 3 h 20 min

32 | 10 kV vakuuminio jungtuvo, 10 kV vir§jtampiy ribotuvy, trumpojo 24 h
jungimo indikatoriy montavimas skirstomajame punkte (SP) narvelyje

33 | Kabeliy spintos (KS) remontas (pagal technologine kortg) 2 h 30 min

34 | 0,4 kV kabeliy galines vidaus tipo movos keitimas (kai uZtenka kabelio 2h
atsargos)

35 | 0,4 kV kabeliy galines lauko tipo movos keitimas (kai uztenka kabelio 2 h 30 min
atsargos)

36 | 0,4 kV kabeliy galinés vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 4h
patraukti esamg zeméje kabelj)

37 | 0,4 kV kabeliy galinés lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 4 h 30 min

patraukti esamg zeméje kabelj)




38 | 10 kV kabeliy galinés vidaus tipo movos keitimas (kai uztenka kabelio 2 h 50 min
atsargos)

39 | 10 kV kabeliy galinés lauko tipo movos keitimas (kai uztenka kabelio 3 h 30 min
atsargos)

40 | 10 kV kabeliy galinés vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 4 h 10 min
patraukti esamg Zeméje kabelj)

41 | 10 kV kabeliy galinés lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 4 h 40 min
patraukti esamg Zeméje kabelj)

42 | 10 kV kabeliy plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas 3 h 30 min

43 10 kV kabeliy plastikine izoliacija dviejy jungiamyjy movy montavimas 5 h 30 min

44 | 10 kV kabeliy pereinamosios movos montavimas 4 h 40 min

45 10 kV kabeliy dviejy pereinamyjy movy montavimas 6 h 30 min

46 | 0,4 kV kabeliy plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas 2h 10 min

47 | 0,4 kV kabeliy pereinamosios movos montavimas 2 h 50 min

48 | 0,4 kV vidaus tipo saugikliy-kirtiklio bloko sumontavimas (Kabeliy 2h
spintoje (KS) arba modulinéje transformatorinéje (MT))

49 | 0,4 kV lauko tipo saugikliy-kirtiklio bloko (SKS) sumontavimas ant 2 h 30 min
atramos

50 | Stulpinés transformatorinés (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro 5 h 40 min
linijoje prijungiant prie linijos (be 10 kV Oro linijos skyriklio (OLS))

51 | 0,4-10 kV elektros laido sujungimas 1lh

52 | Komplektinés transformatorinés keitimas j moduline transformatorine 7h
(kai MT statoma Salia senos KT)

53 | Komplektinés transformatorinés keitimas j moduline transformatorine 13h
(kai MT statoma senos KT vietoje)

54 | Ant oro linijy uzvirtusio medzZio pa3alinimas 30 min

* - el. jrenginiy atjungimy laikai, kai elektros jrenginiy atjungimas yra paprastas i$ vieno ar dviejy tasky.



Sutarties SD priedas Nr. 12

2017-09-12

DEL (2017-ES0-1838) REMONTO IR TECHNINES PRIEZIUROS, VILNIAUS REGIONE SIRVINTY
SAV., DARBY PIRKIMO

Siun€iame atsakymus | tiekéjy klausimus ir informacijg apie Pirkimo saglygy patikslinimg vykdant
(2017-ES0O-1838) Remonto ir techninés prieziiiros, Vilniaus regione Sirvinty sav., darby pirkimg (toliau
— Pirkimas):

1) Klausimas:
Kadangi pirkimas apima kelis rajonus, praSome patikslinti koks bus minimalus uzsakymy kiekis
kiekvieng ménesj kiekviename rajone?

Atsakymas:
Atsizvelgdami | tiekéjo klausimg, teikiame maksimaliy ir minimaliy uzsakymo kiekiy skaiciy,

visam sutarties galiojimui, lentele.

Atkreipiame démesj, kad minimalus uzsakymuy kiekis visam sutarties galiojimo laikotarpiui —
200 vnt.

Informuojame, kad UAB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — ESO) nejsipareigoja iSpirkti
maksimaliy uzsakymo kiekiy.

2) Klausimas:
Kadangi sutarties terminas 3 metai, praSome patikslinti kaip bus paskirstytas uzsakymy kiekis
ménesiais, kokia bus minimali uzsakymo suma?

Atsakymas:
Informuojame, kad uzsakymai bus paskirstyti, atsizvelgiant | metinj remonto ir techninés

prieziiros darby plang, kuris sudaromas vadovaujantis daugiameciais remonto ir techninés
priezilros darby planais. Su tiksliomis darby apimtimis ir planais bus supazindintas sutartj su ESO
pasirases Rangovas.

UzZsakymy suma priklausys nuo objekte reikiamy atlikti darby kiekio, tipo (remonto ir/ar
techninés prieZitros darbai). Remonto ir techninés priezZidros fizinés apimtys nustatomos jvertinant
technologiniy objekty technine bukle periodiniy apzitry ir defektavimy metu.

3) Klausimas:
Tam, kad jvertinti Tiekéjo atsakomybés ribas, praSome pateikti pirkimo sutarties projekta.

Atsakymas:
Informuojame, kad Sutarties projektas bus pateiktas tik tiems tiekéjams, kurie bus kvieCiami

pateikti pirminius pasidlymus (perkancioji organizacija kviesdamas pateikti pirminius pasitdlymus,
pateiks Pirkimo sglygas ir Sutarties projekta).

4) Klausimas:

PraSome patikslinti kaip bus pateikiami uzsakymai darbams — ar j darby kaing bus jskaiCiuotos
medZiagos, ar bus atskirai nurodomi darbai ir reikalingos medziagos Siy darby atlikimui?

Atsakymas:



Prie SPS pridétuose (priedas Nr. 1 ,Techniné specifikacija“) darby jkainiy ir sillomy medziagy
kainy lentelése pateikti jkainiai, kuriuos pasitlyme turi nurodyti Tiekéjas. SPS priede Nr. 1 ,Techniné
specifikacija“ naudojamy terminy iSaiskinimy priede yra nurodyta, kokios medziagos yra reikalingos
atitinkamiems darbams atlikti ir kurios medziagos turi bti jskai€iuotos j darby verte, o kurios turi bti
vertinamos atskirai.

5) Klausimas:

Prasom informuoti kada planuojamas sutarties pasiraSymas? Ar $i sutartis pagal sutarties
objektg nesidubliuos su kitomis sutartimis? Jei taip, tai kokiu principu ir kaip bus skirstomi uzsakymai
darby atlikimui? Kaip bus valdoma situacija skirtingy sutar€iy vykdymo metu ir ar tiekéjai, sudare
sutartys, tikrai jas ir vykdys joje nurodytomis apimtimis? Neaisku, kaip bus paskirstomos uzduotys ir
darbai, kaip skirtingi rangovai turés tarpusavyje komunikuoti bei dalintis veiklos teritorijas?

Atsakymas:
Informuojame, kad planuojamas Sutarties pasiradymas yra 2017 m. lapkri€io 20 d.

Atkreipiame démesj, kad Uzsakovas néra VieSyjy pirkimy jstatymu apribotas turéti tik vieng
Rangova, taciau néra planuojama vienu metu turéti keleto Rangovy tiems patiems darbams atlikti.

Pazymime, kad pasiraSyta sutartis nesidubliuos su kitomis ESO turimomis sutartimis.

6) Klausimas:

Prasome ,Sidlomy medziagy lenteléje” padidinti galimy tiekéjy skaiciy iki 4. Tiekéjas atkreipia
demesj, kad UzZsakovas ,Sidlomy medziagy lenteléje” yra nurodes galimybe pasirinkti 2 tiekéjus.
Pagal pateiktg SPS 9.1 p. matyti, kad sutarties terminas 3 metai. Jvertinant, kad sutarties jvykdymo
terminas yra pakankamai ilgas, ir taip pat, jog panaSiuose pirkimuose Perkancioji organizacija yra
numaciusi galimybe nurodyti 4 tiekéjus, siekiant uztikrinti savalaikj medZiagy tiekimg tikslinga
padidinti galimy tiekéjy skaiciy iki 4.

Atsakymas:
Atsizvelgdami | Tiekéjo pateikta praSymg koreguojame SPS priedg Nr. 1 ,Techniné

specifikacija“ ,Siadlomy medziagy kainy lentelé® ir suteikiame galimybe kiekvienai medziagy saraso
pozicijai sidlyti 3 skirtingus medziagy variantus. Sidlomy medziagy variantai gali bati i§ ESO
techninius reikalavimus atitinkanciy gaminiy sgraso arba ne i$ Sio sgrado. Tuo atveju, kai medziaga
yra patvirtinta ir nurodyta ESO techninius reikalavimus atitinkan&iy gaminiy sgrase, Sioje skiltyje
nurodomas gamintojo, gaminio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkancios medziagos
numeris. Tuo atveju, kai medzZiaga néra patvirtinta ir jos néra ESO techninius reikalavimus
atitinkanc€iy gaminiy sgrase, Sioje skiltyje nurodomas gamintojo, gaminio pavadinimas ir techniniy
dokumenty/atitikties sertifikaty priedo numeris.

Atkreipiame démesj, kad pateikiame aktualig redakcijg SPS priedo Nr. 1 ,Techniné
specifikacija“ ,Sidlomy medziagy kainy lentelé*.

7) Klausimas:

PraSome paaiskinti skaiCiavimo metodikoje AB "Energijos skirstymo operatorius" patiekiamy
medziagy kainos (formulés C reikSmé) reikSminguma. Tiekéjas atkreipia démesj, kad Uzsakovas
pateiktoje skaiCiavimo metodikoje nepagristai didele reikSme suteiké Uzsakovo pateikiamoms
medziagoms. Jvertinant tai, kad ,SiGlomy medziagy lenteléje* 1-58 pozicijose nurodytas medziagas
tieks Uzsakovas, Tiekéjas yra jpareigotas pateikti pasitlymo kaing ir jtraukti medziagas, kurias tieks
AB "Energijos skirstymo operatorius". IS ilgametés patirties Tiekéjas gali teigti, kad Uzsakovas
sutarties vykdymo metu faktiSkai pirks remonto darbus, o ne medZiagas. Tiekéjas sutarties vykdymo
metu medziagas turés teikti tik tuo atveju, jei pats Uzsakovas tokiy medziagy pateikti nebegaléty.
Todél toks perteklinis reikalavimas apsunkina pasiulymy suskaiCiavimg ir pateikima.

Atsakymas:



Informuojame, kad Sis reikalavimas yra privalomas, kadangi ESO negalint pateikti bet kurios
medziagos, nurodytos SPS priede Nr. 1, Techniné specifikacija“ ,SiGlomy medziagy kainy lenteléje”
1-58 pozicijose, Rangovas privalés jas teikti uz nusimatytg kaing. Sios medziagos yra jskaigiuotos j
pasitlymo verte, kadangi Sie jkainiai padidina konkurencijg tarp Rangovy.

Atkreipiame démesj, kad remonto ir techninés priezilros sutartyje yra perkami darby ir
medziagy jkainiai, todél ESO mokés tik uz faktiSkai atliktus darbus.

8) Klausimas:

PraSome skaiCiavimo metodikoje nenumatytiems darbams netaikyti Sistelos koeficienty ir
taikyti sutarties pasiraSymo datg numatytus Sistelinius normatyvus. Uzsakovo pateiktoje skai€iavimo
metodikoje yra nurodyta, kad nenumatytiems jkainiams yra taikomi Sistelos koeficientai. Tiekéjas,
jvertines ilgamete patirtj teigia, kad nenumatyty kiekis yra nedidelis, taCiau SkaiCiavimo metodikos
pateiktoje formuléje sudaryty apie 12 %.

Atsakymas:
Informuojame, kad reikalavimas Tiekéjui nurodyti Sistelos koeficientus bus taikomas, kadangi

Tiekéjas, kaip profesionalus rinkos dalyvis privalo jsivertinti papildomy darby verte.
Pazymime, kad Sis reikalavimas padidina konkurencijg tarp rinkos dalyviy.

9) Klausimas:
Prasome paaiskinti kodél pateiktoje Sistelos koeficienty lenteléje K koeficientai ribojami iki <1,
kodeél nepalikta galimybé Tiekéjams patiems pasirinkti Siy reikSmiy dydzZius?

Atsakymas:
Tiekéjas pasirinkes koeficiento reikSme (0,1;0,2;...;1), proporcingai nusimato kokig reikdme
teiks nurodytiems sgnaudy dydziams. Vieneto reikSmé lygi 100 %.

10) Klausimas:
Prasome patikslinti kodél pateiktoje Sistelos koeficienty lenteléje pelno maksimali riba yra 5%,
nors pagal Sistelinius normatyvus pelno maksimali riba yra 6%?

Atsakymas:
Atkreipiame démesj, kad Sistelos oficialaus internetinio puslapio kainodaros informacinés

bazés skiltyje, esan€iuose Darbo, medZiagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje ekonominiuose
normatyvuose pelno nuo tiesioginiy ir pridétiniy idlaidy sumos koeficientas yra 5 %.

11) Klausimas:
PraSome paaiskinti pagal kokig metodikg yra nustatomi lyginamieji koeficientai (Darby jkainiy
lenteléje), ar jie proporcingi atliktiny darby kiekiui?

Atsakymas:
Informuojame, kad lyginamieji koeficientai nustatomi pagal konkretaus ESO uZsakomo darbo

kiekius, sutarties galiojimo laikotarpiu.

12)Klausimas:

Pirkimo saglygose yra reikalavimas turéti kabeliniy movy montuotojo kvalifikacijos pazyméjima,
kuriame baty suteikiama teisé montuoti siGlomas movas. Pirkimo sglygy techninéje specifikacijoje
pateikty siGlomy medziagy kainy lentelés 315, 316, 317 pozicijose nurodytos 10 kV atSakojimo
movas kabeliams. Remiantis movy gamintojy atstovy pateikta informacija ir ilgamete jmonés
patirtimi 0,4-10 kV tinkly rekonstravimo, montavimo ir eksploatavimo darbuose 10 kV atSakojimo
movos kabeliams su plastiko izoliacija praktikoje yra naudojamos itin retai ir iSimtinais atvejais



(Lietuvoje yra sumontuotos tik 3 tokio tipo movos), atsizvelgiant j tai, praSome patvirtinti, kad Sitame
konkurse nereikalaujama pateikti kabeliniy movy montuotojo kvalifikacijos pazyméjimo, kuris
suteikty teise montuoti 10 kV atSakojimo movas.

Atsakymas:
Atsizvelgiant | Tiekéjo uzduotg klausimg, patiksliname SPS priedo Nr. 1 ,Techniné

specifikacija“ esancios Sitlomy jrenginiy kainy lentelés Eil. Nr. 315, 316, 317 pozicijose nurodytas
10 kV at8akojimo movas kabeliams su plastiko izoliacija, kadangi jos yra nebenaudojamos.

Atkreipiame démes;j, kad kabeliy movy montuotojo kvalifikacijos pazyméjimo, kuris suteikty
teise montuoti 10 kV atSakojimo movas, pateikti nereikia.

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Kvietimo pateikti paraiSkas bendryjy pirkimo salygy
13.2.1. punkto nuostatomis, tikslina Techninéje specifikacijoje pateiktg dokumentg ,Pasitlymo
kainos apskaicCiavimas® bei iSdésto jj nauja redakcija (pridedama).

PRIDEDAMA.

1. SPS priedas Nr. 1 Techniné specifikacija ,Sidlomy medziagy kainy lentelé®.

2. Maksimalds ir minimalds uzsakymy kiekiai, visam sutarties galiojimo laikotarpiui.
3. SPS priedas Nr. 1 Techniné specifikacija ,,Pasitlymo kainos apskai€iavimas*.

Rengé: Marius Stankus, tel. nr. 861404946



