AB ,Energijos »
skirstymo operatorius”

eso
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Nr. 17-11267D
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Prijungiamo objekto Vidutinio slégio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio
pavadinimas ir adresas: A8menélés gatvéje, ASmenélés, Guriy Sody, Guriy Sody 19-gja,

20-3gja, 22-3gja, 23-3ja, 26-gja, 27-gja gatvémis iki sklypy riby
ASmenélés g. 30, Guriy Sody g. 82, 90, 103, Guriy Sody 19-0ji g. 19,
33, Guriy Sody 20-0jig. 4, 6, 7, 14, 17, 18, 30, Guriy Sody 21-0ji g. 1,
Guriy Sody 22-0ji g. 2, 8, 17, 22, Guriy Sody 26-0ji g. 10, 17, Guriy
Sody 27-0ji g. 4, 29, 58, Guriy Sody 29-0ji g. 31, 33, skl. kad. Nr.
0101/0075:205, Vilnius, Vilniaus m. sav., jrengimo projektas

Statybos uzsakovas

pavadinimas i adresas: AB Energijos skirstymo operatorius, Aguony g. 24, Vilnius, LT-03212

Statinio projekto rasis:

Projektuojamo dujotiekio tipas: | Polietileninis

Dujotiekio skersmuo dujy
skirstymo sistemos prijungimo | 110

taske, mm:

Dujy slégis dujy skirstymo

sistemos prijungimo taske, 27-3

bar:

Dujy skirstymo sistemos esamas vidutinio slégio polietileninis dujotiekis ASmenelés gatveje,
prijungimo vieta: Vilnius, Vilniaus m. sav.

1. Suprojektuoti skirstomajj dujotiekj iki vartotojy dujy sistemy ir dujy slégio reguliavimo jtaisg spinteléje
su vieta dujy kiekio matavimo priemonei (DSR|t Q6 (6 m3/val) + G4T) — 26 vnt. ant sklypy riby.

1.1. Jrengta vieta dujy skaitikliui turi atitikti Siuos reikalavimus: G4T modifikacijos skaitiklio atstumas tarp
skaitiklio jéjimo ir iSéjimo atvamzdziy centry L=250 mm, DN25, prijungimo atvamzdzio sriegis pagal ISO
228/1 G —1 V4", skaitiklio ciklinis tdris 2 dm3, dujy tekéjimo kryptis kairés j deSine.

2. Nurodymai gamtiniy dujy (toliau - dujy) skirstymo sistemos projektavimui:

. parengti techninj darbo projektg tokios sudéties:

.1. aiSkinamasis rastas su bendraisiais sprendiniy duomenimis;

.2. sprendinius pagrindziantys skai€iavimai;

.3. sprendiniy techninés specifikacijos;

4. bréziniai;

.5. sgnaudy (medziagu, jtaisy, jrenginiy ir darby) kiekiy Ziniarasciai.

3. skirstymo sistema projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slégiui, bei vadovautis techniniais rodikliais,
nurodytais pridedamoje schemoje. Projektuoti didelio tankio PE 100 SDR 11 vamzdzius;

4. skirstomojo dujotiekio jvado (dujy slégio reguliavimo jtaiso) vietg prie sklypy derinti su valdos (y)
savininku (-ais);

5. projekte numatyti dujotiekio statybos darby metu sugadinty dangy atstatyma;

6. detalizuoti dujy skirstymo sistemos prijungimg prie veikiancio dujotiekio ir prijungimo vietoje numatyti
uzdarymo jtaisg (jeigu reikia);

7. ruoSiant projektg naudotis ne senesniu kaip 1 mety topografiniu planu;

8. dujy skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pazeisti treCiyjy Saliy interesy. Tuo atveju, jei
projekto sprendiniai gali jtakoti ar jtakoja tre€iyjy asmeny interesus, gauti visus batinus suinteresuoty
asmeny sutikimus tokiems sprendimams jgyvendinti;

9. AB "Energijos skirstymo operatorius" (toliau - Bendrové) skirstymo vamzdyny ir bet kokiy kity
jrenginiy, bdtiny gamtinems  dujoms skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms zZemés sklypy ar kity
nekilnojamyjy daikty dalims (dujotiekio (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus
jrengti ir aptarnaujami Sie dujotiekiai (jrenginiai), Bendrovés naudai, prireikus turi bati nustatytas
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neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai
zemeés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto
savininkas yra valstybé ar savivaldybé turi bati gautas ir Bendrovei pateiktas rastiSkas zemés (statinio)
savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui (jrenginiams) jrengti®;

10. projektuojant dujy sistemg, vadovautis galiojanCiy teisés ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais;

11. parengtg projektg pateikti patikrinimui Bendrovei;

12. projekta derinti normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j
valstybés instituciju, Zemés, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy)
interesus;

13. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieng galiojanéiy teisés akty reikalavimus.
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