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PASTATO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMOS Pmlmjw,
SUTARTIS NR. 5710100

Jonava 2017 m. rugséjo 14 d.

AB  ,Jonavos Silumos tinklai“ (toliau — PriZiiirétojas), atstovaujama direktoriaus Alfredo
Sadzevi¢iaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, ir Jonavos vaiky lopselis — darZelis ,Dobilas* (toliau —
Vartotojas), atstovaujamas direktorés Danutés Kurauskienés, veikiantios pagal Jonavos vaiky lopselio —
darzelio ,,Dobilas“ nuostatus, toliau vadinami Salimis, sudaréme § 3ig pastato $ildymo ir kar$to vandens sistemos
prieZitiros sutartj (toliau - Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pastato, adresu Chemiky g. 33, Jonava, Sildymo ir kar$to vandens sistemos prieziiira, kurios
atliekamy darby periodiskumas ir apimtys nurodyti sutarties 1 priede.

1.2. Sildymo ir kar$to vandens sistemos prieziiros sanaudas, jskaitant remonto darbams reikalingas
medziagas ir jrengimus, ir uz darbus, kurie nejtraukti j pridedamg darby sarasa, apmoka Sildymo ir karito
vandens sistemos jrenginiy savininkas.

1.3.Sutarties 3aliy tarpusavio santykiai grindziami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Silumos tikio
istatymo, Pastaty Sildymo ir karSto vandens sistemy prieziiros tvarkos bei kity norminiy teisés akty
nuostatomis.

1.4. Sutartis jsigalioja pasirasius sutartj nuo sekantio ménesio 1-os dienos ir galioja dvylika ménesiy.
Sutarties galiojimas gali biti pratestas 2 (du) kartus, tadiau bendras sutarties galiojimo terminas negali biiti
ilgesnis kaip 36 (trisdesimt $esi) ménesiai. Anksdiau laiko Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu,
pasikeitus teisés aktams arba vienagaligkai jspéjant rastu, jei viena i Saliy nevykdo savo isipareigojimy, per 60
dieny nuo rastiko pranesimo gavimo.

2. PRIZIORETOJO [SIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

2.1. Priziarétojas jsipareigoja:

2.1.1. vykdyti pastato 3ildymo ir kar$to vandens sistemos prieZilra, atliekant Sutarties priede Nr. 1
nurodytus darbus.

2.1.2. uztikrinti tolygy visy pastato patalpy Sildyma, palaikant jose teisés aktais nustatyta patalpy ir
tiekiamo KarSto vandens temperatiirg, jeigu pastato bei jo Silumos jrenginiy charakteristikos atitinka nurodytas
projektinéje dokumentacijoje ir teisés aktais nustatytus privalomuosius reikalavimus

2.1.3. siekti, kad i$naudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato Silumos ir karito
vandens jrenginiy darbo reZimas atitikty ekonomiSko ir racionalaus ilumos ir kar$to vandens vartojimo
reikalavimus.

2.1.4. informuoti pastato savininkus apie $ilumos ir (ar) karsto vandens tiekimo sustabdymo laikg bei
trukme dél jrenginiy remonto ir bandymy.

3. VARTOTOJO ISIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

3.1. Vartotojas jsipareigoja:

3.1.1. Uztikrinti patalpose sumontuoty 3ilumos ir (ar) karsto vandens skaitikliy ir kity $ilumos jrenginiy
apsaugg bei reikalaujamas jy darbo aplinkos salygas.

3.1.2. Leisti Priziuirétojo jgaliotiems atstovams, turintiems atitinkamus paZyméjimus, nuo 8.00 iki 20.00
val. apZiliréti patalpose ir (ar) bendrojo naudojimo patalpose esandiy Silumos jrenginiy techning bkle,
patikrinti apskaitos prietaisy rodmenis; taip pat utikrinti salygas PriZiirétojo atstovams vykdyti $ilumos
jrenginiy prieziiira.

3.1.3. Apie pastebétus Sildymo ir karSto vandens sistemos bei apskaitos prietaisy darbo sutrikimus
nedelsiant pranesti PriZiirétojui.

4. KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

4.1. Sildymo ir karito vandens sistemos priezitiros kaina nustatyta PriZiiirétojo ir Vartotojo susitarimu.
Pastato bendras tiiris — 12495 m’. Sutarties objekto Sildymo ir karsto vandens sistemos prlezmros kaina 88,50
eurai per ménesj, ir PVM 18,58 eurai, viso kaing sudaro 107,08 Eur (vienas $imtas septyni eurai § centai) per

ménesj pastatul





[image: image2.jpg]4.2. sutartyje nustatyta pastato Sildymo ir karsto vandens sistemos prieZitros kaina gali biiti kei¢iama ne
dazniau Kaip Karta per vienerius metus, Salims susitarus rastu.

4.3. Priziurétojas kiekviena ménesj iki 10 dienos pateikia PVM saskaita faktiira.

4.4.Vartotojas pagal PriZiiirétojo pateikta saskaita sumoka ne véliau kaip iki poataskaitinio ménesio 20
dienos.

4.5. Nustatytu laiku, nepriklausomai nuo priezas¢iy, neapmokéjus pateiktos sgskaitos, Vartotojui
skai¢iuojami 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pradelsta dieng.

5. TARPUSAVIO SANTYKIAL GINCU SPRENDIMAS

5.1. Sutarties Saliy pretenzijos pateikiamos ir nagringjamos Saliy tarpusavio susitarimu, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo bei  kity teisés akty,
reglamentuojanéiy $ilumos tkio valdymo, administravimo, $ilumos ir kity idtekliy naudojimo, apskaitos ir
atsiskaitymo tvarka, nuostatomis.

5.2. Nepavykus gindo i¥spresti Saliy tarpusavio susitarimu, skundus ne teismine tvarka pagal
kompetencija nagrinéja Valstybiné vartotojy teisiy apsaugos tarnyba, Valstybiné energetikos inspekcija ar
Valstybing kainy ir energetikos kontrolés komisija.

6. PRIZIURETOJO PADALINIAI IR TELEFONAI

6.1. AB ,Jonavos $ilumos tinklai* PrieZitiros paslaugy tarnyba, meistras Raimundas Mykolaitis, tel. (8
349) 50 577, 8 618 81609.

7. SUTARTIES PRIEDAI

neatskiriama 3ios Sutarties dalis.

8. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Priziirétojas Vartotojas

AB ,Jonavos §ilumos tinklai" Jonavos vaiky 1/d ,,Dobilas*
Tmonés kodas 156737189 Imonés kodas 191674344

PVM mokétojo kodas LT 567371811 PVM mokeétojo kodas

Klaipédos g. 8, Jonava LT 55169 Chemiky g. 33, Jonava LT-55238

Interneto svetainés adresas www.jonavosst.lt
Tel. (8 349) 77 120

Faks. (8 349) 52 189
El p. administracija@jonavosst.It

Interneto svetainés adresas
Tel. (8 349) 65 083
Faks.

EL p. info@dobilas-jonava.lt

Direktorius Direktoré
Alfredas SadzeviGius Danuté Kurauskiené
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PASTATO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMOS PRIZIURETOJO ATLIEKAMU
DARBU SARASAS

Taikomas Jonavos raj. savivaldybés biudZetiniy jstaigy ir vieSujy jstaigy pastaty Sildymo ir kar3to vandens
sistemos prieZiiirai vykdyti

1. Kartg per savaite atliekama pastato $ildymo ir karsto vandens sistemos ir §ilumos punkto jrenginiy apZitira:
L.1. pastato Sildymo ir kar§to vandens tiekimo sistemos vamzdyno atSaky ir stovy biiklés tikrinimas;

1.2. Silumos punkto veikimo parametry kontrolé, parametry atitikimo temperatiros grafikui kontrolé, jy korekcija esant

nuokrypiams;

1.3. atsiskaitomojo #ilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plomby vizualiné apzidra, $ilumos apskaitos prietaiso
rodmeny nurafymas;

1.4. gildymo sistemos Silumos izoliacijos apzidira, pazeisty ir atsilaisvinusiy izoliacijos viety iki 0,40 m pritvirtinimas.
Jei yra nuotolinio stebéjimo ir valdymo sistema — visi 1 punkte numatyti darbai atliekami 1 karta per ménesi.

2. Darbai, kurie atliekami jrangos charakteristikoje nurodytu periodiskumu:

2.1. atjungimo armatiiros einamasis remontas (rieboksliy sutepimas, paverzimas);

2.2. bendrojo naudojimo kar3to vandens tiekimo vamzdZiy prieZitira iki pirmosios uzdaromosios armatiiros patalpoje arba
iki atsi3akojimo | patalpos vidaus tinkla;

2.3. ildymo ir kardto vandens sistemos vamzdyno magistraliy, atSaky, stovy ir jrenginiy baklés tikrinimas ir reguliavimas;
2.4. ildymo ir karsto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

2.5. $ilumos punkto ir Sildymo sistemos hidraulinis isbandymas, paruogimas Sildymo sezonui;

2.6. Silumos punkto sklendziy ir ventiliy priezitra, jy riebok¥liy paverZimas, einamasis remontas;

2.7. tiesioginio veikimo karsto vandens kiekio ir temperatiiros reguliatoriy ir termoreliy prie¥itira, smulkus remontas;

2.8. ilumos punkty patalpose jrengty siurbliy einamasis remontas;

2.9. Silumos punkto patalpos elektros jrenginiu, susijusiy su dildymo ir karsto vandens sistemos darbu, priezitra;;

2.10. filtry ir purvo rinktuvy apZitra, i¥valymas ir praplovimas;

2.11. akliy, apsauganiy pastato Sildymo sistema nuo padidinto slégio lauko tinkly hidraulinio bandymo metu, jrengimas
Silumos punktuose prie jvadiniy sklendziy;

2.12. manometry patikra;
3. Darbai, kurie atliekami pagal poreiki:

3.1. avarijy sistemoje (srieginiy jungéiy suverzimas, apkaby uzdéjimas, jtrakimy suvirinimas, susidévejusiy iki 0,4 m ilgio
vamzdZiy pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas;

3.2. vamzdyny ir armatiiros izoliacijos, pazeistos eksploatavimo metu, atkiirimas;

3.3. Silumos punktuose sumontuotos automatikos (procesorius, pavara, voZtuvai, automatiniai reguliatoriai) pakeitimas,
iskaitant medziagy verte;

3.4, Silumos ir/ar karsto vandens siurbliy, §ilumokaiciy keitimas, jskaitant medZiagy vertg;

3.5 vartotojui pageidaujant, §ildymo sistemos praplovimas atliekamas pagal atskirg susitarimg ir uz papildoma mokestj.

Priziiirétojas Vartotojas
AB ,Jonavos §ilumos tinklai* Jonavos vaiky lopselis — darzelis ,,Dobilas®
Direktorius Direktoré

Alfredas Sadzevigius





