
Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Joniškėlis Joniškėlis(1)
0,4 kV 
įrenginiai Apšildymas / vėdimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Pakeisti 10kV narveliuose-32 vnt., 35kV ASĮ 
agregatinėse spintose-11vnt. į PTC 
technologijos šildymo elementus vnt.

43 48,36 62,00 2079,48
Darbų kainų 

suma EUR be 
PVM

478 065,06

Joniškėlis Joniškėlis(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas AS apšvietimo defektas AS šviestuvo keitimas

Šviestuvų, nuo 10kV AJ pavarų pusės, 
keitimas į LED prožektorius-50W vnt.

2 121,00 155,13 242,00

Joniškėlis Joniškėlis(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Savų reikmių 
skydai/skaitikliai Defektiniai automatiniai jungikliai

Automatinių jungiklių montavimas, keitimas 
spintose

SRT-11 ir SRT-12 S.R. skyduose įrengti 
automatinius jungiklius su srovės nuotekio 
apsauga, rozečių ir suvirinimo skydo 
maitinimui (3vnt.) vnt.

3 146,25 187,50 438,75 Pildo rangovas

Joniškėlis Joniškėlis(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas

35kV AJ, skyriklių, 12 agregatinių spintų ir 
kitų 35kV ASĮ metalo konstrukcijų dažymas m^2

78 11,31 14,50 882,18 (Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal reikalavimus

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA
Relinės apsaugos ir 
automatikos grandinės Defektinės laikos relė Mechaninės laiko relės keitimas į elektroninę vnt.

3 93,60 120,00 280,80

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

102 2,96 3,80 301,92

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

12 49,36 63,28 592,32

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-614 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išj. 
elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis Komp

3 56,35 72,24 169,05

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

2 65,52 84,00 131,04

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-618 Maksimalios įtampos apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

1 42,19 54,09 42,19

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 40,79 52,29 81,58

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

3 65,92 84,51 197,76

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 58,50 75,00 117,00

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

3 17,91 22,96 53,73

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

1 24,68 31,64 24,68

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

15 26,37 33,81 395,55

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

5 14,63 18,75 73,15

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

10 3,36 4,31 33,60

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

30 3,38 4,33 101,40

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas vnt.

150 3,12 4,00 468,00

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

18 7,68 9,84 138,24

110, 35 kV TP planinio remonto ir techninės priežiūros darbų sąrašas  

*
(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal 
reikalavimus (pateiktas įkainis viršija L stulpelyje 
nurodytą maksimalų priimtiną medžiagų ar 
įrengimų įkainį)

(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal 
reikalavimus (pateiktas įkainis yra 50 ir daugiau 
proc. mažesnis už maksimalų priimtiną  medžiagų 
ar įrengimų įkainį)



Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

8 40,86 52,38 326,88

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

1 204,91 262,70 204,91

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 65,70 84,23 65,70

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
mait. įjun. įrenginys (ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

24 10,80 13,85 259,20

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į 
jungtuvo ar galios transf. įvadus vnt.

9 16,58 21,25 149,22

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

3 90,11 115,53 270,33

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

4 12,52 16,05 50,08

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

19 16,70 21,41 317,30

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

10 9,75 12,50 97,50

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

60 3,70 4,74 222,00

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

Transform. AĮR valdiklio keitimo mikropr. 
valdikliu projektavimas, darbai, įrengimai ir 
medžiagos Komp

1 3120,00 4000,00 3120,00

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Joniškėlis Joniškėlis(1) RAA
Transformatorių 
pastotės RAA Nenaudojami kontroliniai kabeliai

Nenaudojamų kontrolinių kabelių 
demontavimas vnt.

3 11,70 15,00 35,10

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,80 10,00 7,80

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės tvoros įžeminimo varžos 
matavimas vnt.

1 15,60 20,00 15,60

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.
12 4,68 6,00 56,16

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė Defektinis durelių užraktas Durelių užrakto keitimas

35kV ASĮ agregatinės spintos užrakto 
keitimas vnt.

1 54,60 70,00 54,60

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė Nesandarios AS spintos Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas vnt.

11 27,30 35,00 300,30

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės AS apšv. 
šviestuvų keitim

Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų 
keitimas 35kV ASĮ prožektorių keitimas į LED 50W vnt.

6 121,00 155,13 726,00

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės remontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Joniškėlis Joniškėlis(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04

Joniškėlis Joniškėlis(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 vnt.

1 3900,00 5000,00 3900,00

Joniškėlis Joniškėlis(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 7,02 9,00 70,20

Joniškėlis L-KRT-12(1);L-100 Saboniai(1);L-200 Pamažupiai(1);L-300 Joniškėlis 2(1);L-400 Joniškėlis 1(1);L-500 Plytinė(1);L-600 Nakiškiai(1);L-700 Narteikiai(1);L-800 Stačiūnai(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai 
pagal ST-TP-SP-10-85 A

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK 
apimtį) vnt.

15 351,00 450,00 5265,00

Joniškėlis L-Ps-0(1);L-Pt-0(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-31-1(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas vnt.

6 153,66 197,00 921,96



Joniškėlis RIB-T31-A(1);RIB-T31-B(1);RIB-T31-C(1);RIB-T32-A(1);RIB-T32-B(1);RIB-T32-C(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV viršįtampių 
ribotuvas

35 kV viršįtampių ribotuvo darbai 
pagal TK

35 kV viršįtampių ribotuvo paviršiaus 
valymas vnt.

6 2,93 3,75 17,58

Joniškėlis SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Joniškėlis TS-30(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
remontas vnt.

3 454,84 583,13 1364,52

Joniškėlis TS-30-1(1);TS-30-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35 kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
gedimų šalinim Atraminio izoliatoriaus keitimas Izoliatorius pateikia AB ESO vnt.

12 46,80 60,00 561,60

Joniškėlis ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
remontas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK 
apimtį) vnt.

2 180,96 232,00 361,92

Joniškėlis ĮT-32-AB(1);ĮT-32-BC(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-51 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus remontas vnt.

2 45,24 58,00 90,48

Joniškėlis ĮT-32-AB(1);ĮT-32-BC(1);L-Ps-0(1);L-Pt-0(1);Š1-35(1);Š2-35(1);TS-30(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-31(1);T-31-1(1);T-32(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Pakeisti operatyvinius užrašus visiems 35kV 
ASĮ įrenginiams vnt.

40 7,02 9,00 280,80

Joniškėlis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Joniškėlis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę elektrosugos 
ženklai Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

68 7,02 9,00 477,36

Joniškėlis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

76 7,02 9,00 533,52

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

28131,96

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Krakės Krakės(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

10 7,02 9,00 70,20

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

50 2,96 3,80 148,00

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

3 34,80 44,61 104,40

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

5 49,36 63,28 246,80

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-614 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išj. 
elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis Komp

2 56,35 72,24 112,70

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 65,52 84,00 65,52

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 65,92 84,51 131,84

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 58,50 75,00 58,50

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

2 17,91 22,96 35,82

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

1 24,68 31,64 24,68

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

8 26,37 33,81 210,96

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52



Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

10 7,68 9,84 76,80

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

5 40,86 52,38 204,30

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

2 12,52 16,05 25,04

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

7 16,70 21,41 116,90

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

46 3,70 4,74 170,20

Krakės Krakės(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Krakės Krakės(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Krakės Krakės(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą. vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Krakės L-100 Bartkūniškės(1);L-200 Pašušvys(1);L-300 Paieslys(1);L-400 Meironiškis(1);L-500 Krakės(1);SRT-12(1);T-12(1)
10 kV 
skirstomieji 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

7 243,75 312,50 1706,25

Krakės SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 117,00 150,00 117,00

Krakės ST-Ilgižiai-A(1);ST-Ilgižiai-B(1);ST-Ilgižiai-C(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV srovės 
transformatorius

35 kV srovės transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-47 A. 35 kV epoksidinio srovės 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

3 15,97 20,48 47,91

Krakės T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra 
pagal ST-TP-10-69 A vnt.

1 132,60 170,00 132,60

Krakės TS-30(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

2 207,71 266,29 415,42

Krakės TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

4 102,49 131,40 409,96

Krakės ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

1 121,68 156,00 121,68

Krakės ĮT-32 -A(1);ĮT-32 -B(1);ĮT-32 -C(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-52 A. 35 kV epoksidinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

3 19,50 25,00 58,50

Krakės Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 75,27 96,50 75,27

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

5455,90

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Obeliai KR-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Obeliai KR-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Obeliai L-100 Rokiškis(1);L-1000 Spirito g-kla(1);L-200 Priemiestis(1);L-300 Obeliai-1(1);L-400 Geležinkelis(1);L-500 Pakriauniai(1);L-600 Skiemai(1);L-700 Antanašė(1);L-800 Gediškiai(1);L-900 Obeliai-2(1);SRT/KRT-12(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai 
pagal ST-TP-SP-10-85 A

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

17 351,00 450,00 5967,00

Obeliai L-Al-0(1);L-Rk-0(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas vnt.

6 153,66 197,00 921,96

Obeliai Obeliai(1)
0,4 kV 
įrenginiai Apšildymas / vėdimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Pakeisti 10kV narveliuose-36vnt., 35kV ASĮ 
agregatinėse spintose-8vnt. į PTC 
technologijos šildymo elementus vnt.

44 48,36 62,00 2127,84

Obeliai Obeliai(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 7,02 9,00 70,20



Obeliai Obeliai(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas m^2

75 11,31 14,50 848,25

Obeliai Obeliai(1) RAA
Relinės apsaugos ir 
automatikos grandinės Defektinės laikos relė Mechaninės laiko relės keitimas į elektroninę vnt.

2 93,60 120,00 187,20

Obeliai Obeliai(1) RAA
Relinės apsaugos ir 
automatikos grandinės

SR 0,4kV automatinių jungiklių 
keitimas

Tripolio virš 100A 0,4kV automatinio 
jungiklio keitimas nauju (projektavimas, vnt.

1 312,00 400,00 312,00

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

112 2,96 3,80 331,52

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

3 34,80 44,61 104,40

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

13 50,61 64,89 657,93

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

2 65,52 84,00 131,04

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 40,79 52,29 81,58

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 65,92 84,51 263,68

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 58,50 75,00 117,00

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

15 26,37 33,81 395,55

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

5 14,63 18,75 73,15

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-631 Trumpiklio arba skyriklio antrinės 
komutacijos schema vnt.

2 12,71 16,29 25,42

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas vnt.

220 3,12 4,00 686,40

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

18 7,68 9,84 138,24

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

10 40,86 52,38 408,60

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

2 204,91 262,70 409,82

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 65,70 84,23 131,40

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
mait. įjun. įrenginys (ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

24 10,80 13,85 259,20

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į 
jungtuvo ar galios transf. įvadus vnt.

9 16,58 21,25 149,22

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

3 90,11 115,53 270,33

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

6 12,52 16,05 75,12

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

4 16,70 21,41 66,80



Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

12 9,75 12,50 117,00

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

68 3,70 4,74 251,60

Obeliai Obeliai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Obeliai Obeliai(1) RAA
Transformatorių 
pastotės RAA Perdegusi signalinė kaitrinė lempa

Signalinės kaitrinės lempos keitimas į LED 
tipo vnt.

2 5,46 7,00 10,92

Obeliai Obeliai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,80 10,00 7,80

Obeliai Obeliai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės tvoros įžeminimo varžos 
matavimas vnt.

1 15,60 20,00 15,60

Obeliai Obeliai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė Nesandarios AS spintos Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas vnt.

8 27,30 35,00 218,40

Obeliai Obeliai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės AS apšv. 
šviestuvų keitim

Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų 
keitimas

35/10kV ASĮ prožektorių keitimas į LED 
50W vnt.

5 121,00 155,13 605,00

Obeliai Obeliai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės remontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Obeliai Obeliai(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04

Obeliai Obeliai(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 vnt.

1 3900,00 5000,00 3900,00

Obeliai SRT/KRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

1 78,00 100,00 78,00

Obeliai SRT/KRT-2(1);SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

3 117,00 150,00 351,00

Obeliai T-31(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK ST-TP-35-40 A. 35 kV skirtuvo remontas vnt.

1 165,36 212,00 165,36

Obeliai T-31-TRP(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK ST-TP-35-43 A. 35 kV trumpiklio remontas vnt.

1 118,56 152,00 118,56

Obeliai TS-30(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
remontas vnt.

2 454,84 583,13 909,68

Obeliai ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
remontas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-87 A apimtį) vnt.

2 180,96 232,00 361,92

Obeliai ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-100 Rokiškis(1);L-1000 Spirito g-kla(1);L-200 Priemiestis(1);L-300 Obeliai-1(1);L-400 Geležinkelis(1);L-500 Pakriauniai(1);L-600 Skiemai(1);L-700 Antanašė(1);L-800 Gediškiai(1);L-900 Obeliai-2(1);SRT/KRT-12(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę elektrosugos 
ženklai Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

76 7,02 9,00 533,52

Obeliai ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-100 Rokiškis(1);L-1000 Spirito g-kla(1);L-200 Priemiestis(1);L-300 Obeliai-1(1);L-400 Geležinkelis(1);L-500 Pakriauniai(1);L-600 Skiemai(1);L-700 Antanašė(1);L-800 Gediškiai(1);L-900 Obeliai-2(1);SRT/KRT-12(1);SRT-11(1);SRT-12(1);Š1-10(1);Š2-10(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

84 7,02 9,00 589,68

Obeliai ĮT-31(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-51 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus remontas vnt.

3 45,24 58,00 135,72

Obeliai Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas Dažyti iš išorės, iš vidaus duris ir dugnus m^2

280 11,31 14,50 3166,80

Obeliai Š1-10(1);Š2-10(1)
10 kV 
skirstomieji 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Obeliai Š1-35(1);Š2-35(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

15 7,02 9,00 105,30

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

28024,43

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Južintai *SRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 111,00 150,00 111,00

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73



Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

40 2,81 3,80 112,40

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

1 33,01 44,61 33,01

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

6 46,83 63,28 280,98

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

1 12,05 16,29 12,05

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

1 62,54 84,51 62,54

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 55,50 75,00 55,50

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 16,99 22,96 16,99

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

1 23,41 31,64 23,41

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

7 25,02 33,81 175,14

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

9 7,28 9,84 65,52

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

6 38,76 52,38 232,56

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 85,49 115,53 85,49

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

9 15,84 21,41 142,56

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

38 3,51 4,74 133,38

Južintai Južintai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Južintai Južintai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Južintai Južintai(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą. vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Južintai L-100 Antalieptė(1);L-200 Aleksandravėlė(1);L-300 Rokiškis(1);L-400 Kamajai(1);L-500 Svedasai(1);L-600 Južintai(1);SRT-11(1);T-11(1)
10 kV 
skirstomieji 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

8 231,25 312,50 1850,00

Južintai L-Ds-0(1);L-Km-0(1);T-31-1(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

3 97,24 131,40 291,72

Južintai SAUG-ABC-T1(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV šynų tiltas 35 kV šynų tilto darbai pagal TK

ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė 
priežiūra vnt.

1 106,56 144,00 106,56

Južintai ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

1 115,44 156,00 115,44

Južintai Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 71,41 96,50 71,41

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

4346,17

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Mitriūnai L-Kr-0(1);L-Kr-2(1);L-Sd-0(1);L-Sd-1(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-31-1(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

8 97,24 131,40 777,92



Mitriūnai L-Krekenava(1);L-Sidarbavas(1);TS-30(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

3 197,05 266,29 591,15

Mitriūnai L-Rezervas(1);L-100 Vandenvietė(1);L-200 Šventupiai(1);L-300 Mitriūnai(1);L-400 Kompleksas 1(1);L-500 Žibartoniai(1);L-600 Kompleksas 2(1);L-700 Kompleksas 3(1);L-800 Pempės(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

14 231,25 312,50 3237,50

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

70 2,81 3,80 196,70

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

8 33,01 44,61 264,08

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

6 46,83 63,28 280,98

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

2 62,16 84,00 124,32

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 38,69 52,29 77,38

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 62,54 84,51 250,16

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 55,50 75,00 111,00

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

3 16,99 22,96 50,97

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

14 25,02 33,81 350,28

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

13 7,28 9,84 94,64

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

8 38,76 52,38 310,08

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

2 255,88 345,78 511,76

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 62,33 84,23 124,66

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
mait. įjun. įrenginys (ARĮ) vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

3 85,49 115,53 256,47

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

6 11,88 16,05 71,28

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

16 15,84 21,41 253,44

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

84 3,51 4,74 294,84

Mitriūnai Mitriūnai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Mitriūnai Mitriūnai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Mitriūnai Mitriūnai(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą. vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Mitriūnai SRT-1(1);SRT-2(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) vnt.

2 111,00 150,00 222,00



Mitriūnai ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

2 115,44 156,00 230,88

Mitriūnai ĮT-Sidabravas(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

2 24,42 33,00 48,84

Mitriūnai Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

9268,70

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Naujamiestis L-Kr-0(1);L-Kr-2(1);L-Sm-0(1);L-Sm-1(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-31-1(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

8 97,24 131,40 777,92

Naujamiestis L-Krekenava(1);L-Smilgiai(1);TS-30(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

3 197,05 266,29 591,15

Naujamiestis L-Rezervas(1);L-Rezervas(1);L-200(1);L-300(1);L-400 Naudvaris(1);L-600 Krekenava(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

12 231,25 312,50 2775,00

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110,35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

68 2,81 3,80 191,08

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

5 33,01 44,61 165,05

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

6 46,83 63,28 280,98

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-614*1.45 MSA (*0.5 II,III l.) su 
dešuntuotu išjungimo elektrom., pagreit. ir 3 
sr. relėmis Komp

1 77,67 104,96 77,67

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

2 62,16 84,00 124,32

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 38,69 52,29 77,38

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,05 16,29 24,10

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 62,54 84,51 250,16

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 55,50 75,00 111,00

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

2 16,99 22,96 33,98

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

1 23,41 31,64 23,41

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

10 25,02 33,81 250,20

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

16 7,28 9,84 116,48

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

6 38,76 52,38 232,56

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

2 255,88 345,78 511,76



Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 62,33 84,23 124,66

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
mait. įjun. įrenginys (ARĮ) vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

3 85,49 115,53 256,47

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-658 Iki 1 kV apsaugos, valdymo ir sign. 
gr. mait. blokas be įtampos stabilizavimo vnt.

1 14,92 20,16 14,92

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

9 15,84 21,41 142,56

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

12 3,51 4,74 42,12

Naujamiestis Naujamiestis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Naujamiestis Naujamiestis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Naujamiestis Naujamiestis(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Naujamiestis SRT-11(1);SRT-12(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) vnt.

2 111,00 150,00 222,00

Naujamiestis ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

2 115,44 156,00 230,88

Naujamiestis ĮT-Smilgiai(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

1 24,42 33,00 24,42

Naujamiestis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

8209,60

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Papilys L-Pn-0(1);L-Pr-0(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-31-1(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

6 97,24 131,40 583,44

Papilys L-Rezerv(1);L-100 Kupreliškis(1);L-200 Einoriai(1);L-300 Kvetkai(1);L-400 Ageniškis(1);L-500 Kraštai(1);L-600 Anglininkai(1);L-700 Miestas(1);L-800 Kučgalys(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

14 231,25 312,50 3237,50

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

71 2,81 3,80 199,51

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

8 33,01 44,61 264,08

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

5 46,83 63,28 234,15

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

2 62,16 84,00 124,32

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 38,69 52,29 77,38

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,05 16,29 24,10

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

3 62,54 84,51 187,62

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 55,50 75,00 111,00



Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

2 16,99 22,96 33,98

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

14 25,02 33,81 350,28

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

2 11,88 16,05 23,76

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

12 7,28 9,84 87,36

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

8 38,76 52,38 310,08

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

1 194,40 262,70 194,40

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 62,33 84,23 62,33

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
mait. įjun. įrenginys (ARĮ) vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 85,49 115,53 170,98

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

15 15,84 21,41 237,60

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

81 3,51 4,74 284,31

Papilys Papilys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Papilys Papilys(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Papilys Papilys(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Papilys SRT-1(1);SRT-2(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) vnt.

2 111,00 150,00 222,00

Papilys TS-30(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

3 197,05 266,29 591,15

Papilys ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

2 115,44 156,00 230,88

Papilys Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

8367,70

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Pernarava L-Ariogala(1);L-Josvainiai(1);T-31 (132)(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV narvelio su SF6 
dujų izoliacija

35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija 
darbai pagal TK

35 kV su SF6 dujinio narvelio techninė 
priežiūra pagal TP-10/35-63B vnt.

3 45,14 61,00 135,42

Pernarava L-P115(1);L-200(1);L-300(1);L-400(1);SRT-11(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

6 231,25 312,50 1387,50

Pernarava Pernarava(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

35 kV US su SF6 dujiniais 
narveliais techn priež.

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B

vnt.

1 48,84 66,00 48,84

Pernarava Pernarava(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Pernarava SRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 111,00 150,00 111,00

Pernarava ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

1 115,44 156,00 115,44

Pernarava Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos tech.priežiūra (be 
statyb dalies)

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B vnt.

1 48,84 66,00 48,84



Pernarava Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 71,41 96,50 71,41

Pernarava Š1-35(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV šynų tiltas 35 kV šynų tilto darbai pagal TK

ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė 
priežiūra vnt.

1 106,56 144,00 106,56

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

2050,91

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Vaškai L-100 Titkoniai(1);L-200 Daičiūnai(1);L-300 Nairiai(1);L-400 Vaškai(1);SRT-12(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

6 231,25 312,50 1387,50

Vaškai L-Nm-0(1);L-Ps-0(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

5 97,24 131,40 486,20

Vaškai SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 111,00 150,00 111,00

Vaškai TS-30(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

2 197,05 266,29 394,10

Vaškai Vaškai(1)
0,4 kV 
įrenginiai Apšildymas / vėdimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Sumontuoti šildytuvus su PTC šildymo 
elementu vnt.

13 45,88 62,00 596,44

Vaškai Vaškai(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

12 6,66 9,00 79,92

Vaškai Vaškai(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Savų reikmių 
skydai/skaitikliai Defektiniai automatiniai jungikliai

Automatinių jungiklių montavimas, keitimas 
spintose vnt.

10 138,75 187,50 1387,50

Vaškai Vaškai(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Savų reikmių 
skydai/skaitikliai Defektinis magnetinis paleidiklis

Magnetinio paleidiklio keitimas (to pačio 
gabarito) 25 A vnt.

1 96,20 130,00 96,20

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

47 2,81 3,80 132,07

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

3 33,01 44,61 99,03

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

4 46,83 63,28 187,32

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 62,16 84,00 62,16

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

1 12,05 16,29 12,05

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 62,54 84,51 125,08

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 55,50 75,00 55,50

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

3 16,99 22,96 50,97

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

1 23,41 31,64 23,41

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

7 25,02 33,81 175,14

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

12 7,28 9,84 87,36



Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

4 38,76 52,38 155,04

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

1 194,40 262,70 194,40

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 62,33 84,23 62,33

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

3 85,49 115,53 256,47

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

3 11,88 16,05 35,64

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

8 15,84 21,41 126,72

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

32 3,51 4,74 112,32

Vaškai Vaškai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Vaškai Vaškai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Vaškai Vaškai(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Vaškai ĮT-12(1)
10 kV 
skirstomieji 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi vnt.

1 115,44 156,00 115,44

Vaškai ĮT-31(1);ĮT-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

6 24,42 33,00 146,52

Vaškai Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 71,41 96,50 71,41

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

7193,75

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini darbų 
įkainiai, EUR 

be PVM

Darbų kaina, EUR 
be PVM

Skapiškis L-100 Naiviai(1);L-200 Tatkonys(1);L-300 Laičiai(1);L-400 Skapiškis(1);L-500 Biliūnai(1);L-600 Kompleksas(1);SRT-11(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

8 243,75 312,50 1950,00

Skapiškis L-Kp-0(1);L-Pn-0(1);T-31-1(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

3 102,49 131,40 307,47

Skapiškis SRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 117,00 150,00 117,00

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

48 2,96 3,80 142,08

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

7 34,80 44,61 243,60

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-614 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išj. 
elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis Komp

1 56,35 72,24 56,35

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 65,52 84,00 65,52

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

1 65,92 84,51 65,92

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 58,50 75,00 58,50

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 17,91 22,96 17,91



Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

8 26,37 33,81 210,96

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

9 7,68 9,84 69,12

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

6 40,86 52,38 245,16

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 90,11 115,53 90,11

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

2 12,52 16,05 25,04

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

9 16,70 21,41 150,30

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

34 3,70 4,74 125,80

Skapiškis Skapiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Skapiškis Skapiškis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Skapiškis Skapiškis(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą. vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Skapiškis T-31(1)
35 kV 
skirstomieji 

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

1 207,71 266,29 207,71

Skapiškis T-31(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV šynų tiltas 35 kV šynų tilto darbai pagal TK

ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė 
priežiūra vnt.

1 112,32 144,00 112,32

Skapiškis ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

1 121,68 156,00 121,68

Skapiškis Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 75,27 96,50 75,27

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

4846,25

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Subačius KR-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa nereguliuoj 
komp ritės darbai TK

ST-TP-10-77A. 6–35/ 3 kV automatiškai 
nereguliuojamos kompensacines ritės 
techninė priežiūra vnt.

1 85,80 110,00 85,80

Subačius KR-1-0(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Subačius KRT-1(1);SRT-1(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Subačius KRT-11(1);L-100 Paulionka(1);L-200 Gudgaliai(1);L-300 L-Subačius(1);L-400 Paežerys(1);L-500 Kuro baze(1);L-600 Karsakiškis(1);L-700 Mokykla(1);L-900 Geležinkelis(1);SRT-11(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

11 243,75 312,50 2681,25

Subačius RIB-T1Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

1 20,91 26,81 20,91

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

48 2,96 3,80 142,08

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

11 34,80 44,61 382,80

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 65,52 84,00 65,52

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

1 12,71 16,29 12,71



Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 65,92 84,51 131,84

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 58,50 75,00 58,50

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 
narveliui) Komp

12 19,45 24,93 233,40

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 17,91 22,96 17,91

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

10 26,37 33,81 263,70

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

12 7,68 9,84 92,16

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

6 40,86 52,38 245,16

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

1 269,71 345,78 269,71

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 65,70 84,23 65,70

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse vnt.

1 40,95 52,50 40,95

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

1 57,17 73,30 57,17

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 90,11 115,53 90,11

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

3 12,52 16,05 37,56

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

11 16,70 21,41 183,70

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

42 3,70 4,74 155,40

Subačius Subačius(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Subačius Subačius(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Subačius Subačius(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą. vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Subačius T1-Nž(1)
Galios 
transformatoriai 

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Subačius ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

1 121,68 156,00 121,68

Subačius Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos tech.priežiūra (be 
statyb dalies)

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Subačius Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 75,27 96,50 75,27

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

6298,50

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Žibartonys L-100 Mitriūnai(1);L-200 Žibartoniai(1);L-300 Ibutiniai(1);L-400 Papalčiai(1);SRT-11(1);TS-10(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

7 243,75 312,50 1706,25



Žibartonys RIB-T2Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

1 20,91 26,81 20,91

Žibartonys SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Žibartonys T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra 
pagal ST-TP-10-69 A vnt.

1 132,60 170,00 132,60

Žibartonys T2-Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Žibartonys ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

2 121,68 156,00 243,36

Žibartonys Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos tech.priežiūra (be 
statyb dalies)

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Žibartonys Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

2 75,27 96,50 150,54

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

34 2,96 3,80 100,64

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

3 34,80 44,61 104,40

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

3 49,36 63,28 148,08

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 65,52 84,00 65,52

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 65,92 84,51 131,84

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 58,50 75,00 117,00

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 
narveliui) Komp

8 19,45 24,93 155,60

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

2 17,91 22,96 35,82

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

1 24,68 31,64 24,68

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

5 26,37 33,81 131,85

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-631 Trumpiklio arba skyriklio antrinės 
komutacijos schema vnt.

1 12,71 16,29 12,71

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

8 7,68 9,84 61,44

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

3 40,86 52,38 122,58

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN)(*2 su RBM) vnt.

1 131,01 167,96 131,01

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

2 12,52 16,05 25,04



Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

28 16,70 21,41 467,60

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

28 3,70 4,74 103,60

Žibartonys Žibartonys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Žibartonys Žibartonys(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Žibartonys Žibartonys(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 vnt.

1 3900,00 5000,00 3900,00

Žibartonys Žibartonys(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Savų reikmių 
skydai/skaitikliai Defektinis magnetinis paleidiklis

Magnetinio paleidiklio keitimas (į kito 
gabarito) 32 A vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

9033,00

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Antašava Antašava(1)
0,4 kV 
įrenginiai Apšildymas / vėdimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Pakeisti 10kV narveliuose-13vnt., 35kV ASĮ 
agregatinėse spintose-10vnt. į PTC 
technologijos šildymo elementus vnt.

23 45,88 62,00 1055,24

Antašava Antašava(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas AS apšvietimo defektas AS šviestuvo keitimas Keisti į LED 50W vnt.

6 114,80 155,13 688,80

Antašava Antašava(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 6,66 9,00 66,60

Antašava Antašava(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas m^2

70 10,73 14,50 751,10

Antašava Antašava(1) RAA
Relinės apsaugos ir 
automatikos grandinės

Elektromagnetinių relių keitimas į 
mikroprocesorin

MSA laiko relės RVM-12 keitimas į 
mikroelektroninę TS-30, T-1 vnt.

2 2960,00 4000,00 5920,00

Antašava Antašava(1) RAA
Transformatorių 
pastotės RAA 

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

52 2,81 3,80 146,12

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

2 33,01 44,61 66,02

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

4 46,83 63,28 187,32

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-614 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išj. 
elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis Komp

1 53,46 72,24 53,46

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 62,16 84,00 62,16

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

1 12,05 16,29 12,05

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

1 62,54 84,51 62,54

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 55,50 75,00 55,50

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

2 16,99 22,96 33,98

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

7 25,02 33,81 175,14

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

50 3,19 4,31 159,50



Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

2 3,20 4,33 6,40

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas T-1, TS-30 vnt.

100 2,96 4,00 296,00

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

10 7,28 9,84 72,80

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

4 38,76 52,38 155,04

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

10 10,25 13,85 102,50

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į 
jungtuvo ar galios transf. įvadus vnt.

6 15,73 21,25 94,38

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 85,49 115,53 170,98

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

2 11,88 16,05 23,76

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

8 15,84 21,41 126,72

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

7 9,25 12,50 64,75

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

32 3,51 4,74 112,32

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Antašava Antašava(1) RAA
Transformatorių 
pastotės RAA Nesumontuotas NMŠ

Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti ?3000 
VA NMŠ TSPĮ ir op. srovės grandinių vnt.

1 2220,00 3000,00 2220,00

Antašava Antašava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Perdegusi signalinė kaitrinė lempa

Signalinės kaitrinės lempos keitimas į LED 
tipo vnt.

2 5,18 7,00 10,36

Antašava Antašava(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,40 10,00 7,40

Antašava Antašava(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

14 4,44 6,00 62,16

Antašava Antašava(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Antašava Antašava(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 80,68 109,03 80,68

Antašava Antašava(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 vnt.

1 3700,00 5000,00 3700,00

Antašava L-100 Gelažiai(1);L-200 Miliūnai(1);L-300 Didžprūdžiai(1);L-500 Antašava(1);SRT-12(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai 
pagal ST-TP-SP-10-85 A

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

6 333,00 450,00 1998,00

Antašava L-Vb-0(1);Sk-Kp-0(1);TS-30-2(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas vnt.

4 145,78 197,00 583,12

Antašava SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 111,00 150,00 111,00

Antašava TS-30(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
remontas vnt.

2 431,52 583,13 863,04

Antašava ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
remontas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-87 A apimtį) vnt.

1 171,68 232,00 171,68

Antašava ĮT-12(1);L-100 Gelažiai(1);L-200 Miliūnai(1);L-300 Didžprūdžiai(1);L-500 Antašava(1);SRT-12(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę elektrosugos 
ženklai Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

28 6,66 9,00 186,48



Antašava ĮT-31(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-51 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus remontas vnt.

3 42,92 58,00 128,76

Antašava Š1-35(1);Š2-35(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

30 6,66 9,00 199,80

Antašava Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas

Narvelius dažyti iš išorės, iš vidaus-duris ir 
dugnus m^2

140 10,73 14,50 1502,20

Antašava Š2-10(1)
10 kV 
skirstomieji 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

1 296,00 400,00 296,00

Antašava Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -
ST-TP-SP-10-85 A apimtį) vnt.

33 6,66 9,00 219,78

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

23245,15

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Kamajai L-1000 Kompleksas-II(1);L-100 Čižai(1);L-200 Aukštakalniai(1);L-300 Panemunėlis(1);L-400 Salos(1);L-500 L-Svedasai(1);L-600L-Južintai(1);L-700 Kryliai(1);L-800 Kamajai(1);L-900 Kompleksas 1(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai 
pagal ST-TP-SP-10-85 A

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK 
apimtį) vnt.

16 333,00 450,00 5328,00

Kamajai L-1000 Kompleksas-II(1);ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-100 Čižai(1);L-200 Aukštakalniai(1);L-300 Panemunėlis(1);L-400 Salos(1);L-500 L-Svedasai(1);L-600L-Južintai(1);L-700 Kryliai(1);L-800 Kamajai(1);L-900 Kompleksas 1(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas

Dažyti 10kv narvelius iš lauko, iš vidaus 
duris ir dugnus m^2

270 10,73 14,50 2897,10

Kamajai L-1000 Kompleksas-II(1);ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-100 Čižai(1);L-200 Aukštakalniai(1);L-300 Panemunėlis(1);L-400 Salos(1);L-500 L-Svedasai(1);L-600L-Južintai(1);L-700 Kryliai(1);L-800 Kamajai(1);L-900 Kompleksas 1(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)
10 kV 
skirstomieji 

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę elektrosugos 
ženklai Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK - vnt.

72 6,66 9,00 479,52

Kamajai Kamajai(1)
0,4 kV 
įrenginiai Apšildymas / vėdimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Pakeisti 10kV narveliuose-34vnt., 35kV ASĮ 
agregatinėse spintose-8vnt. į PTC 
technologijos šildymo elementus vnt.

42 45,88 62,00 1926,96

Kamajai Kamajai(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas AS apšvietimo defektas AS šviestuvo keitimas Keisti į LED 50W vnt.

9 114,80 155,13 1033,20

Kamajai Kamajai(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 6,66 9,00 66,60

Kamajai Kamajai(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas m^2

80 10,73 14,50 858,40

Kamajai Kamajai(1) RAA
Transformatorių 
pastotės RAA 

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

112 2,81 3,80 314,72

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

3 33,01 44,61 99,03

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

13 48,02 64,89 624,26

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

2 62,16 84,00 124,32

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 38,69 52,29 77,38

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

3 62,54 84,51 187,62

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 55,50 75,00 111,00

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

2 16,99 22,96 33,98

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

16 25,02 33,81 400,32

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

5 13,88 18,75 69,40

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

3 3,19 4,31 9,57



Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

2 3,20 4,33 6,40

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

19 7,28 9,84 138,32

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

10 38,76 52,38 387,60

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

1 194,40 262,70 194,40

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 62,33 84,23 62,33

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

26 10,25 13,85 266,50

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į 
jungtuvo ar galios transf. įvadus vnt.

9 15,73 21,25 141,57

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 85,49 115,53 170,98

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

5 11,88 16,05 59,40

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

18 15,84 21,41 285,12

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

20 9,25 12,50 185,00

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

64 3,51 4,74 224,64

Kamajai Kamajai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Kamajai Kamajai(1) RAA
Transformatorių 
pastotės RAA Perdegusi signalinė kaitrinė lempa

Signalinės kaitrinės lempos keitimas į LED 
tipo vnt.

2 5,18 7,00 10,36

Kamajai Kamajai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,40 10,00 7,40

Kamajai Kamajai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės tvoros įžeminimo varžos 
matavimas vnt.

1 14,80 20,00 14,80

Kamajai Kamajai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.
14 4,44 6,00 62,16

Kamajai Kamajai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė Nesandarios AS spintos Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas vnt.

6 25,90 35,00 155,40

Kamajai Kamajai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Kamajai Kamajai(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 80,68 109,03 80,68

Kamajai Kamajai(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 vnt.

1 3700,00 5000,00 3700,00

Kamajai L-Jž-0(1);L-Rk-0(1);T-30-1(1);T-30-2(1);T-31-1(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas vnt.

6 145,78 197,00 874,68

Kamajai SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

2 111,00 150,00 222,00

Kamajai TS-30(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
remontas vnt.

3 431,52 583,13 1294,56

Kamajai ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
remontas

Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius 
ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK 
apimtį) vnt.

2 171,68 232,00 343,36

Kamajai Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 296,00 400,00 592,00



Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

24304,55

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Kupiškis IŠK-31(1);IŠK-32(1);L-Alizava(1);L-Antašava(1);L-Skapiškis(1);L-Šimonys(1);TS-30(1);TS-30-2(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV narvelio su SF6 
dujų izoliacija

35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija 
darbai pagal TK

35 kV su SF6 dujinio narvelio techninė 
priežiūra pagal TP-10/35-63B vnt.

10 45,14 61,00 451,40

Kupiškis KR-1(1);KR-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

2 185,00 250,00 370,00

Kupiškis KR-1-0(1);KR-2-0(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 44,40 60,00 88,80

Kupiškis Kupiškis(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

35 kV US remontas (be statybinės 
dalies) pagal TK

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B

vnt.

1 48,84 66,00 48,84

Kupiškis Kupiškis(1) RAA
Transformatorių 
pastotės RAA 

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru vnt.

424 2,81 3,80 1191,44

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse 
relėse Komp

30 46,06 62,24 1381,80

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

30 48,02 64,89 1440,60

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

2 87,88 118,75 175,76

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

4 38,69 52,29 154,76

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,05 16,29 24,10

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 62,54 84,51 250,16

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 55,50 75,00 111,00

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 
narveliui) Komp

7 18,45 24,93 129,15

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

26 31,12 42,05 809,12

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-626 Sklandžiai reguliuojamos 
kompensacinės ritės valdiklis vnt.

2 73,00 98,65 146,00

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. 
ritės valdymo schema (be valdiklio) vnt.

2 25,08 33,89 50,16

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

30 25,02 33,81 750,60

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų loginės 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

32 10,03 13,56 320,96

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

4 7,28 9,84 29,12

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

13 38,76 52,38 503,88

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

2 255,88 345,78 511,76

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 62,33 84,23 124,66



Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. 
relėse vnt.

2 14,80 20,00 29,60

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) vnt.

1 4,97 6,71 4,97

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse vnt.

22 38,85 52,50 854,70

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

2 54,24 73,30 108,48

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

90 10,25 13,85 922,50

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

22 5,58 7,54 122,76

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 85,49 115,53 341,96

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis vnt.

4 85,12 115,03 340,48

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų 
sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) vnt.

2 102,07 137,93 204,14

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

6 11,88 16,05 71,28

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

216 9,25 12,50 1998,00

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

625 3,51 4,74 2193,75

Kupiškis Kupiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Kupiškis Kupiškis(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant 
skirstyklų durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas

Ant durų sudėti: patalpos pav., įspėj. plakatą 
apie el. pavojų ir patalpos gaisro kategorija vnt.

9 7,40 10,00 66,60

Kupiškis Kupiškis(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

8 4,44 6,00 35,52

Kupiškis Kupiškis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Kupiškis Kupiškis(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 80,68 109,03 80,68

Kupiškis Kupiškis(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 (transformatorių vnt.

1 3700,00 5000,00 3700,00

Kupiškis L-Alizava(1);L-Antašava(1);L-Skapiškis(1);L-Šimonys(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV kabeliai Planinis 35 kV kabelių bandymas 35 kV kabelių bandymas vnt.

6 88,80 120,00 532,80

Kupiškis L-KT4(1);L-SP11 Katilinė(1);L-SP-12 Ligoninė(1);L-SP13 Valymo įrengi(1);L-SP14-1(1);L-SP-14-2(1);L-TR16(1);L-TR21(1);L-TR37(1);L-100 Vandenvietė(1);L-1400 Rudiliai(1);L-200 Paketuriai(1);L-300 Keginiai(1);L-400 Noriūnai(1);L-500 Šepeta(1);L-600 Kalkynas(1);L-800 Pyragiai(1);L-900 Stuburiai(1);SRT/KRT-11(1);SRT/KRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

24 259,00 350,00 6216,00

Kupiškis RIB-T1N(1);RIB-T2N(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

2 19,84 26,81 39,68

Kupiškis SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Pakeisti užrašus ant SRT/KRT agregatinių 
spintų vnt.

8 6,66 9,00 53,28

Kupiškis SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) 
tech. priežiūra vnt.

2 83,62 113,00 167,24

Kupiškis SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai

Nėra apsauginių vamzdžių 
sandarinimo Kabelių apsauginių vamzdžių sandarinimas vnt.

8 7,40 10,00 59,20

Kupiškis SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1);T-1(1);T-2(1)
10 kV 
skirstomieji 10 kV kabeliai

Nėra arba išblukę kabelių 
markiruotės Kabelių markiravimas vnt.

8 6,66 9,00 53,28



Kupiškis SRT/KRT-11(1);SRT/KRT-12(1);TS-10(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

5 74,00 100,00 370,00

Kupiškis T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Kabelių tvirtinimo defektas Kabelių tvirtinimo atnaujinimas vnt.

24 2,96 4,00 71,04

Kupiškis T-1(1);T-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV kabeliai

Nėra apsauginių vamzdžių 
sandarinimo Kabelių apsauginių vamzdžių sandarinimas vnt.

12 7,40 10,00 88,80

Kupiškis T-1(1);T-2(1)
35 kV 
skirstomieji 35 kV kabeliai

Nėra arba išblukę kabelių 
markiruotės Kabelių markiravimas vnt.

12 6,66 9,00 79,92

Kupiškis T-1(1);T-2(1)

35-110 kV 
galios 
transformatoriu
s Gnybtų spinta Netinkami užrašai

Operatyvinių užrašų pakeitimas

vnt.

4 6,66 9,00 26,64

Kupiškis T-1(1);T-2(1)

35-110 kV 
galios 
transformatoriu
s Valdymo spinta Netinkami užrašai

Operatyvinių užrašų pakeitimas

vnt.

2 6,66 9,00 13,32

Kupiškis T1-Nž(1);T2-Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

2 44,40 60,00 88,80

Kupiškis ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

2 185,00 250,00 370,00

Kupiškis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B vnt.

1 48,84 66,00 48,84

Kupiškis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 296,00 400,00 592,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

29085,11

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Kėdainiai KR-1(1);KR-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Kėdainiai KR-1(1);KR-2(1);SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

Užterštas galios transformatoriaus 
korpusas Galios transformatoriaus dangos valymas vnt.

4 31,20 40,00 124,80

Kėdainiai KR-1-0(1);KR-2-0(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Kėdainiai Kėdainiai(1)
0,4 kV 
įrenginiai Apšildymas / vėdimas

Nėra drėgmės/šilumos davik, 
šildym automat, elemen

Drėgmės ir šilumos daviklių, šildymo 
automatikos įrengimas, šildymo elementų vnt.

2 378,77 485,60 757,54

Kėdainiai Kėdainiai(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

35 kV US su SF6 dujiniais 
narveliais techn priež.

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

310 2,96 3,80 917,60

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse 
relėse Komp

22 48,55 62,24 1068,10

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

30 50,61 64,89 1518,30

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

2 92,63 118,75 185,26

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-618 Minimalios įtampos apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

4 29,06 37,25 116,24

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,71 16,29 25,42

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 65,92 84,51 263,68

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

11 58,50 75,00 643,50

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

26 34,13 43,75 887,38



Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-626 Sklandžiai reguliuojamos 
kompensacinės ritės valdiklis vnt.

2 76,95 98,65 153,90

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. 
ritės valdymo schema (be valdiklio) vnt.

2 26,43 33,89 52,86

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

30 26,37 33,81 791,10

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų loginės 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

32 10,58 13,56 338,56

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

2 12,52 16,05 25,04

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

10 3,36 4,31 33,60

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

8 7,68 9,84 61,44

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ)

6 vnt. 10 kV linijoms sukonfiguruoti AKĮ TV, 
TS į DMS. Komp

9 40,86 52,38 367,74

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

2 269,71 345,78 539,42

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 65,70 84,23 131,40

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. 
relėse vnt.

2 15,60 20,00 31,20

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse vnt.

22 40,95 52,50 900,90

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-651 Nukrovimo automatika (NA) 
(dalinimo automatika) vnt.

22 70,18 89,98 1543,96

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

2 57,17 73,30 114,34

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

92 10,80 13,85 993,60

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

24 5,88 7,54 141,12

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 90,11 115,53 360,44

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis Pakeisti krovkliuose G1 ir G2 ventiliatorius vnt.

2 93,60 120,00 187,20

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų 
sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) vnt.

2 107,59 137,93 215,18

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

6 12,52 16,05 75,12

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

104 9,75 12,50 1014,00

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

764 3,70 4,74 2826,80

Kėdainiai Kėdainiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Kėdainiai Kėdainiai(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant 
skirstyklų durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

6 7,80 10,00 46,80

Kėdainiai Kėdainiai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,80 10,00 7,80



Kėdainiai Kėdainiai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

12 4,68 6,00 56,16

Kėdainiai Kėdainiai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės AS apšv. 
šviestuvų keitim

Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų 
keitimas vnt.

6 121,00 155,13 726,00

Kėdainiai Kėdainiai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Kėdainiai Kėdainiai(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04

Kėdainiai Kėdainiai(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AS ir GS tikrinimą. vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Kėdainiai L-Josvainiai (231)(1);L-Kruostas (232)(1);L-Šėta (132)(1);T-31(1);T-32(1)
35 kV 
skirstomieji 35 kV kabeliai Planinis 35 kV kabelių bandymas 35 kV kabelių bandymas vnt.

5 93,60 120,00 468,00

Kėdainiai L-Josvainiai (231)(1);L-Kruostas (232)(1);L-Šėta (132)(1);TS-30(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV narvelio su SF6 
dujų izoliacija

35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija 
darbai pagal TK

10kV SF6 dujinio narvelio techninė priežiūra 
pagal ST-TP-10/35-63 B

vnt.

6 47,58 61,00 285,48

Kėdainiai RIB-T1N(1);RIB-T2N(1)
Galios 
transformatoriai 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių vnt.

2 20,91 26,81 41,82

Kėdainiai SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) 
tech. priežiūra vnt.

2 88,14 113,00 176,28

Kėdainiai SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

4 78,00 100,00 312,00

Kėdainiai T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai

Nėra arba išblukę kabelių 
markiruotės Kabelių markiravimas vnt.

24 7,02 9,00 168,48

Kėdainiai T1-Nž(1);T2-Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Kėdainiai ĮT-11 (102)(1);ĮT-12 (201)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Kėdainiai ĮT-11 (102)(1);ĮT-12 (201)(1);L-CSP130(1);L-KT115(1);L-KT97(1);L-MT46(1);L-SP100(1);L-SP1(1);L-SP-44-1(1);L-SP44.2(1);L-TR119(1);L-TR351(1);L-TR39(1);L-TR52(1);L-TR60(1);L-1000(1);L-400(1);L-500(1);L-700(1);L-800(1);L-900(1);SRT/KRT-12 (202)(1);TS-10 (101)(1);T-11 (104)(1);T-12 (203)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Kėdainiai ĮT-31-A(1);ĮT-31-B(1);ĮT-31-C(1);ĮT-32-A(1);ĮT-32-B(1);ĮT-32-C(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-52 A. 35 kV epoksidinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

6 19,50 25,00 117,00

Kėdainiai Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Kėdainiai Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

24 273,00 350,00 6552,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

28605,29

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Ekranas Ekranas(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas AS apšvietimo defektas AS šviestuvo keitimas Keisti į LED 150W vnt.

4 156,00 200,00 624,00

Ekranas Ekranas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 65,92 84,51 263,68

Ekranas Ekranas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

6 7,68 9,84 46,08

Ekranas Ekranas(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant 
skirstyklų durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,80 10,00 31,20

Ekranas Ekranas(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės remontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Ekranas Ekranas(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04



Ekranas KR-4-0(1);KR-6-0(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Ekranas KR-4.1(1);KR-4.2(1);KR-6(1);SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

5 7,02 9,00 35,10

Ekranas KR-4.1(1);KR-6(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Ekranas KR-4.2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa nereguliuoj 
komp ritės darbai TK

ST-TP-10-77A. 6–35/ 3 kV automatiškai 
nereguliuojamos kompensacines ritės techninė 
priežiūra vnt.

1 85,80 110,00 85,80

Ekranas L-E244(1);L-E402(1);L-KT334(1);L-MT193-1(1);L-MT193-2(1);L-MT242(1);L-MT72(1);L-SP280-1(1);L-SP280-2(1);L-SP289(1);L-SP380-1(1);L-SP-380-2(1);L-SP382-1(1);L-SP382-2(1);L-SP384-1(1);L-SP384-2(1);L-SP386-1(1);L-SP386-2(1);L-SP387-1(1);L-SP387-2(1);L-SP39-2(1);L-SP39-3(1);L-SP44-1(1);L-SP44-2(1);L-SP82(1);L-SP83(1);L-TR325(1);L-TR36(1);L-TR73(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10.46(1);TS-10.46-6(1);T-12.4(1);T-13.6(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

35 273,00 350,00 9555,00

Ekranas SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. 
priežiūra vnt.

2 88,14 113,00 176,28

Ekranas SRT-1(1);SRT-2(1);T-12.4(1);T-13.6(1);T-2(1);T-3(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

6 78,00 100,00 468,00

Ekranas SRT-1(1);SRT-2(1);T-2(1);T-3(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai

Nėra arba išblukę kabelių 
markiruotės Kabelių markiravimas vnt.

14 7,02 9,00 98,28

Ekranas T-2(1);T-3(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

2 20,91 26,81 41,82

Ekranas T-2(1);T-3(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Ekranas ĮT-14(1);ĮT-16(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Ekranas Š4-10(1);Š6-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Ekranas Š4-10(1);Š6-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas

10kV ASĮ metalo konstrukcijos, žaibolaidžio 
bokštas m^2

40 11,31 14,50 452,40

Ekranas Š4-10(1);Š6-10(1)
10 kV 
skirstomieji 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt. 2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

13437,66

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Stiklas KR-1(1);KR-2(1);KR-3(1);KR-4(1);KR-6(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

6 185,00 250,00 1110,00

Stiklas KR-1-0(1);KR-2-0(1);KR-5-0(1);KR-6-0(1);KR-6-0(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

6 44,40 60,00 266,40

Stiklas KRT-1(1);KRT-2(1);KRT-4(1);KRT-5(1);SRT/KRT-3(1);SRT/KRT-6(1);T-1(1);T-11.1(1);T-11.2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

9 74,00 100,00 666,00

Stiklas KRT-1(1);KRT-4(1);SRT/KRT-3(1);SRT/KRT-6(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. 
priežiūra vnt.

4 83,62 113,00 334,48

Stiklas KRT-2(1);KRT-5(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

2 111,00 150,00 222,00

Stiklas Stiklas(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas AS apšvietimo defektas AS šviestuvo keitimas Keisti į 150W LED vnt.

6 148,00 200,00 888,00

Stiklas Stiklas(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas AS apšvietimo defektas

AS šviestuvo reguliavimas, fiksatorių 
įrengimas, šveistuvo nuleidimu žemiau 6m 
(kai aukštis virš 6m) vnt.

6 74,00 100,00 444,00



Stiklas Stiklas(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 6,66 9,00 66,60

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

319 2,81 3,80 896,39

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

6 33,01 44,61 198,06

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 Maksimalios srovės apsauga 
su 3 srovės relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

47 48,02 64,89 2256,94

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

3 87,88 118,75 263,64

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

6 38,69 52,29 232,14

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

3 12,05 16,29 36,15

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-620 Šynų apsauga su 
elektromechaninėmis relėmis Komp

6 12,05 16,29 72,30

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

6 62,54 84,51 375,24

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

6 55,50 75,00 333,00

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 
narveliui) Komp

59 18,45 24,93 1088,55

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

12 32,38 43,75 388,56

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-626 Sklandžiai reguliuojamos 
kompensacinės ritės valdiklis vnt.

6 73,00 98,65 438,00

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. 
ritės valdymo schema (be valdiklio) vnt.

6 25,08 33,89 150,48

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

2 23,41 31,64 46,82

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

53 25,02 33,81 1326,06

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

2 11,88 16,05 23,76

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

140 3,19 4,31 446,60

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

52 7,28 9,84 378,56

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

4 38,76 52,38 155,04

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

3 255,88 345,78 767,64

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

3 62,33 84,23 186,99

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. 
relėse vnt.

4 14,80 20,00 59,20

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) vnt.

1 4,97 6,71 4,97



Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse vnt.

1 38,85 52,50 38,85

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

3 54,24 73,30 162,72

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

118 10,25 13,85 1209,50

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

37 5,58 7,54 206,46

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

6 85,49 115,53 512,94

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis vnt.

2 85,12 115,03 170,24

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų 
sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) vnt.

2 102,07 137,93 204,14

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

9 11,88 16,05 106,92

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

62 15,84 21,41 982,08

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

74 9,25 12,50 684,50

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

1054 3,51 4,74 3699,54

Stiklas Stiklas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

2 37,00 50,00 74,00

Stiklas Stiklas(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant 
skirstyklų durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

6 7,40 10,00 44,40

Stiklas Stiklas(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,40 10,00 7,40

Stiklas Stiklas(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

8 4,44 6,00 35,52

Stiklas Stiklas(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Stiklas Stiklas(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 80,68 109,03 80,68

Stiklas Stiklas(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830. (2 fizinės saugos vnt.

1 3700,00 5000,00 3700,00

Stiklas T1-Nž(1);T2-Nž(1);T3-Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

3 19,84 26,81 59,52

Stiklas T1-Nž(1);T2-Nž(1);T3-Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

3 44,40 60,00 133,20

Stiklas ĮT-11(1);ĮT-12(1);ĮT-13(1);ĮT-14(1);ĮT-15(1);ĮT-16(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

6 185,00 250,00 1110,00

Stiklas Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1);Š4-10(1);Š5-10(1);Š6-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 48,84 66,00 48,84

Stiklas Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1);Š4-10(1);Š5-10(1);Š6-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas

10kV ASĮ metalo konstrukcijų dažymas

m^2

30 10,73 14,50 321,90

Stiklas Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1);Š4-10(1);Š5-10(1);Š6-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

6 296,00 400,00 1776,00

Stiklas Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1);Š4-10(1);Š5-10(1);Š6-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

57 259,00 350,00 14763,00



Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

44389,55

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Rokiškis KR-1(1);KR-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Rokiškis KR-1(1);KR-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Rokiškis L-Kamajai(1);L-Obeliai(1);T-31 (133)(1);T-32 (232)(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV kabeliai Planinis 35 kV kabelių bandymas 35 kV kabelių bandymas vnt.

4 93,60 120,00 374,40

Rokiškis L-Kamajai(1);L-Obeliai(1);TS-10 (121)(1);T-31 (133)(1);T-32 (232)(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV narvelio su SF6 
dujų izoliacija

35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija 
darbai pagal TK

ST-TP-10/35-63 B 10-35 kv SF6 dujinio 
narvelio techninė priežiūra

vnt.

5 47,58 61,00 237,90

Rokiškis L-MT17(1);L-MT19(1);L-MT71(1);L-MT79(1);L-SP3-1(1);L-SP3-2(1);L-SP6-1(1);L-SP6-2(1);L-TR2(1);L-TR41(1);L-TR47(1);L-TR50-1(1);L-TR50-2(1);L-TR59(1);L-TR62-2(1);L-1000(1);L-100(1);L-1100(1);L-1200(1);L-1300(1);L-1400(1);L-200(1);L-300(1);L-400(1);L-500(1);L-600(1);L-700(1);L-800(1);L-900(1);SRT/KRT-11 (119)(1);SRT/KRT-12 (202)(1);TS-10 (121)(1);T-11 (118)(1);T-12 (203)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

34 273,00 350,00 9282,00

Rokiškis Rokiškis(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

35 kV US remontas (be statybinės 
dalies) pagal TK

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Rokiškis Rokiškis(1) RAA
Relinės apsaugos ir 
automatikos grandinės Apšildymo automatikos defektas

10k V skirstyklos apšildymui 
elektrokontaktinio temperatūros daviklio Pakeisti vieną drėgmės valdiklį. vnt.

1 78,00 100,00 78,00

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

452 2,96 3,80 1337,92

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse 
relėse Komp

37 48,55 62,24 1796,35

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

39 50,61 64,89 1973,79

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

2 92,63 118,75 185,26

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

4 40,79 52,29 163,16

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,71 16,29 25,42

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 65,92 84,51 263,68

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

15 58,50 75,00 877,50

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

35 34,13 43,75 1194,55

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-626 Sklandžiai reguliuojamos 
kompensacinės ritės valdiklis vnt.

2 76,95 98,65 153,90

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. 
ritės valdymo schema (be valdiklio) vnt.

2 26,43 33,89 52,86

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

39 26,37 33,81 1028,43

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų loginės 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

41 10,58 13,56 433,78

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

2 12,52 16,05 25,04

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

6 7,68 9,84 46,08

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

16 40,86 52,38 653,76



Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

2 269,71 345,78 539,42

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 65,70 84,23 131,40

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. 
relėse vnt.

2 15,60 20,00 31,20

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse vnt.

26 40,95 52,50 1064,70

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-651 Nukrovimo automatika (NA) 
(dalinimo automatika) vnt.

31 70,18 89,98 2175,58

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

2 57,17 73,30 114,34

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

117 10,80 13,85 1263,60

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

31 5,88 7,54 182,28

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 90,11 115,53 360,44

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis Pakeisti ventiliatorius krovikliuose. vnt.

2 93,60 120,00 187,20

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų 
sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) vnt.

2 107,59 137,93 215,18

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

6 12,52 16,05 75,12

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

116 9,75 12,50 1131,00

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

1151 3,70 4,74 4258,70

Rokiškis Rokiškis(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Rokiškis Rokiškis(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant 
skirstyklų durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

6 7,80 10,00 46,80

Rokiškis Rokiškis(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

10 4,68 6,00 46,80

Rokiškis Rokiškis(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Rokiškis Rokiškis(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04

Rokiškis Rokiškis(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AS ir GS tikrinimą. vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Rokiškis SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. vnt.

2 88,14 113,00 176,28

Rokiškis SRT/KRT-11 (119)(1);SRT/KRT-12 (202)(1);T-11 (118)(1);T-12 (203)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

4 78,00 100,00 312,00

Rokiškis T-1(1);T-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

2 20,91 26,81 41,82

Rokiškis T-1(1);T-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60



Rokiškis ĮT-11 (120)(1);ĮT-12 (201)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Rokiškis ĮT-31-A(1);ĮT-31-B(1);ĮT-31-C(1);ĮT-32-A(1);ĮT-32-B(1);ĮT-32-C(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-53 A. 35 kV epoksidinio įtampos 
transformatoriaus remontas vnt.

6 52,26 67,00 313,56

Rokiškis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

2 51,48 66,00 102,96

Rokiškis Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

35143,41

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Biržai Biržai(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Savų reikmių 
skydai/skaitikliai Defektinis kirtiklis Kirtiklio keitimas

KSS skyde sumontuoti valdymo raktą (be 
fiksacijos) nuotekų rezervuaro siurblio 
valdymui. vnt.

1 93,60 120,00 93,60

Biržai Biržai(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

35 kV US remontas (be statybinės 
dalies) pagal TK

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Biržai Biržai(1)
35 kV 
skirstomieji 

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

35 kV US su SF6 dujiniais 
narveliais techn priež.

35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be 
statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

295 2,96 3,80 873,20

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse 
relėse Komp

16 48,55 62,24 776,80

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

24 50,61 64,89 1214,64

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

2 92,63 118,75 185,26

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-618 Minimalios įtampos apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

4 29,06 37,25 116,24

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,71 16,29 25,42

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 65,92 84,51 263,68

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

9 58,50 75,00 526,50

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

16 32,80 42,05 524,80

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-626 Sklandžiai reguliuojamos 
kompensacinės ritės valdiklis vnt.

2 76,95 98,65 153,90

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. 
ritės valdymo schema (be valdiklio) vnt.

2 26,43 33,89 52,86

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

22 26,37 33,81 580,14

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų loginės 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

24 10,58 13,56 253,92

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

2 12,52 16,05 25,04

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

6 7,68 9,84 46,08

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

9 40,86 52,38 367,74



Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

2 269,71 345,78 539,42

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 65,70 84,23 131,40

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. 
relėse vnt.

2 15,60 20,00 31,20

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse vnt.

12 40,95 52,50 491,40

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

66 10,80 13,85 712,80

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

14 5,88 7,54 82,32

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 90,11 115,53 360,44

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis Pakeisti ventiliatorius krovikliuose. vnt.

2 93,60 120,00 187,20

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų 
sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) vnt.

2 107,59 137,93 215,18

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

6 12,52 16,05 75,12

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

90 9,75 12,50 877,50

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

699 3,70 4,74 2586,30

Biržai Biržai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Biržai Biržai(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant 
skirstyklų durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

8 7,80 10,00 62,40

Biržai Biržai(1) Statiniai Statybinė dalis Metalo konstrukcijos deformacija Šaltkalvio - suvirintojo darbai

Nulūžusi žaibolaidžio bokšto viršūnė (3m 
ilgio stiebas) 15m aukštyje žaibolaidžio 
bokšte Darb val

3 14,29 18,33 42,87

Biržai Biržai(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

10 4,68 6,00 46,80

Biržai Biržai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Biržai Biržai(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04

Biržai Biržai(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AS ir GS tikrinimą. vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Biržai Biržai(1)
Statybinės 
dalis/konstrukci TP modulinis pastatas Nehermetiški kabelių įvadai rūsyje Hermetizuoti įvadus vnt.

18 62,40 80,00 1123,20

Biržai KR-1(1);KR-2(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Biržai KR-1-0(1);KR-2-0(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Biržai L-KT20(1);L-MT1(1);L-SP-1(1);L-1000(1);L-100(1);L-1200SP-2(1);L-200(1);L-300(1);L-600(1);L-700(1);L-800(1);L-900(1);SRT/KRT-11 (104)(1);SRT/KRT-12 (203)(1);TS-10 (101)(1);T-11 (103)(1);T-12 (202)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

17 273,00 350,00 4641,00

Biržai L-Kraštai 231(1);L-Parovėja 132(1);T-31 (133)(1);T-32 (232)(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV kabeliai Planinis 35 kV kabelių bandymas 35 kV kabelių bandymas vnt.

4 93,60 120,00 374,40

Biržai L-Kraštai 231(1);L-Parovėja 132(1);TS-30 (131)(1);T-31 (133)(1);T-32 (232)(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV narvelio su SF6 
dujų izoliacija

35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija 
darbai pagal TK

35 kV su SF6 dujinio narvelio techninė 
priežiūra pagal TP-10/35-63B vnt.

5 47,58 61,00 237,90



Biržai SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. 
priežiūra vnt.

2 88,14 113,00 176,28

Biržai SRT/KRT-1(1);SRT/KRT-2(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai

Nėra arba išblukę kabelių 
markiruotės Kabelių markiravimas vnt.

8 7,02 9,00 56,16

Biržai SRT/KRT-11 (104)(1);SRT/KRT-12 (203)(1);TS-10 (101)(1);T-11 (103)(1);T-12 (202)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

5 78,00 100,00 390,00

Biržai T-1(1);T-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV kabeliai

Nėra arba išblukę kabelių 
markiruotės Kabelių markiravimas vnt.

6 7,02 9,00 42,12

Biržai ĮT-11 (102)(1);ĮT-12 (201)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Biržai ĮT-11 (102)(1);ĮT-12 (201)(1);L-KT20(1);L-MT1(1);L-SP-1(1);L-1000(1);L-100(1);L-1200SP-2(1);L-200(1);L-300(1);L-600(1);L-700(1);L-800(1);L-900(1);SRT/KRT-11 (104)(1);SRT/KRT-12 (203)(1);TS-10 (101)(1);T-11 (103)(1);T-12 (202)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Biržai ĮT-31-A(1);ĮT-31-B(1);ĮT-31-C(1);ĮT-32-A(1);ĮT-32-B(1);ĮT-32-C(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-53 A. 35 kV epoksidinio įtampos 
transformatoriaus remontas vnt.

6 52,26 67,00 313,56

Biržai Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

22075,40

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Pasvalys IŠK-31(1);IŠK-32(1);ĮT-31(1);ĮT-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV narvelio su SF6 
dujų izoliacija

35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija 
darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-

SP-10-87 B

darbus atlikti pagal TK Nr. ST-TP-SP-10-
87B (pritaikytas 35kV vidaus narveliui su oro 
izoliacija) vnt.

4 195,00 250,00 780,00

Pasvalys KR-1(1);KR-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Pasvalys KR-1(1);KR-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Pasvalys KR-1(1);KR-2(1);SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

4 7,02 9,00 28,08

Pasvalys L-Joniškėlis(1);L-Kraštai(1);L-P.Guodžiai(1);L-Vaškai(1);T-1(1);T-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV kabeliai

Defektiniai, pažeisti apsauginiai 
vamzdžiai Sumontuoti apsaugas nuo mech. pažeidimų vnt.

18 23,40 30,00 421,20

Pasvalys L-Joniškėlis(1);L-Kraštai(1);L-P.Guodžiai(1);L-Vaškai(1);T-1(1);T-2(1);T-31(1);T-32(1)
35 kV 
skirstomieji 

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

8 7,02 9,00 56,16

Pasvalys L-Joniškėlis(1);L-Kraštai(1);L-P.Guodžiai(1);L-Vaškai(1);TS-30(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV kabeliai Planinis 35 kV kabelių bandymas 35 kV kabelių bandymas vnt.

7 93,60 120,00 655,20

Pasvalys L-Joniškėlis(1);L-Kraštai(1);L-P.Guodžiai(1);L-Vaškai(1);TS-30(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV narvelio su SF6 
dujų izoliacija

35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija 
darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-

85 B

darbus atlikti pagal TK Nr. ST-TP-SP-10-
85B (pritaikytas 35kV vidaus narveliui su oro 
izoliacija) vnt.

7 273,00 350,00 1911,00

Pasvalys L-KT45(1);L-MT49(1);L-SP1-1(1);L-SP1-2(1);L-TR13(1);L-TR22(1);L-TR34(1);L-TR44(1);L-TR8(1);L-100 Kiemeliai(1);L-200 Žilpamušis(1);L-300 Tetirvinai(1);L-400 Valakėliai(1);L-500 Talačkoniai(1);L-600 Girsūdai(1);L-800 Vitartai(1);L-900 Rinkūnai(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

23 273,00 350,00 6279,00

Pasvalys Pasvalys(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 7,02 9,00 70,20

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

236 2,96 3,80 698,56

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse 
relėse Komp

27 48,55 62,24 1310,85

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

29 50,61 64,89 1467,69

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

2 92,63 118,75 185,26

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-618 Minimalios įtampos apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

4 29,06 37,25 116,24



Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,71 16,29 25,42

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 65,92 84,51 263,68

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

27 32,80 42,05 885,60

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-626 Sklandžiai reguliuojamos 
kompensacinės ritės valdiklis vnt.

2 76,95 98,65 153,90

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. 
ritės valdymo schema (be valdiklio) vnt.

2 26,43 33,89 52,86

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

29 26,37 33,81 764,73

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų loginės 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

33 10,58 13,56 349,14

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

6 7,68 9,84 46,08

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

12 40,86 52,38 490,32

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

2 269,71 345,78 539,42

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 65,70 84,23 131,40

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. 
relėse vnt.

2 15,60 20,00 31,20

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse vnt.

21 40,95 52,50 859,95

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

2 57,17 73,30 114,34

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

87 10,80 13,85 939,60

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

23 5,88 7,54 135,24

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 90,11 115,53 360,44

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis vnt.

2 89,72 115,03 179,44

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų 
sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) vnt.

2 107,59 137,93 215,18

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

6 12,52 16,05 75,12

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

38 9,75 12,50 370,50

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

840 3,70 4,74 3108,00

Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

Šviesinės el. lanko apsaugos su srovės 
kontrole 10 kV šynų sk. ir narvelių (6 vnt.) 
kabelių sk. Komp

5 58,50 75,00 292,50



Pasvalys Pasvalys(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Pasvalys Pasvalys(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę op.užrašai ant 
transformatorių durų Plakatų ant transformatorių durų keitimas vnt.

9 7,80 10,00 70,20

Pasvalys Pasvalys(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

10 4,68 6,00 46,80

Pasvalys Pasvalys(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Pasvalys Pasvalys(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04

Pasvalys Pasvalys(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 (2 fizinės saugos vnt.

1 3900,00 5000,00 3900,00

Pasvalys SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. 
priežiūra vnt.

2 88,14 113,00 176,28

Pasvalys SRT-1(1);SRT-2(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Kabelių tvirtinimo defektas Kabelių tvirtinimo atnaujinimas vnt.

20 3,12 4,00 62,40

Pasvalys SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

5 78,00 100,00 390,00

Pasvalys T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai

Defektinia, pažeistii apsauginiai 
vamzdžiai

Sumontuoti apsaugas nuo mechaninių 
pažeidimų m

9 23,40 30,00 210,60

Pasvalys T-1(1);T-2(1)
Galios 
transformatoriai 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių vnt.

2 20,91 26,81 41,82

Pasvalys T-1(1);T-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

2 46,80 60,00 93,60

Pasvalys ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Pasvalys Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Pasvalys Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

31073,37

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Cukrus Cukrus(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas Apšvietimo defektas Apšvietimo instaliacijos permontavimas

Permontuoti RAA patalpos apšviietimo 
jungiklius prie 6kV US durų m

20 11,10 15,00 222,00

Cukrus Cukrus(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas Apšvietimo defektas Apšvietimo jungiklio remontas

Permontuoti RAA patalpos apšviietimo 
jungiklius prie 6kV US durų vnt.

2 11,10 15,00 22,20

Cukrus Cukrus(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas Apšvietimo defektas

Esamų šviestuvų keitimas liuminesensiniais 
šviestuvais

Šviestuvų keitimas 10kV narvelių kabelių 
skyriuje: Nr. 405, 413, 414; ir RAA skyriuje: 
Nr. 413, 414 (šviestuvus keisti į LED tipo) vnt.

5 49,58 67,00 247,90

Cukrus Cukrus(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Savų reikmių 
skydai/skaitikliai Defektinis kirtiklis Kirtiklio keitimas

KSS skyde sumontuoti valdymo raktą (be 
fiksacijos) nuotekų rezervuaro siurblio 
valdymui. vnt.

1 88,80 120,00 88,80

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

406 2,81 3,80 1140,86

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse 
relėse Komp

25 46,06 62,24 1151,50

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

32 48,02 64,89 1536,64

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

4 87,88 118,75 351,52



Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-618 Minimalios įtampos apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

4 27,57 37,25 110,28

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

4 12,05 16,29 48,20

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

8 62,54 84,51 500,32

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

14 55,50 75,00 777,00

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

29 32,38 43,75 939,02

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-626 Sklandžiai reguliuojamos 
kompensacinės ritės valdiklis vnt.

2 73,00 98,65 146,00

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. 
ritės valdymo schema (be valdiklio) vnt.

2 25,08 33,89 50,16

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

34 25,02 33,81 850,68

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų loginės 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

24 10,03 13,56 240,72

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

3 11,88 16,05 35,64

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

10 3,19 4,31 31,90

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

4 7,28 9,84 29,12

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) 2 vnt. sukonfiguruoti AKĮ būseną į TV,TS. Komp

5 38,76 52,38 193,80

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

4 255,88 345,78 1023,52

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

4 62,33 84,23 249,32

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. 
relėse vnt.

2 14,80 20,00 29,60

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) vnt.

1 4,97 6,71 4,97

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN)(*2 su RBM) vnt.

25 124,29 167,96 3107,25

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-651 Nukrovimo automatika (NA) 
(dalinimo automatika) vnt.

17 66,59 89,98 1132,03

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

4 54,24 73,30 216,96

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

104 10,25 13,85 1066,00

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

25 5,58 7,54 139,50

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 85,49 115,53 341,96

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis Krovikliuose G1 ir G2 pakeisti ventiliatorius. vnt.

2 88,80 120,00 177,60

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų 
sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) vnt.

2 102,07 137,93 204,14



Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

12 11,88 16,05 142,56

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

104 9,25 12,50 962,00

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

1019 3,51 4,74 3576,69

Cukrus Cukrus(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Cukrus Cukrus(1) Statiniai
Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant 
skirstyklų durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

6 7,40 10,00 44,40

Cukrus Cukrus(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,40 10,00 7,40

Cukrus Cukrus(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

10 4,44 6,00 44,40

Cukrus Cukrus(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės AS apšv. 
šviestuvų keitim

Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų 
keitimas Keisti į LED prožektorius 100W vnt.

5 133,20 180,00 666,00

Cukrus Cukrus(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Cukrus Cukrus(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 80,68 109,03 80,68

Cukrus Cukrus(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AS ir GS tikrinimą. vnt.

2 185,00 250,00 370,00

Cukrus KR-3(1);KR-4(1)
10 kV 
skirstomieji 

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 44,40 60,00 88,80

Cukrus KR-3(1);KR-4(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

2 185,00 250,00 370,00

Cukrus SRT/KRT-13 (302)(1);SRT/KRT-14 (403)(1);TS-10 (401)(1);T-061 (107)(1);T-062 (207)(1);T-13 (303)(1);T-14 (404)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

7 74,00 100,00 518,00

Cukrus SRT/KRT-3(1);SRT/KRT-4(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. 
priežiūra vnt.

2 83,62 113,00 167,24

Cukrus T-1(1);T-2(1);T-3(1);T-4(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai

Nėra arba išblukę kabelių 
markiruotės Kabelių markiravimas vnt.

24 6,66 9,00 159,84

Cukrus T-1(1);T-2(1);T-3(1);T-4(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

4 19,84 26,81 79,36

Cukrus T-1(1);T-2(1);T-3(1);T-4(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

4 44,40 60,00 177,60

Cukrus ĮT-061.1 (104)(1);ĮT-062.1 (204)(1);ĮT-13 (301)(1);ĮT-14 (402)(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

4 185,00 250,00 740,00

Cukrus Š1-6(1);Š2-6(1);Š3-10(1);Š4-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 48,84 66,00 48,84

Cukrus Š1-6(1);Š2-6(1);Š3-10(1);Š4-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

4 296,00 400,00 1184,00

Cukrus Š1-6(1);Š2-6(1);Š3-10(1);Š4-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

39 259,00 350,00 10101,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

35998,82

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

P.Guodžiai L-201 P.Guodžiai(1);L-400 Anciškis(1);L-500 Meiliūnai(1);SRT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

4 243,75 312,50 975,00



P.Guodžiai L-Ps-0(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

1 102,49 131,40 102,49

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

17 2,96 3,80 50,32

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

3 49,36 63,28 148,08

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 17,91 22,96 17,91

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

3 26,37 33,81 79,11

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

5 7,68 9,84 38,40

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

3 40,86 52,38 122,58

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 90,11 115,53 90,11

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

3 16,70 21,41 50,10

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

10 9,75 12,50 97,50

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

12 3,70 4,74 44,40

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

P.Guodžiai P.Guodžiai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 27,30 35,00 27,30

P.Guodžiai SRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 117,00 150,00 117,00

P.Guodžiai ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

1 121,68 156,00 121,68

P.Guodžiai Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 75,27 96,50 75,27

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

2323,38

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Truskava L-100 Petkūnai(1);L-200 Anciškiai(1);L-300 Lančiūnava(1);L-400 Pavermenys(1);L-500 Okainiai(1);L-600 Truskava(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

7 273,00 350,00 1911,00

Truskava RIB-T1Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

1 20,91 26,81 20,91

Truskava SRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 117,00 150,00 117,00

Truskava T1-Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Truskava Truskava(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 7,02 9,00 70,20



Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

58 2,96 3,80 171,68

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

8 34,80 44,61 278,40

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 65,52 84,00 65,52

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

1 12,71 16,29 12,71

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 65,92 84,51 131,84

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 58,50 75,00 58,50

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 
narveliui) Komp

8 19,45 24,93 155,60

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 17,91 22,96 17,91

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

1 24,68 31,64 24,68

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

7 26,37 33,81 184,59

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

9 14,63 18,75 131,67

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

3 3,36 4,31 10,08

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

2 3,38 4,33 6,76

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

8 7,68 9,84 61,44

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

6 40,86 52,38 245,16

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

1 204,91 262,70 204,91

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 65,70 84,23 65,70

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN)(*2 su RBM) vnt.

1 131,01 167,96 131,01

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

14 10,80 13,85 151,20

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 90,11 115,53 90,11

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

3 12,52 16,05 37,56

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

8 16,70 21,41 133,60

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

6 9,75 12,50 58,50



Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

85 3,70 4,74 314,50

Truskava Truskava(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Truskava Truskava(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,80 10,00 7,80

Truskava Truskava(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės tvoros įžeminimo varžos 
matavimas vnt.

1 15,60 20,00 15,60

Truskava Truskava(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.
10 4,68 6,00 46,80

Truskava Truskava(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Truskava Truskava(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 85,04 109,03 85,04

Truskava Truskava(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 vnt.

1 3900,00 5000,00 3900,00

Truskava ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Truskava Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Truskava Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

1 312,00 400,00 312,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

9716,69

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Gegužinė Gegužinė(1)
0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 6,66 9,00 66,60

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

50 2,81 3,80 140,50

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

6 33,01 44,61 198,06

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 62,16 84,00 62,16

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

1 12,05 16,29 12,05

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 62,54 84,51 125,08

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 55,50 75,00 55,50

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 
narveliui) Komp

7 18,45 24,93 129,15

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 16,99 22,96 16,99

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

6 25,02 33,81 150,12

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. 
blokuotės schema (1 aparatui) vnt.

7 13,88 18,75 97,16

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88



Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

12 3,19 4,31 38,28

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

10 3,20 4,33 32,00

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

8 7,28 9,84 58,24

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

5 38,76 52,38 193,80

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

1 194,40 262,70 194,40

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 62,33 84,23 62,33

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN)(*2 su RBM) vnt.

1 124,29 167,96 124,29

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

12 10,25 13,85 123,00

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 85,49 115,53 85,49

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

3 11,88 16,05 35,64

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

8 15,84 21,41 126,72

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

18 9,25 12,50 166,50

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

180 3,51 4,74 631,80

Gegužinė Gegužinė(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Gegužinė Gegužinė(1)
Statybinės 
dalis/konstrukci

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės vnt.

1 3700,00 5000,00 3700,00

Gegužinė Gegužinė(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,40 10,00 7,40

Gegužinė Gegužinė(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai
Pastotės tvoros įžeminimo varžos 
matavimas vnt.

1 14,80 20,00 14,80

Gegužinė Gegužinė(1) Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.
10 4,44 6,00 44,40

Gegužinė Gegužinė(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Gegužinė Gegužinė(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 80,68 109,03 80,68

Gegužinė KR-1(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

1 44,40 60,00 44,40

Gegužinė KR-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža 
techninė priežiūra vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Gegužinė KRT-1(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai Planinis 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

1 74,00 100,00 74,00

Gegužinė KRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. 
priežiūra vnt.

1 83,62 113,00 83,62

Gegužinė L-100 Šakiškiai(1);L-200 Puodžiūnai(1);L-300 Piniava(1);L-400 Pakuodžiupiai(1);L-500 Adomava(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

6 259,00 350,00 1554,00



Gegužinė RIB-T1Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

1 19,84 26,81 19,84

Gegužinė SRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 111,00 150,00 111,00

Gegužinė T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV šynų tilto (orinio) remontas ST-TP-10-
70 A. vnt.

1 130,98 177,00 130,98

Gegužinė T1-Nž(1);T-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

1 44,40 60,00 44,40

Gegužinė ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 
10 kV narvelio su ĮT remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 B vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Gegužinė Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos remontas (be 
statyb dalies) pagal

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 48,84 66,00 48,84

Gegužinė Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

1 296,00 400,00 296,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

9733,73

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Nemunėlio 
Radviliškis L-100 Pučėkalnė(1);L-200 Nausėdžiai(1);L-300 Germaniškis(1);L-400 N.Radviliškis(1);L-500 Kompleksas(1);L-600 Suostas(1);SRT-1(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai 
pagal ST-TP-SP-10-85 A vnt.

8 333,00 450,00 2664,00

Nemunėlio 
Radviliškis L-Pr-0(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas vnt.

1 145,78 197,00 145,78

Nemunėlio 
Radviliškis L-Pr-0(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

3 6,66 9,00 19,98

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)

0,4 kV 
įrenginiai Apšildymas / vėdimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Pakeisti 10kV narveliuose-17vnt., 35kV ASĮ 
agregatinėse spintose-5vnt. į PTC 
technologijos šildymo elementus vnt.

22 45,88 62,00 1009,36

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)

0,4 kV 
įrenginiai

Instaliacija / 
apšvietimas AS apšvietimo defektas AS šviestuvo keitimas Keisti į LED 50W vnt.

4 114,80 155,13 459,20

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)

0,4 kV 
įrenginiai

Operat. ir techn. 
užrašai, ženklai

Nėra / nublukę operatyviniai 
užrašai

Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) 
pakeitimas vnt.

10 6,66 9,00 66,60

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV atvira/uždara 
skirstyklos

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas m^2

36 10,73 14,50 386,28

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Relinės apsaugos ir 
automatikos grandinės Defektinės laikos relė Mechaninės laiko relės keitimas į elektroninę ĮT-11(įžemėjimo signalizacija), AKĮ (L-600) vnt.

2 88,80 120,00 177,60

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

45 2,81 3,80 126,45

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

1 33,01 44,61 33,01

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

6 46,83 63,28 280,98

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 62,16 84,00 62,16

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

1 12,05 16,29 12,05

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 62,54 84,51 125,08

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 55,50 75,00 55,50



Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 16,99 22,96 16,99

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

42 3,19 4,31 133,98

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

3 3,20 4,33 9,60

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

10 7,28 9,84 72,80

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

6 38,76 52,38 232,56

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

1 255,88 345,78 255,88

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 62,33 84,23 62,33

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

14 10,25 13,85 143,50

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į 
jungtuvo ar galios transf. įvadus vnt.

3 15,73 21,25 47,19

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 85,49 115,53 85,49

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

3 11,88 16,05 35,64

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

9 15,84 21,41 142,56

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

4 9,25 12,50 37,00

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

38 3,51 4,74 133,38

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA Nesumontuotas NMŠ

Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti ?3000 
VA NMŠ TSPĮ ir op. srovės grandinių vnt.

1 2220,00 3000,00 2220,00

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais 10 kV linijos,T-11, ĮT-11 vnt.

9 37,00 50,00 333,00

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Perdegusi signalinė kaitrinė lempa

Signalinės kaitrinės lempos keitimas į LED 
tipo vnt.

10 5,18 7,00 51,80

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai

Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų 
įrengimas vnt.

1 7,40 10,00 7,40

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai

Pastotės tvoros įžeminimo varžos 
matavimas vnt.

1 14,80 20,00 14,80

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)Statiniai Statybinė dalis Tvoros defektai Saugos ženklų ant tvoros įrengimas vnt.

12 4,44 6,00 53,28

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)Statiniai

Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotėsremontas 
pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)Statiniai Įžeminimo įrenginiai

Transf.pastotės įžeminimo įreng. 
remontas pagal TK

ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės 
įžeminimo įrenginio remontas vnt.

1 80,68 109,03 80,68

Nemunėlio 
Radviliškis Nemunėlio Radviliškis(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų 
šalinimas (Suprojek)

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS 
pagal AB ESO saugomų objektų fizinės 
saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 
25d. įsakymas Nr.830 vnt.

1 3700,00 5000,00 3700,00

Nemunėlio 
Radviliškis SRT-1(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

1 111,00 150,00 111,00



Nemunėlio 
Radviliškis T-31(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
remontas vnt.

1 431,52 583,13 431,52

Nemunėlio 
Radviliškis ĮT-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
remontas vnt.

1 171,68 232,00 171,68

Nemunėlio 
Radviliškis ĮT-11(1);L-100 Pučėkalnė(1);L-200 Nausėdžiai(1);L-300 Germaniškis(1);L-400 N.Radviliškis(1);L-500 Kompleksas(1);L-600 Suostas(1);SRT-1(1);T-11(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

Metalo konstrukcijos paveiktos 
korozijos

ST-TP-121A. Transformatorių pastočių 
metalinių konstrukcijų dažymas

Narvelius dažyti iš išorės, iš vidaus-duris ir 
dugnus m^2

154 10,73 14,50 1652,42

Nemunėlio 
Radviliškis Š1-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

1 296,00 400,00 296,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

16340,02

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Pušalotas KR-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Pušalotas KR-2(1);SRT-2(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Pušalotas L-P219-1(1);L-P223(1);L-100 Pumpėnai(1);L-200 Stumbriskis(1);L-300 Deglenai(1);L-400 Kaukliai(1);L-500 Mikoliškis(1);L-600 Paukštynas(1);L-800 Dičiūnai(1);SRT-12(1);SRT-2(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

12 243,75 312,50 2925,00

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 114,61 146,93 114,61

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

76 2,96 3,80 224,96

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse 
relėse Komp

9 48,55 62,24 436,95

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 
nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse Komp

11 50,61 64,89 556,71

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 65,52 84,00 65,52

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 65,92 84,51 131,84

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

1 58,50 75,00 58,50

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 
narveliui) Komp

10 19,45 24,93 194,50

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

1 17,91 22,96 17,91

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

9 34,13 43,75 307,17

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

9 32,80 42,05 295,20

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

10 26,37 33,81 263,70

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

6 7,68 9,84 46,08

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-645 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus valdiklis ir jo schema vnt.

1 269,71 345,78 269,71

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

1 65,70 84,23 65,70

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN)(*2 su RBM) vnt.

1 131,01 167,96 131,01



Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

20 10,80 13,85 216,00

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

1 90,11 115,53 90,11

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

2 12,52 16,05 25,04

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

10 16,70 21,41 167,00

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

48 3,70 4,74 177,60

Pušalotas Pušalotas(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 39,00 50,00 39,00

Pušalotas Pušalotas(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Pušalotas Pušalotas(1)

Statybinės 
dalis/konstrukci
jos

Apsaugos, gaisro 
signalizacijos defektas

Defektas apsaugos/gaisro 
signalizacijoje

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą Atlikti AGS tikrinimą. vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Pušalotas RIB-T2Nž(1)
Galios 
transformatoriai 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių vnt.

1 20,91 26,81 20,91

Pušalotas SRT/KRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) 
tech. priežiūra vnt.

1 88,14 113,00 88,14

Pušalotas T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra 
pagal ST-TP-10-69 A vnt.

1 132,60 170,00 132,60

Pušalotas T2-Nž(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Pušalotas ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

1 121,68 156,00 121,68

Pušalotas ĮT-12(1);L-P219-1(1);L-P223(1);L-100 Pumpėnai(1);L-200 Stumbriskis(1);L-300 Deglenai(1);L-400 Kaukliai(1);L-500 Mikoliškis(1);L-600 Paukštynas(1);L-800 Dičiūnai(1);SRT-12(1);Š2-10(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos tech.priežiūra (be 
statyb dalies)

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 51,48 66,00 51,48

Pušalotas Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

1 75,27 96,50 75,27

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

7872,32

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Parovėja KR-1(1);KR-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

6–35/3 kV vienpolis, 
įrengtas lauke, 
skyriklis

6–35/ 3kV vienp,įrengto 
lauke,skyriklio darbai TK

ST-TP-10-81A. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto 
lauke, skyriklio techninė priežiūra vnt.

2 44,40 60,00 88,80

Parovėja KR-1(1);KR-2(1)
Galios 
transformatoriai 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 

6–35/3 kV automa reguliuoj 
kompen ritės darbai TK

ST-TP-10-79A. 6–10/ 3 kV automat 
reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža vnt.

2 185,00 250,00 370,00

Parovėja KR-1-0(1);T-11-0(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

10 kV Skyrikliai/galios 
skyrikliai

10 kV skyriklio (galios skyriklio) 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

2 97,24 131,40 194,48

Parovėja KRT-1(1);KRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio 
transf darbai paga

ST-TP-SP-10-73A. 6–10/0,4 kV hermetinio 
alyvinio galios transformator. (komp ritės) 
tech. priežiūra vnt.

2 83,62 113,00 167,24

Parovėja L-Biržai(1);L-N.Radviliškis(1);L-Papilys(1);L-Sodeliškis(1);TS-30(1);T-31(1);T-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

7 197,05 266,29 1379,35

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Parovėja Parovėja(1) RAA

Tranformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

150 2,81 3,80 421,50

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. 
relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

18 33,01 44,61 594,18



Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-610*1.45 Maksimalios srovės apsauga 
su 3 srovės relėmis (+ atkirta 610 *0,5) Komp

2 48,02 64,89 96,04

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

10 46,83 63,28 468,30

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616*1.45 Diferencinė apsauga su 3 
diferencinėmis relėmis Komp

2 70,76 95,63 141,52

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

4 38,69 52,29 154,76

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių 
perkrovimų vnt.

2 12,05 16,29 24,10

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

4 62,54 84,51 250,16

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 55,50 75,00 111,00

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

4 16,99 22,96 67,96

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės 
srovės izoliacijos kontrolės įrenginys vnt.

2 23,41 31,64 46,82

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

27 25,02 33,81 675,54

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

5 11,88 16,05 59,40

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

8 7,28 9,84 58,24

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

15 38,76 52,38 581,40

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. 
elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema vnt.

2 194,40 262,70 388,80

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-647 Galios transf. įtampos automatinio 
reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema vnt.

2 62,33 84,23 124,66

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
mait. įjun. įrenginys (ARĮ) vnt.

2 26,04 35,19 52,08

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo 
įrenginys (ADN)(*2 su RBM) vnt.

1 124,29 167,96 124,29

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-652 Transformatoriaus aušinimo 
automatika vnt.

2 54,24 73,30 108,48

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

30 15,84 21,41 475,20

Parovėja Parovėja(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

130 3,51 4,74 456,30

Parovėja Parovėja(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos 
matavimas vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Parovėja SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

2 111,00 150,00 222,00

Parovėja T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra 
pagal ST-TP-10-69 A vnt.

2 125,80 170,00 251,60

Parovėja T-1(1);T-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 35 kV šynų tiltas 35 kV šynų tilto darbai pagal TK

ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė 
priežiūra vnt.

2 106,56 144,00 213,12

Parovėja T-1(1);T-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

110kV galios tran. 
neutr.iškrovik/viršįtam
pių rib

110kV galios transf. neutr 
iškroviklio/viršįtampių

ST-TP-110-16A. 110 kV galios 
transformatoriaus neutralės viršįtampių 
ribotuvo techninė priežiūra vnt.

2 19,84 26,81 39,68



Parovėja T-1(1);T-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 
ritės

110kV galios 
transf.neutr.įžemiklis/a
traminis izol

110kV 
transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol 
darbai

ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. 
neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus 
tech. priežiūra vnt.

2 44,40 60,00 88,80

Parovėja ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

2 115,44 156,00 230,88

Parovėja ĮT-31(1);ĮT-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

6 24,42 33,00 146,52

Parovėja ĮT-31-1(1);ĮT-32-2(1);L-Br-0(1);L-Br-1(1);L-NR-0(1);L-NR-2(1);L-Pp-0(1);L-Pp-2(1);L-Sd-0(1);L-Sd-1(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-31-0(1);T-31-1(1);T-32-0(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

15 97,24 131,40 1458,60

Parovėja Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla

10kV skirstyklos tech.priežiūra (be 
statyb dalies)

ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios 
skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais 
techninė priežiūra (be statybinės dalies)

vnt.

1 48,84 66,00 48,84

Parovėja Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Parovėja Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

22 231,25 312,50 5087,50

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

15745,59

Objektas
Defektuoti 
elementai

Elemento 
grupė

Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.
Darbų 
kiekis

Darbų 
kaina, EUR 

be PVM*

Maksimalūs 
priimtini 

darbų 
įkainiai, EUR 

Darbų kaina, 
EUR be PVM

Smilgiai L-Nj-0(1);L-Pr1-0/1(1);TS-30-1(1);TS-30-2(1);T-31-1(1);T-32-2(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV skyrikliai / 
skirtuvai / trumpikliai

35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių 
darbai pagal TK

ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė 
priežiūra vnt.

6 97,24 131,40 583,44

Smilgiai L-Rezervas(1);L-Rezervas(1);L-Rezevas(1);L-Sm802(1);L-200 Smilgiai 2(1);L-400 Perekšliai(1);L-700 Sujetai(1);L-900 Perekšliai 2(1);SRT-11(1);SRT-12(1);TS-10(1);TS-10-2(1);T-11(1);T-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

14 231,25 312,50 3237,50

Smilgiai SRT-1(1);SRT-2(1)

Galios 
transformatoriai 
ir 
kompensacinės 

6-10/0,4kV (35kV) 
alyv.galios 
transf,kompen ritės

6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio 
tranf. darbai pag

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4 kV 
nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) 
tech. pr vnt.

2 111,00 150,00 222,00

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-365*0.5 Centrinė signalizacija vnt.

1 108,73 146,93 108,73

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matavimas megometru 
(linija) vnt.

58 2,81 3,80 162,98

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-611 Maksimalios srovės apsauga be 
atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis Komp

10 46,83 63,28 468,30

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-615 Atkirta su dešuntuotu išjungimo 
elektromagnetu ir 2 srovės relėmis Komp

3 61,98 83,75 185,94

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-616 Diferencinė apsauga su 2 
diferencinėmis relėmis Komp

1 62,16 84,00 62,16

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 38,69 52,29 77,38

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo 
aukštos temp.) vnt.

2 62,54 84,51 125,08

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 55,50 75,00 111,00

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 
10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) Komp

4 16,99 22,96 67,96

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

10 25,02 33,81 250,20

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) Komp

2 11,88 16,05 23,76

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

6 7,28 9,84 43,68

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo 
įrenginys (AKĮ) Komp

5 38,76 52,38 193,80



Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio 
mait. įjun. įrenginys (ARĮ) vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 85,49 115,53 341,96

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros 
signalizacija (grandinė) vnt.

4 11,88 16,05 47,52

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų 
(grandinė) vnt.

11 15,84 21,41 174,24

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

10 9,25 12,50 92,50

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės

110, 35 kV Transformatorių 
pastočių RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) vnt.

52 3,51 4,74 182,52

Smilgiai Smilgiai(1) RAA

Transformatorių 
pastotės RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

1 37,00 50,00 37,00

Smilgiai Smilgiai(1) Statiniai
Transformatorių 
pastotė

Transformatorių pastotės tech. 
priežiūra pagal TK

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Smilgiai TS-30(1);T-31(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV alyviniai 
jungtuvai

35 kV alyvinių jungtuvų darbai 
pagal TK

ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo 
techninė priežiūra vnt.

2 197,05 266,29 394,10

Smilgiai ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV 
narvelio su įtampos transformatoriumi 
techninė priežiūra vnt.

2 115,44 156,00 230,88

Smilgiai ĮT-31(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

3 24,42 33,00 73,26

Smilgiai ĮT-32(1)

35 kV 
skirstomieji 
įrenginiai

35 kV įtampos 
transformatorius

35 kV įtampos transformatoriaus 
darbai pagal TK

ST-TP-35-52 A. 35 kV epoksidinio įtampos 
transformatoriaus techninė priežiūra vnt.

3 18,50 25,00 55,50

Smilgiai Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų 
techninė priežiūra vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

7748,15



10 kV SP  planinio remonto  ir techninės priežiūros darbų sąrašas 

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas

Darbas
Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

17 48,36 62,00 822,12
Darbų kainų 

suma EUR be 
PVM

145 366,77

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt. 1 14,63 18,75 14,63

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

35 7,02 9,00 245,70

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

62 2,96 3,80 183,52

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

7 34,80 44,61 243,60

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

9 26,37 33,81 237,33

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

4 3,36 4,31 13,44

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-640 Iki 1 kV tripolis jungiklis iki 100A su 
įvairių tipų atkabikliais

Įtampos transformatorių narveliuose seno 
tipo AP-50 aut. jungiklius 4A pakeisti naujo 
tipo vnt.

2 39,00 50,00 78,00

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-640*0.8 Iki 1 kV dvipolis jungiklis iki 
100A su įvairių tipų atkabikliais

Pakeisti AB "valdymas" seno tipo AP-50 
aut. jungiklius dvipolius 4A į naujo tipo vnt.

9 39,00 50,00 351,00

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

13 4,33 5,55 56,29

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

7 9,75 12,50 68,25

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos 
keitiklis) vnt.

6 9,75 12,50 58,50

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, 
matavimas) vnt.

31 3,70 4,74 114,70

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

20 15,60 20,00 312,00

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Biržų miesto SP-3 Biržų miesto SP-3(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Ištiesinti duris, vartus

Dėl blogos durų fiksacijos suveikinėja 
patalpų signalizacija. durys dviejų varčių vnt.

4 14,24 18,26 56,96

Biržų miesto SP-3 L-Pa 1300(1);L-Pa1100(1);L-TR17(1);L-TR52-1(1);L-TR52-2(1);L-TR55(1);L-TR56-1(1);L-TR56-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

9 243,75 312,50 2193,75

Biržų miesto SP-3 Rezervas-106(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai Nesandarios / defektinės narvelių durys Durų užrakto keitimas vnt.

2 24,38 31,25 48,76

Biržų miesto SP-3 SS-2(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė 
priežiūra ST-TP-SP-10-84 C vnt.

3 195,00 250,00 585,00

Biržų miesto SP-3 ĮT-1(1);ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi techninė priežiūra pagal 
ST-TP-SP-10-86 A. vnt.

2 121,68 156,00 243,36

Biržų miesto SP-3 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-Pa 1300(1);L-Pa1100(1);L-TR17(1);L-TR52-1(1);L-TR52-2(1);L-TR55(1);L-TR56-1(1);L-TR56-2(1);Rezervas-106(1);SS-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra

Pakeisti defektines narvelių apšvietimo 
lempas, ir jungiklius. vnt.

15 4,29 5,50 64,35

Biržų miesto SP-3 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES) vnt.

2 75,27 96,50 150,54

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

6642,41

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

*

Pildo rangovas

(Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal 
reikalavimus

(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis 
viršija L stulpelyje nurodytą maksimalų priimtiną medžiagų ar 
įrengimų įkainį)

(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis 
yra 50 ir daugiau proc. mažesnis už maksimalų priimtiną  medžiagų 
ar įrengimų įkainį)



Panevėžio miesto SP-
385 L- Savitiškis-1(1);L- Savitiškis-2(1);L-KT221(1);L-KT56(1);L-MT29(1);L-MT35(1);L-TR110(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

8 273,00 350,00 2184,00

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

13 48,36 62,00 628,68

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 14,63 18,75 14,63

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Atnaujinti SR automatinių jungikliu ir jų 
paskirties užrašus vnt.

13 7,02 9,00 91,26

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

50 2,96 3,80 148,00

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

6 34,80 44,61 208,80

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

8 26,37 33,81 210,96

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

6 3,36 4,31 20,16

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

10 4,33 5,55 43,30

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

12 10,80 13,85 129,60

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais

ĮT-1, ĮT-2 ir TS-10 narveliuose pakeisti AP-
50 automatinius jungiklius į naujo tipo vnt.

5 39,00 50,00 195,00

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas pakeisti plakatus El. smūgio pavojus vnt.

2 7,80 10,00 15,60

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

1 15,60 20,00 15,60

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas įžeminimo įrenginys/įžemiklis

Įrengti naują įžemiklį, išmatuoti įžeminimo 
pereinamojo kontakto varžą vnt.

1 266,18 341,25 266,18

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą

Modernizuoti AGS su SMS perdavimu į 
Panevėžio DVS vnt.

1 780,00 1000,00 780,00

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A m^2

13 11,31 14,50 147,03

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Sutepti spyną, vyrius durys dviejų varčių vnt.

2 2,34 3,00 4,68

Panevėžio miesto SP-
385 Panevėžio miesto SP-385(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės metalinės grindys, danga, 
apvadai, skyd Ištiesinti grindų skydus m^2

30 4,68 6,00 140,40

Panevėžio miesto SP-
385 SRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

1 234,00 300,00 234,00

Panevėžio miesto SP-
385 SRT-2(1)

6-10/0,4 kV 
galios 
transformatoriai 6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai

6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. 
priežiūra

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4kV (35/0,4kV) 
neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. 
techninė priežiūra vnt.

1 117,00 150,00 117,00

Panevėžio miesto SP-
385 ĮT-1(1);ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 180,96 232,00 361,92

Panevėžio miesto SP-
385 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L- Savitiškis-1(1);L- Savitiškis-2(1);L-KT221(1);L-KT56(1);L-MT29(1);L-MT35(1);L-REZERVAS 102(1);L-REZERVAS 107(1);L-TR110(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas

ST-TP-121A. Anksčiau dažytų 
elektrotechninių įrenginių dažymas

Dalinis 10kV narvelių dažymas parenkant 
dažų spalvą pagal esamą. m^2

3 11,31 14,50 29,41

Panevėžio miesto SP-
385 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L- Savitiškis-1(1);L- Savitiškis-2(1);L-KT221(1);L-KT56(1);L-MT29(1);L-MT35(1);L-REZERVAS 102(1);L-REZERVAS 107(1);L-TR110(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Pakeisti tik 10kV narvelių operatyvinius 
pavadinimus ir ant apatinės dalies El. 
smūgio pavojus. vnt.

39 7,02 9,00 273,78

Panevėžio miesto SP-
385 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L- Savitiškis-1(1);L- Savitiškis-2(1);L-KT221(1);L-KT56(1);L-MT29(1);L-MT35(1);L-TR110(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra

Narvelių apšvietimo lempų ir defektinių 
jungiklių keitimas (be rezervinių narvelių) vnt.

22 4,29 5,50 94,38



Panevėžio miesto SP-
385 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

7283,98

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Rokiškio miesto SP-4 L-R1051(1);L-R1052(1);L-R1054(1);L-R283(1);L-R284(1);SJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

6 259,00 350,00 1554,00

Rokiškio miesto SP-4 LJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV alyviniai jungtuvai 10 kV alyvinio jungtuvo darbai pagal TK

10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo 
remontas pagal ST-TP-SP-10-91 A.

Sumontuoti L-R284 AJ pavaroje automatinį 
kartotinį įjungimą AKĮ. vnt.

1 222,00 300,00 222,00

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

10kV narveliuose. Defektiniai šildymo 
elementai esantys 10kV narveliuose, 
Pakeisti šildymo elementus PTC tipo 
elementais kurių suminė galia vienam 
prijunginiui 300 W. Šildymo elemento 
keitimas galimas tik atjungus 10kV vnt.

10 45,88 62,00 458,80

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 13,88 18,75 13,88

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

10 6,66 9,00 66,60

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

50 2,81 3,80 140,50

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

4 33,01 44,61 132,04

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

6 25,02 33,81 150,12

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

5 3,19 4,31 15,95

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas vnt.

16 2,96 4,00 47,36

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

8 4,11 5,55 32,88

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

12 10,25 13,85 123,00

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 85,49 115,53 170,98

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nesumontuota 10 kV AKĮ

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti 10 kV 
AKĮ schemą su elektroninėm laiko relėm Komp

1 3700,00 5000,00 3700,00

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais ĮT-1, ĮT-2 tripoliai 4A vnt.

2 37,00 50,00 74,00

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai
Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,40 10,00 29,60

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 41,44 56,00 41,44

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

20 14,80 20,00 296,00

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Rokiškio miesto SP-4 Rokiškio miesto SP-4(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės metalinės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A m^2

5 10,73 14,50 53,65

Rokiškio miesto SP-4 SS-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

1 222,00 300,00 222,00

Rokiškio miesto SP-4 ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 171,68 232,00 343,36

Rokiškio miesto SP-4 ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-R1051(1);L-R1052(1);L-R1054(1);L-R283(1);L-R284(1);REZERVAS-105(1);SJ(1);SS-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas

Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą 
Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

10 4,07 5,50 40,70

Rokiškio miesto SP-4 ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-R1051(1);L-R1052(1);L-R1054(1);L-R283(1);L-R284(1);REZERVAS-105(1);SJ(1);SS-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos

ST-TP-121A. Anksčiau dažytų 
elektrotechninių įrenginių dažymas

Tarpsekcijinio šynų tilto, 10kV Narvelių 
išorės dažymas. m^2

43 10,73 14,50 461,39



Rokiškio miesto SP-4 ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-R1051(1);L-R1052(1);L-R1054(1);L-R283(1);L-R284(1);REZERVAS-105(1);SJ(1);SS-2(1);Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

136 6,66 9,00 905,76

Rokiškio miesto SP-4 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 296,00 400,00 592,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

10110,79

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Rokiškio miesto SP-R-
212 ĮT-1(1); ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 171,68 232,00 343,36

Rokiškio miesto SP-R-
212 ĮT-1(1); ĮT-2(1); T-1(1); T-1(1); T-2(1); T-2(1);GS(1);GS(1);GS(1);GS(1);GS(1);GS(1);išk-ABC-T1(1);išk-ABC-T2(1);IŠK-A(1);IŠK-A(1);IŠK-B(1);IŠK-B(1);IŠK-C(1);IŠK-C(1);ĮT-1(1);ĮT-2(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);LJ(1);L-R-201-202(1);L-R-202(1);L-R-211(1);L-R211-201(1);L-R-240(1);L-R272(1);L-R275(1);L-R279(1);L-R280(1);L-R281(1);L-R282(1);L-SR iš T-1(1);L-SR iš T-2(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);L-12(1);L-200(1);L-200(1);L-300(1);L-400 Rkiškis(1);L-400(1);L-500(1);L-600(1);L-900(1);Pav.(1);Rezervas-107(1);Rezervas1(1);Rezervas-208(1);Rezervas-209(1);Rezervas2(1);rez1(1);rez2(1);rez3(1);rez4(1);saug-ABC-L-SR iš T-1(1);saug-ABC-L-SR iš T-2(1);saug-ABC-L-12(1);saug-ABC-L-200(1);saug-ABC-L-300(1);saug-ABC-L-500(1);saug-ABC-L-600(1);saug-ABC-L-900(1);saug-ABC-T-1(1);SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1);SK(1);SR paskirstymas(1);SS-1(1);SS-2(1);SS-2(1);SS-

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Atnaujinti 10kV narvelių ir jų komutacinių 
aparatų operatyvinius užrašus vnt.

239 6,66 9,00 1591,74

Rokiškio miesto SP-R-
212 ĮT-1(1); ĮT-2(1); T-1(1); T-2(1);Rezervas-107(1);Rezervas1(1);Rezervas-208(1);Rezervas-209(1);Rezervas2(1);SR paskirstymas(1);SS-2(1);ŠS-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1);w(1);1 ŠS Iškrovikliai(1);2 ŠS Iškrovikliai(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos

ST-TP-121A. Anksčiau dažytų 
elektrotechninių įrenginių dažymas

Tarpsekcijinio šynų tilto, 10kV Narvelių 
išorės dažymas. m^2

65 10,73 14,50 697,45

Rokiškio miesto SP-R-
212 L-R272(1);L-R275(1);L-R279(1);L-R280(1);L-R281(1);L-R282(1);L-200(1);L-400(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

9 259,00 350,00 2331,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 L-R272(1);L-R275(1);L-R279(1);L-R280(1);L-R281(1);L-R282(1);L-200(1);L-400(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas

Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą 
Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

18 4,07 5,50 73,26

Rokiškio miesto SP-R-
212 LJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV alyviniai jungtuvai 10 kV alyvinio jungtuvo darbai pagal TK

10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo 
remontas pagal ST-TP-SP-10-91 A.

Sumontuoti L-R282 AJ pavaroje automatinį 
kartotinį įjungimą AKĮ. vnt.

1 222,00 300,00 222,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rezervas-107(1);Rezervas-208(1);Rezervas-209(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai Nesandarios / defektinės narvelių durys Durų užrakto keitimas vnt.

6 23,13 31,25 138,78

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

10kV narveliuose.Defektiniai šildymo 
elementai esantys 10kV narveliuose, 
Pakeisti šildymo elementus PTC tipo 
elementais kurių suminė galia vienam 
prijunginiui 300 W. Šildymo elemento 
keitimas galimas tik atjungus 10kV vnt.

18 45,88 62,00 825,84

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 13,88 18,75 13,88

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

20 6,66 9,00 133,20

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

7 33,01 44,61 231,07

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 27,57 37,25 55,14

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

9 25,02 33,81 225,18

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

3 3,19 4,31 9,57

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas vnt.

16 2,96 4,00 47,36

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

11 4,11 5,55 45,21

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 4,97 6,71 4,97

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

18 10,25 13,85 184,50

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nesumontuota 10 kV AKĮ

Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti 10 kV 
AKĮ schemą su elektroninėm laiko relėm Komp

1 3700,00 5000,00 3700,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais ĮT-1, ĮT-2 tripoliai 4A vnt.

2 37,00 50,00 74,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę op.užrašai ant 
transformatorių durų Plakatų ant transformatorių durų keitimas Užrašai- T-1, T-2, El. smūgio pavojus-2 vnt. vnt.

4 7,40 10,00 29,60



Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas

Užrašai-0,4kV, 10kV, tel.Nr., El. smugio 
pavojus-2vnt., SP-TR-R-212. vnt.

6 7,40 10,00 44,40

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai

10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 41,44 56,00 41,44

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

20 14,80 20,00 296,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės betoninės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Padengti betonines grindis dulkes 
surišančiu mišiniu m^2

24 7,10 9,60 170,40

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A

10kV SĮ,0,4kV SĮ, T-1, T-3, vidinės 10/0,4 
Sį m^2

57 10,73 14,50 615,90

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įstatyti spyną

T-1, T-2 patalpų duryse ZMV SD-7 tipo 
spynas vnt.

2 52,50 70,94 105,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įstatyti spyną ABLOY tipo 10kV ir 0,4kV SĮ duryse. vnt.

2 148,00 200,00 296,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 Rokiškio miesto SP-R-212(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės metalinės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A m^2

8 10,73 14,50 85,84

Rokiškio miesto SP-R-
212 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 296,00 400,00 592,00

Rokiškio miesto SP-R-
212 ŠS-2(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

8 222,00 300,00 1776,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

15248,91

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Rokiškio miesto SP-TR-
50 L-TR10(1); L-TR41(1); L-TR51-1(1); L-TR51-2(1); L-TR63(1); SJ(1);L-Rokiškis-1(1);L-Rokiškis-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

8 259,00 350,00 2072,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 SS-2(1); T-1(1); T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

3 222,00 300,00 666,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 ĮT-1(1); ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 171,68 232,00 343,36

Rokiškio miesto SP-TR-
50 ĮT-1(1); ĮT-2(1); L-TR10(1); L-TR41(1); L-TR51-1(1); L-TR51-2(1); L-TR63(1); SJ(1); SS-2(1); T-1(1); T-2(1);L-Rokiškis-1(1);L-Rokiškis-2(1);Rezervas-103(1);Rezervas-206(1);Rezervas-207(1);Rezervas-209(1);SRP(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas

Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą 
Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

18 4,07 5,50 73,26

Rokiškio miesto SP-TR-
50 ĮT-1(1); ĮT-2(1); L-TR10(1); L-TR41(1); L-TR51-1(1); L-TR51-2(1); L-TR63(1); SJ(1); SS-2(1); T-1(1); T-2(1);L-Rokiškis-1(1);L-Rokiškis-2(1);Rezervas-103(1);Rezervas-206(1);Rezervas-207(1);Rezervas-209(1);SRP(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos

ST-TP-121A. Anksčiau dažytų 
elektrotechninių įrenginių dažymas

Tarpsekcijinio šynų tilto, 10kV Narvelių 
išorės dažymas. m^2

43 10,73 14,50 461,39

Rokiškio miesto SP-TR-
50 ĮT-1(1); ĮT-2(1); L-TR10(1); L-TR41(1); L-TR51-1(1); L-TR51-2(1); L-TR63(1); SJ(1); SS-2(1); Š1-10(1); Š2-10(1); T-1(1); T-2(1);L-Rokiškis-1(1);L-Rokiškis-2(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);LS(1);Pav.(1);Rezervas-103(1);Rezervas-206(1);Rezervas-207(1);Rezervas-209(1);SAUG-ABC-T(1);SAUG-ABC(1);SRP(1);SS-1(1);SS-2(1);SS-3(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠS(1);ŠŽ-1(1);ŠŽ-2(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Atnaujinti 10kV narvelių ir jų komutacinių 
aparatų operatyvinius užrašus vnt.

239 6,66 9,00 1591,74

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Š1-10(1); Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 296,00 400,00 592,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

18 45,88 62,00 825,84

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 13,88 18,75 13,88

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

20 6,66 9,00 133,20

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

65 2,81 3,80 182,65

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

6 33,01 44,61 198,06

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 27,57 37,25 55,14

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

8 25,02 33,81 200,16

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88



Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

2 3,19 4,31 6,38

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

10 4,11 5,55 41,10

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 4,97 6,71 4,97

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

16 10,25 13,85 164,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 85,49 115,53 170,98

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę op.užrašai ant 
transformatorių durų Plakatų ant transformatorių durų keitimas Užrašai- T-1, T-2, El. smūgio pavojus-2 vnt. vnt.

4 7,40 10,00 29,60

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas

Užrašai-0,4kV, 10kV, tel.Nr., El. smugio 
pavojus-2vnt., SP-TR-50 vnt.

6 7,40 10,00 44,40

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai

10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 41,44 56,00 41,44

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

20 14,80 20,00 296,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės betoninės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Padengti betonines grindis dulkes 
surišančiu mišiniu m^2

20 7,10 9,60 142,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Ištiesinti duris, vartus 10kV, 0,4kV SĮ ir T-1, T-2 kamerų durys. vnt.

4 13,51 18,26 54,04

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A m^2

57 10,73 14,50 611,61

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Pakeisti spyną

pakeist transformatorių kamerų spynas į 
ZMV SD-7 tipo spynas vnt.

2 52,50 70,94 105,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įstatyti spyną ABLOY tipo 10kV ir 0,4kV SĮ duryse. vnt.

2 148,00 200,00 296,00

Rokiškio miesto SP-TR-
50 Rokiškio miesto SP-TR-50(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės metalinės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A m^2

8 10,73 14,50 83,69

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

9748,71

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-
382 L-Ekranas-1(1);L-Ekranas-2(1);L-E-244(1);L-KT278(1);L-KT334(1);L-SP386(1);L-TR238(1);L-TR321-1(1);L-TR321-2(1);L-TR364-1(1);L-TR364-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

12 243,75 312,50 2925,00

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

17 48,36 62,00 822,12

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 14,63 18,75 14,63

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

20 7,02 9,00 140,40

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

103 2,96 3,80 304,88

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

10 34,80 44,61 348,00

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

12 26,37 33,81 316,44

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

2 3,36 4,31 6,72



Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

14 4,33 5,55 60,62

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais

SRP narvelyje Nr.207 pakeisti AP-50 į 
naujo tipo vnt.

5 39,00 50,00 195,00

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

6 7,80 10,00 46,80

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

22 15,60 20,00 343,20

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Sutepti spyną, vyrius vnt.

4 2,34 3,00 9,36

Panevėžio miesto SP-
382 Panevėžio miesto SP-382(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įrengti durų atidarytos padėties fiksavimą

Dėl blogos durų fiksacijos suveikinėja 
patalpų signalizacija. durys dviejų varčių vnt.

2 31,20 40,00 62,40

Panevėžio miesto SP-
382 SRT-1(1);SRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė 
priežiūra ST-TP-SP-10-84 C vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Panevėžio miesto SP-
382 SRT-1(1);SRT-2(1)

6-10/0,4 kV 
galios 
transformatoriai 6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai

6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. 
priežiūra

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4kV (35/0,4kV) 
neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. 
techninė priežiūra vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Panevėžio miesto SP-
382 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-Ekranas-1(1);L-Ekranas-2(1);L-E-244(1);L-KT278(1);L-KT334(1);L-SP386(1);L-TR238(1);L-TR321-1(1);L-TR321-2(1);L-TR364-1(1);L-TR364-2(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi techninė priežiūra pagal 
ST-TP-SP-10-86 A. vnt.

17 121,68 156,00 2068,56

Panevėžio miesto SP-
382 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-Ekranas-1(1);L-Ekranas-2(1);L-E-244(1);L-KT278(1);L-KT334(1);L-SP386(1);L-TR238(1);L-TR321-1(1);L-TR321-2(1);L-TR364-1(1);L-TR364-2(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra išskyrus rezervus 20vnt. vnt.

20 4,29 5,50 85,80

Panevėžio miesto SP-
382 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES) vnt.

2 75,27 96,50 150,54

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

9030,31

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-
386 L-Ekranas-II(1);L-Ekranas-I(1);L-KT278(1);L-SP382(1);L-TR140(1);L-TR306(1);SJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

7 273,00 350,00 1911,00

Panevėžio miesto SP-
386 L-SP382(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai Nesandarios / defektinės narvelių durys Durų užrakto keitimas vnt.

1 24,38 31,25 24,38

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas vnt.

13 48,36 62,00 628,68

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra Reikia pakeiti ir 4vnt. dienos šviesos lempų vnt.

1 46,80 60,00 46,80

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

20 7,02 9,00 140,40

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

60 2,96 3,80 177,60

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

5 34,80 44,61 174,00

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (10 kV šynų, 
10 kV linijų) Komp

2 17,91 22,96 35,82

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

7 26,37 33,81 184,59

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

6 3,36 4,31 20,16

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas vnt.

18 3,12 4,00 56,16



Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-640 Iki 1 kV tripolis jungiklis iki 100A su 
įvairių tipų atkabikliais

ĮT-1,ĮT-2 narveliuose pakeisti seno tipo AP-
50 tripollius aut. jungiklius pakeisti naujo 
tipo 4A vnt.

2 39,00 50,00 78,00

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

9 4,33 5,55 38,97

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

10 10,80 13,85 108,00

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais

SJ narvelyje pakeisti seno tipo kirtiklius į 
naujo tipo (dvipoliai) vnt.

2 39,00 50,00 78,00

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,80 10,00 31,20

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai

10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 43,68 56,00 43,68

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

15 15,60 20,00 234,00

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą

Modernizuoti AGS su SMS perdavimu į 
Panevėžio DVS vnt.

1 780,00 1000,00 780,00

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A 10kV SĮ į gatvės pusę m^2

6 11,31 14,50 67,86

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Sutepti spyną, vyrius vnt.

2 2,34 3,00 4,68

Panevėžio miesto SP-
386 Panevėžio miesto SP-386(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės metalinės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A 10kV SĮ m^2

46 11,31 14,50 520,26

Panevėžio miesto SP-
386 SRT-1(1);SRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

2 234,00 300,00 468,00

Panevėžio miesto SP-
386 SRT-1(1);SRT-2(1)

6-10/0,4 kV 
galios 
transformatoriai 6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai

6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. 
priežiūra

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4kV (35/0,4kV) 
neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. 
techninė priežiūra vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Panevėžio miesto SP-
386 ĮT-1(1);ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 180,96 232,00 361,92

Panevėžio miesto SP-
386 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-Ekranas-II(1);L-Ekranas-I(1);L-KT278(1);L-SP382(1);L-TR140(1);L-TR306(1);SJ(1);SRT-1(1);SRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra

ir SR paskirstymas - 1 ir SR paskirstymas - 
2. Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą 
Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

13 4,29 5,50 55,77

Panevėžio miesto SP-
386 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-Ekranas-II(1);L-Ekranas-I(1);L-KT278(1);L-SP382(1);L-TR140(1);L-TR306(1);SJ(1);SRT-1(1);SRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

El. smūgio pavojus ir neatidaryti neįjungus 
Š1-10-ž ir Š2-10-ž 15vnt. vnt.

15 7,02 9,00 105,30

Panevėžio miesto SP-
386 ĮT-1(1);ĮT-2(1);SJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV skirstykla Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos

ST-TP-121A. Anksčiau dažytų 
elektrotechninių įrenginių dažymas

Dalinis narvelių dažymas parenkant dažų 
spalvą pagal esamą. m^2

3 11,31 14,50 29,41

Panevėžio miesto SP-
386 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

7573,48

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

20 48,36 62,00 967,20

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

20 7,02 9,00 140,40

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

64 2,96 3,80 189,44

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

9 34,80 44,61 313,20



Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis (+ atkirta 610 *0,5) vnt.

1 34,80 44,61 34,80

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (10 kV šynų, 
10 kV linijų) Komp

2 17,91 22,96 35,82

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

11 26,37 33,81 290,07

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

13 4,33 5,55 56,29

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

6 90,11 115,53 540,66

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais vnt.

4 39,00 50,00 156,00

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai
Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,80 10,00 31,20

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

20 15,60 20,00 312,00

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Kėdainių miesto SP-120 Kėdainių miesto SP-120(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Sutepti spyną, vyrius vnt.

1 2,34 3,00 2,34

Kėdainių miesto SP-120 L-MT-162(1);L-MT-163(1);L-TP Cukrus-1(1);L-TP Cukrus-2(1);L-TP1(1);L-TR13-1(1);L-TR13-2(1);L-TR15-1(1);L-TR15-2(1);L-TR45(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

11 243,75 312,50 2681,25

Kėdainių miesto SP-120 RIB-11(1);RIB-12(1);SRT-1(1);SRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė 
priežiūra ST-TP-SP-10-84 C vnt.

4 195,00 250,00 780,00

Kėdainių miesto SP-120 SRT-1(1);SRT-2(1)

6-10/0,4 kV 
galios 
transformatoriai 6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai

6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. 
priežiūra

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4kV (35/0,4kV) 
neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. 
techninė priežiūra vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Kėdainių miesto SP-120 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-MT-162(1);L-MT-163(1);L-TP Cukrus-1(1);L-TP Cukrus-2(1);L-TP1(1);L-TR13-1(1);L-TR13-2(1);L-TR15-1(1);L-TR15-2(1);L-TR45(1);Rezervas(1);Rezervas-110(1);RIB-11(1);RIB-12(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra vnt.

20 4,29 5,50 85,80

Kėdainių miesto SP-120 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-MT-162(1);L-TP Cukrus-1(1);L-TP Cukrus-2(1);L-TP1(1);L-TR13-1(1);L-TR13-2(1);L-TR15-1(1);L-TR15-2(1);L-TR45(1);Rezervas(1);Rezervas-110(1);RIB-11(1);RIB-12(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

SRP 2vnt. Čia at visų narvelių El. Smūgio 
pavojus vnt.

20 7,02 9,00 140,40

Kėdainių miesto SP-120 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES) vnt.

2 75,27 96,50 150,54

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

7467,03

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Kėdainių miesto SP-130 SRT-1(1); SRT-2(1)

6-10/0,4 kV 
galios 
transformatoriai 6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai

6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. 
priežiūra

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4kV (35/0,4kV) 
neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. 
techninė priežiūra vnt.

2 111,00 150,00 222,00

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

13 45,88 62,00 596,44

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 13,88 18,75 13,88

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

30 6,66 9,00 199,80

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

37 2,81 3,80 103,97

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

5 33,01 44,61 165,05

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

6 25,02 33,81 150,12



Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

1 3,19 4,31 3,19

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

6 4,11 5,55 24,66

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D6-621 Dujinė apsauga su viena dujų rele 
(apsauginis slėgio vožtuvas) vnt.

1 26,70 36,08 26,70

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

10 14,80 20,00 148,00

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Ištiesinti duris, vartus vnt.

2 13,51 18,26 27,02

Kėdainių miesto SP-130 Kėdainių miesto SP-130(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Sutepti spyną, vyrius Dviejų varčių vnt.

2 2,22 3,00 4,44

Kėdainių miesto SP-130 L-TP Kėdainiai(1);L-TR29(1);L-TR9(1);RIB-11(1);RIB-12(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra vnt.

10 4,07 5,50 40,70

Kėdainių miesto SP-130 L-TP Kėdainiai(1);L-TR29(1);L-TR9(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A

Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

6 231,25 312,50 1387,50

Kėdainių miesto SP-130 RIB-11(1);RIB-12(1);SRT-1(1);SRT-2(1);SS-2(1);SS-3(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė 
priežiūra ST-TP-SP-10-84 C vnt.

6 185,00 250,00 1110,00

Kėdainių miesto SP-130 Rezervas-108(1);Rezervas-109(1);Rezervas-110(1);Rezervas-207(1);Rezervas-208(1);Rezervas-209(1);RIB-11(1);RIB-12(1);SRT-1(1);SRT-2(1);SS-2(1);SS-3(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas Plakatai el smūgio pavojus 20vnt. vnt.

20 6,66 9,00 133,20

Kėdainių miesto SP-130 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES) vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

4722,27

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-
V300 L-V200(1);L-V300(1);L-V301(1);L-V304-1(1);L-V304-2(1);L-V305(1);L-V307(1);L-V400(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

9 243,75 312,50 2193,75

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

14 48,36 62,00 677,04

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra

Nešviečia 1vnt. dienos šviesos šviestuvas 
(2vnt. lempų) vnt.

1 23,40 30,00 23,40

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

10 7,02 9,00 70,20

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

46 2,96 3,80 136,16

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

7 34,80 44,61 243,60

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

9 26,37 33,81 237,33

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

5 3,36 4,31 16,80

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

7 4,33 5,55 30,31

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

20 15,60 20,00 312,00

Panevėžio miesto SP-
V300 Panevėžio miesto SP-V300(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą

Modernizuoti AGS su SMS perdavimu į 
Panevėžio DVS vnt.

1 780,00 1000,00 780,00



Panevėžio miesto SP-
V300 SS-1(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė 
priežiūra ST-TP-SP-10-84 C vnt.

3 195,00 250,00 585,00

Panevėžio miesto SP-
V300 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-V200(1);L-V300(1);L-V301(1);L-V304-1(1);L-V304-2(1);L-V305(1);L-V307(1);L-V400(1);SS-1(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra

Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

14 4,29 5,50 60,06

Panevėžio miesto SP-
V300 ĮT-2(1);T-1(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi techninė priežiūra pagal 
ST-TP-SP-10-86 A. vnt.

2 121,68 156,00 243,36

Panevėžio miesto SP-
V300 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES) vnt.

2 75,27 96,50 150,54

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

6065,16

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-
380 L-TP Ekranas-1(1);L-TP Ekranas-2(1);L-TR102(1);L-TR79(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A vnt.

5 243,75 312,50 1218,75

Panevėžio miesto SP-
380 L-TR31-T-1(1);L-TR31-T-2(1);SRT-1(1);SRT-2(1);SS-3/SS-4(1);SS-5/SS-6(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė 
priežiūra ST-TP-SP-10-84 C vnt.

6 195,00 250,00 1170,00

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

18 48,36 62,00 870,48

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 14,63 18,75 14,63

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

30 7,02 9,00 210,60

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

50 2,96 3,80 148,00

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

3 34,80 44,61 104,40

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

5 26,37 33,81 131,85

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

7 4,33 5,55 30,31

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

2 9,75 12,50 19,50

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos 
keitiklis) vnt.

2 9,75 12,50 19,50

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, 
matavimas) +AGS TS 5 vnt. vnt.

5 3,70 4,74 18,50

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais

104 ir 204 narveliuose AP-50 pakeisti naujo 
tipo (dvipoliai) vnt.

8 39,00 50,00 312,00

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

26 15,60 20,00 405,60

Panevėžio miesto SP-
380 Panevėžio miesto SP-380(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Panevėžio miesto SP-
380 SRT-1(1);SRT-2(1)

6-10/0,4 kV 
galios 
transformatoriai 6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai

6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. 
priežiūra

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4kV (35/0,4kV) 
neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. 
techninė priežiūra vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Panevėžio miesto SP-
380 ĮT-1(1);ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi techninė priežiūra pagal 
ST-TP-SP-10-86 A. vnt.

2 121,68 156,00 243,36

Panevėžio miesto SP-
380 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-TP Ekranas-1(1);L-TP Ekranas-2(1);L-TR102(1);L-TR31-T-1(1);L-TR31-T-2(1);L-TR79(1);REZERVAS-108(1);REZERVAS-109(1);REZERVAS-207(1);REZERVAS-208(1);REZERVAS-209(1);SRT-1(1);SRT-2(1);SS-3/SS-4(1);SS-5/SS-6(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas tik narvelių operatyviniai pavadinimai vnt.

22 7,02 9,00 154,44

Panevėžio miesto SP-
380 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-TP Ekranas-1(1);L-TP Ekranas-2(1);L-TR102(1);L-TR31-T-1(1);L-TR31-T-2(1);L-TR79(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo grandinių tecninė priežiūra

Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

11 4,29 5,50 47,19

Panevėžio miesto SP-
380 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES) vnt.

2 75,27 96,50 150,54



Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

5829,27

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-87 A-1(1) 0,4 kV įrenginiai Akumuliatorių baterijos Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK

Stacionariosios hermetinės akumuliatorių 
baterijos techninė priežiūra pagal ST-TP-
SP-117A. vnt.

1 99,62 127,71 99,62

Panevėžio miesto SP-87 A-1(1) 0,4 kV įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas
pakeisti operatyvinius užrašus 0,4kV 
NSSRSS, KSSRSS, akum bat. vnt.

5 7,02 9,00 35,10

Panevėžio miesto SP-87 L-MT20(1);L-MT43-1(1);L-MT43-2(1);L-MT47(1);L-TP Velžys(1);L-TR167(1);L-TR268(1);L-TR401(1);SJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

9 273,00 350,00 2457,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

13 48,36 62,00 628,68

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 14,63 18,75 14,63

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

50 7,02 9,00 351,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

128 2,96 3,80 378,88

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos 
vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas 
(MSA) vnt.

9 92,63 118,75 833,67

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-604 Kiekvienos kitos mikroprocesorinės 
apsaugos funkcijos konfigūravimo 
patikrinimas vnt.

39 19,50 25,00 760,50

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 58,50 75,00 117,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

9 26,37 33,81 237,33

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

2 4,33 5,55 8,66

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

27 10,80 13,85 291,60

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

6 5,88 7,54 35,28

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

6 90,11 115,53 540,66

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis vnt.

2 89,72 115,03 179,44

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (galios 
keitiklis) vnt.

48 9,75 12,50 468,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

32 9,75 12,50 312,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos 
keitiklis) vnt.

34 9,75 12,50 331,50

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, 
matavimas) vnt.

257 3,70 4,74 950,90

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

2 39,00 50,00 78,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai
Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,80 10,00 31,20

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 43,68 56,00 43,68

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

15 15,60 20,00 234,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

2 195,00 250,00 390,00

Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Sutepti spyną, vyrius vnt.

1 2,34 3,00 2,34



Panevėžio miesto SP-87 Panevėžio miesto SP-87(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įstatyti spyną ABLOY tipo vnt.

1 156,00 200,00 156,00

Panevėžio miesto SP-87 SJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas Tarpsekcijinės jungties 10kV KL vnt.

1 78,00 100,00 78,00

Panevėžio miesto SP-87 T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

2 234,00 300,00 468,00

Panevėžio miesto SP-87 ĮT-1(1);ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 180,96 232,00 361,92

Panevėžio miesto SP-87 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-MT20(1);L-MT43-1(1);L-MT43-2(1);L-MT47(1);L-TP Velžys(1);L-TR167(1);L-TR268(1);L-TR401(1);SJ(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas vnt.

13 4,29 5,50 55,77

Panevėžio miesto SP-87 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-MT20(1);L-MT43-1(1);L-MT43-2(1);L-MT47(1);L-TP Velžys(1);L-TR167(1);L-TR268(1);L-TR401(1);SJ(1);Š1-10(1);Š2-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Narvelių Nr. Pav. Š1-10 ir Š2-10 Atnaujinti 
10kV narvelių ir jų komutacinių aparatų 
operatyvinius užrašus vnt.

82 7,02 9,00 575,64

Panevėžio miesto SP-87 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

12248,10

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

6 45,88 62,00 275,28

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas Apšvietimo defektas
Esamų šviestuvų keitimas liuminesensiniais 
šviestuvais vnt.

2 49,58 67,00 99,16

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 13,88 18,75 13,88

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

20 6,66 9,00 133,20

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

47 2,81 3,80 132,07

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

5 33,01 44,61 165,05

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga (10 kV šynų, 
10 kV linijų) Komp

1 16,99 22,96 16,99

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

6 25,02 33,81 150,12

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 11,88 16,05 11,88

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

4 3,19 4,31 12,76

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

7 4,11 5,55 28,77

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

11 10,25 13,85 112,75

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

1 5,58 7,54 5,58

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

3 85,49 115,53 256,47

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai
Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,40 10,00 29,60

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 41,44 56,00 41,44

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

10 14,80 20,00 148,00

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 185,00 250,00 185,00

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės betoninės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Padengti betonines grindis dulkes 
surišančiu mišiniu m^2

9 7,10 9,60 65,32



Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės betoninės grindys, danga, 
apvadai, skyd Pakeisti skydus naujais

Prie narvelio Nr.103 nėra kanalo dangčio 
400x1200 m^2

0,48 62,38 84,30 29,94

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Ištiesinti duris, vartus 10kV SĮ dviejų varčių vnt.

1 13,51 18,26 13,51

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A m^2

3 10,73 14,50 30,04

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įstatyti spyną ABLOY tipo vnt.

1 148,00 200,00 148,00

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Nusilupę, atšokę vidaus paviršių dažai Nudažyti paviršius m^2

30 10,73 14,50 321,90

Kėdainių miesto SP-5 Kėdainių miesto SP-5(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Nusilupę, atšokę vidaus paviršių dažai Nuglaistyti paviršius m^2

3 7,10 9,60 21,30

Kėdainių miesto SP-5 L-SP44(1);L-TR-133(1);L-TR-14-1(1);L-TR-14-2(1);L-TR-51(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas

ST-TP-121A. Anksčiau dažytų 
elektrotechninių įrenginių dažymas

Dalinis narvelių dažymas (dangos spalva 
šviesiai pilka) m^2

1 10,73 14,50 10,73

Kėdainių miesto SP-5 L-SP44(1);L-TR-133(1);L-TR-14-1(1);L-TR-14-2(1);L-TR-51(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas El. smūgio pavojus vnt.

5 6,66 9,00 33,30

Kėdainių miesto SP-5 L-SP44(1);L-TR-133(1);L-TR-14-1(1);L-TR-14-2(1);L-TR351(1);L-TR-51(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

6 259,00 350,00 1554,00

Kėdainių miesto SP-5 L-SP44(1);L-TR-133(1);L-TR-14-1(1);L-TR-14-2(1);L-TR351(1);L-TR-51(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas vnt.

6 4,07 5,50 24,42

Kėdainių miesto SP-5 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 296,00 400,00 592,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

4688,37

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

13 48,36 62,00 628,68

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 14,63 18,75 14,63

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

30 7,02 9,00 210,60

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

50 2,96 3,80 148,00

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis Komp

4 34,80 44,61 139,20

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 29,06 37,25 58,12

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-625 Įžemėjimo apsauga 
mikroprocesorinėse relėse Komp

2 34,13 43,75 68,26

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

6 26,37 33,81 158,22

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

5 3,36 4,31 16,80

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

6 3,38 4,33 20,28

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

7 4,33 5,55 30,31

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 27,45 35,19 27,45

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23



Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

10 10,80 13,85 108,00

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

2 5,88 7,54 11,76

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

4 90,11 115,53 360,44

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nusidėvėję

AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, 
tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais vnt.

9 39,00 50,00 351,00

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai
Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,80 10,00 31,20

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 43,68 56,00 43,68

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

15 15,60 20,00 234,00

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A 10kV SĮ m^2

7 11,31 14,50 79,17

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įstatyti spyną ABLOY tipo 10kV SĮ vnt.

1 156,00 200,00 156,00

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės metalinės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A m^2

20 11,31 14,50 220,77

Kėdainių miesto SP-140 Kėdainių miesto SP-140(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP teritorija

Avarinės būklės medžiai, nereikalingi 
želdiniai Nupjauti krūmus Prie 10kV SĮ duru išpjauti krūmus m^2

20 0,78 1,00 15,60

Kėdainių miesto SP-140 L-K801(1);L-K803(1);L-TP Cukrus(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

6 273,00 350,00 1638,00

Kėdainių miesto SP-140 SRT-1(1);SRT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

2 234,00 300,00 468,00

Kėdainių miesto SP-140 SRT-1(1);SRT-2(1)

6-10/0,4 kV 
galios 
transformatoriai 6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai

6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. 
priežiūra

ST-TP-SP-10-71A. 6–10/0,4kV (35/0,4kV) 
neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. 
techninė priežiūra vnt.

2 117,00 150,00 234,00

Kėdainių miesto SP-140 ĮT-1(1);ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 180,96 232,00 361,92

Kėdainių miesto SP-140 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-K801(1);L-K803(1);L-TP Cukrus(1);Rezervas-104(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas

Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. su SRP-1 ir SRP-2 13vnt 
narvelių vnt.

13 4,29 5,50 55,77

Kėdainių miesto SP-140 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-K801(1);L-K803(1);L-TP Cukrus(1);Rezervas-104(1);SRT-1(1);SRT-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Viso 13vnt. ant. apatinės narvelių dalies 
nėra elektros smūgio pavojus ženklų, vnt.

13 7,02 9,00 91,26

Kėdainių miesto SP-140 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

6845,17

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-86 T-2(1);T-1(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

2 222,00 300,00 444,00

Panevėžio miesto SP-86 T-2(1);ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-MT395(1);L-SP258(1);L-SP281(1);L-TP Velžys-1(1);L-TP Velžys-2(1);L-TR109(1);L-TR114(1);SJ(1);T-1(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas vnt.

12 4,07 5,50 48,84

Panevėžio miesto SP-86 T-2(1);ĮT-11(1);ĮT-12(1);L-MT395(1);L-SP258(1);L-SP281(1);L-TP Velžys-1(1);L-TP Velžys-2(1);L-TR109(1);L-TR114(1);SJ(1);T-1(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Narvelių Nr. Pav. Š1-10 ir Š2-10 Atnaujinti 
10kV narvelių ir jų komutacinių aparatų 
operatyvinius užrašus vnt.

80 6,66 9,00 532,80

Panevėžio miesto SP-86 A-x(1) 0,4 kV įrenginiai Akumuliatorių baterijos Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK

Stacionariosios hermetinės akumuliatorių 
baterijos techninė priežiūra pagal ST-TP-
SP-117A. vnt.

1 94,51 127,71 94,51

Panevėžio miesto SP-86 L-MT395(1);L-SP258(1);L-SP281(1);L-TP Velžys-1(1);L-TP Velžys-2(1);L-TR109(1);L-TR114(1);SJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

8 259,00 350,00 2072,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas vnt.

12 45,88 62,00 550,56



Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Nėra šildymo elementų Šildymo elementų montavimas
10kV SĮ ant sienų irengti 2vnt. (1kW ir 
2kW) el. šildymo radiatorius. vnt.

2 173,90 235,00 347,80

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 13,88 18,75 13,88

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas
Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

50 6,66 9,00 333,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

114 2,81 3,80 320,34

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos 
vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas 
(MSA) vnt.

8 87,88 118,75 703,04

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-604 Kiekvienos kitos mikroprocesorinės 
apsaugos funkcijos konfigūravimo 
patikrinimas vnt.

34 18,50 25,00 629,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 27,57 37,25 55,14

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

10 55,50 75,00 555,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

8 25,02 33,81 200,16

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

2 11,88 16,05 23,76

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

8 4,11 5,55 32,88

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) mikroprocesinė relėse vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 4,97 6,71 4,97

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

24 10,25 13,85 246,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

5 5,58 7,54 27,90

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

6 85,49 115,53 512,94

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis

Pakeisti įkroviklių PSR-327 ventiliatorius 
2vnt. vnt.

2 88,80 120,00 177,60

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

97 9,25 12,50 897,25

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos 
keitiklis) vnt.

25 9,25 12,50 231,25

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, 
matavimas) vnt.

220 3,51 4,74 772,20

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

2 37,00 50,00 74,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai
Nėra/nublukę op.užrašai ant 
transformatorių durų Plakatų ant transformatorių durų keitimas Užrašai- T-1, T-2, El. smūgio pavojus-2 vnt. vnt.

4 7,40 10,00 29,60

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai
Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas

Užrašai-0,4kV, 10kV, tel.Nr., El. smugio 
pavojus-6 vnt., SP-86 vnt.

10 7,40 10,00 74,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai
10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 41,44 56,00 41,44

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas
Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

12 14,80 20,00 177,60

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

2 185,00 250,00 370,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Sutepti spyną, vyrius Dviejų varčių 4vnt. ir vienos 2vnt. vnt.

1 2,22 3,00 2,22

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Įstatyti spyną ABLOY tipo vnt.

6 148,00 200,00 888,00

Panevėžio miesto SP-86 Panevėžio miesto SP-86(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP teritorija

Avarinės būklės medžiai, nereikalingi 
želdiniai Nupjauti krūmus m^2

20 0,74 1,00 14,80

Panevėžio miesto SP-86 SJ(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas vnt.

3 74,00 100,00 222,00



Panevėžio miesto SP-86 ĮT-11(1);ĮT-12(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 171,68 232,00 343,36

Panevėžio miesto SP-86 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 296,00 400,00 592,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

12707,78

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-
289 A-x(1) 0,4 kV įrenginiai Akumuliatorių baterijos Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK

Stacionariosios hermetinės akumuliatorių 
baterijos techninė priežiūra pagal ST-TP-
SP-117A. vnt.

1 99,62 127,71 99,62

Panevėžio miesto SP-
289 L-MT47(1);L-SP82(1);L-TP Ekranas(1);L-TR15(1);L-TR71-1(1);L-TR71-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B vnt.

9 273,00 350,00 2457,00

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) 0,4 kV įrenginiai Apšildymas / vėdinimas Defektiniai šildymo elementai Šildymo elementų keitimas

Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV 
narveliuose, Pakeisti šildymo elementus 
PTC tipo elementais kurių suminė galia 
vienam prijunginiui 300 W. Šildymo 
elemento keitimas galimas tik atjungus vnt.

13 48,36 62,00 628,68

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Instaliacija/apšvietimas grandinių tech. 
priežiūra

Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė 
priežiūra vnt.

1 14,63 18,75 14,63

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) 0,4 kV įrenginiai Instaliacija / apšvietimas

Neatl.apšildo/apšvietimo tinklų izoli.varžų 
matav.

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 27,30 35,00 27,30

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) 0,4 kV įrenginiai Savų reikmių skydai/skaitikliai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas vnt.

50 7,02 9,00 351,00

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

134 2,96 3,80 396,64

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos 
vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas 
(MSA) vnt.

9 92,63 118,75 833,67

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-604 Kiekvienos kitos mikroprocesorinės 
apsaugos funkcijos konfigūravimo 
patikrinimas vnt.

22 19,50 25,00 429,00

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

4 29,06 37,25 116,24

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-622 Optinė elektros lanko apsauga Komp

2 58,50 75,00 117,00

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

9 26,37 33,81 237,33

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika 
(1komplektas) Komp

1 12,52 16,05 12,52

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

2 3,36 4,31 6,72

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

13 4,33 5,55 56,29

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

2 27,45 35,19 54,90

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio 
maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) vnt.

1 5,23 6,71 5,23

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

18 10,80 13,85 194,40

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo 
transformatorius vnt.

9 5,88 7,54 52,92

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 90,11 115,53 180,22

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės 
akumuliatorių kroviklis vnt.

2 89,72 115,03 179,44

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (galios 
keitiklis) vnt.

18 9,75 12,50 175,50

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

19 9,75 12,50 185,25

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos 
keitiklis) vnt.

52 9,75 12,50 507,00

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, 
matavimas) vnt.

182 3,70 4,74 673,40

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) RAA

10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės Nebandytas KSS KSS tikrinimas vnt.

2 39,00 50,00 78,00



Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) Statiniai Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas vnt.

4 7,80 10,00 31,20

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai

10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. vnt.

1 43,68 56,00 43,68

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1) Statiniai Įžeminimo įrenginiai Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas

Išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto 
varžą vnt.

20 15,60 20,00 312,00

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas

Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos 
patikrinimą vnt.

1 195,00 250,00 195,00

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas

Defektinės betoninės grindys, danga, 
apvadai, skyd

Padengti betonines grindis dulkes 
surišančiu mišiniu m^2

21 7,49 9,60 157,29

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai Atlikti spynos remontą vnt.

1 55,33 70,94 55,33

Panevėžio miesto SP-
289 Panevėžio miesto SP-289(1)

Statybinės 
dalis/konstrukcij
os SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas Defektinės durys, varta, turėklaii ir užraktai

Metalinių konstrukcijų dažymas pagal ST-
TP-121A Dažyti iš lauko pusės m^2

7 11,31 14,50 75,78

Panevėžio miesto SP-
289 T-3(1);T-4(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C vnt.

2 234,00 300,00 468,00

Panevėžio miesto SP-
289 TS-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV kabeliai 10 kV kabelių bandymas 10 kV kabelių bandymas 10kV KL tarpsekcijinės jungties. vnt.

3 78,00 100,00 234,00

Panevėžio miesto SP-
289 ĮT-1(1);ĮT-2(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių darbai pagal TK

10 kV narvelio su įtampos 
transformatoriumi remontas pagal ST-TP-
SP-10-87 A. vnt.

2 180,96 232,00 361,92

Panevėžio miesto SP-
289 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-MT47(1);L-SP82(1);L-TP Ekranas(1);L-TR15(1);L-TR71-1(1);L-TR71-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1);T-3(1);T-4(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV narveliai 10 kV narvelių gedimų šalinimas Apšvietimo remontas

Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą. 
Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius 
jungiklius. vnt.

13 4,29 5,50 55,77

Panevėžio miesto SP-
289 ĮT-1(1);ĮT-2(1);L-MT47(1);L-SP82(1);L-TP Ekranas(1);L-TR15(1);L-TR71-1(1);L-TR71-2(1);TS-10(1);T-1(1);T-2(1);T-3(1);T-4(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra / nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinių užrašų pakeitimas

Atnaujinti 10kV narvelių operatyvinius 
užrašus vnt.

26 7,02 9,00 182,52

Panevėžio miesto SP-
289 Š1-10(1);Š2-10(1)

10 kV 
skirstomieji 
įrenginiai 10 kV šynos 10 kV šynų darbai pagal TK

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A vnt.

2 312,00 400,00 624,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

10866,39

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-45 Panevėžio miesto SP-45(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

8 27,57 37,25 220,56

Panevėžio miesto SP-45 Panevėžio miesto SP-45(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

10 25,02 33,81 250,20

Panevėžio miesto SP-45 Panevėžio miesto SP-45(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) Darbų kiekiai numatyti 2019-2020m. vnt.

4 26,04 35,19 104,16

Panevėžio miesto SP-45 Panevėžio miesto SP-45(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, 
matavimas) vnt.

10 3,51 4,74 35,10

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

610,02

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto SP-89 Panevėžio miesto SP-89(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

8 27,57 37,25 220,56

Panevėžio miesto SP-89 Panevėžio miesto SP-89(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema vnt.

10 25,02 33,81 250,20

Panevėžio miesto SP-89 Panevėžio miesto SP-89(1) RAA
10 kVskirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) Darbų kiekiai numatyti 2019-2020m. vnt.

4 26,04 35,19 104,16

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

574,92

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Panevėžio miesto TR-15 Panevėžio miesto TR-15(1)
Bendra 
elementų grupė TR SR instaliacija/apšvietimas Instaliacija / apšvietimas (PES)

0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios 
grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. 
varžos matav. vnt.

1 25,90 35,00 25,90

Panevėžio miesto TR-15 Š-10(1) 10 kV įrenginiai 10 kV šynos (PES) 10 kV šynų darbai pagal TK (PES)
10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES) vnt.

1 71,41 96,50 71,41

Panevėžio miesto TR-15 Panevėžio miesto TR-15(1) RAA
10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

4 2,81 3,80 11,24

Panevėžio miesto TR-15 Panevėžio miesto TR-15(1) RAA
10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis vnt.

1 33,01 44,61 33,01

Panevėžio miesto TR-15 Panevėžio miesto TR-15(1) RAA
10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema Komp

2 25,02 33,81 50,04



Panevėžio miesto TR-15 Panevėžio miesto TR-15(1) RAA
10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso 
tikrinimas vnt.

2 4,11 5,55 8,22

Panevėžio miesto TR-15 L-KT107(1);L-SP289(1) 10 kV įrenginiai 10 kV narveliai (PES) 10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)

Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu 
techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A 
(PES) vnt.

2 231,25 312,50 462,50

Panevėžio miesto TR-15 Panevėžio miesto TR-15(1)
Bendra 
elementų grupė

TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-
10/0,4-01

TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-
10/0,4-01

Stacionariųjų transformatorinių (vienos 
sekcijos) techninė priežiūra (10 kV 
skirstyklos)

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A*. vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Panevėžio miesto TR-15 L-REZ(1);L-TR152(1);L-TR97(1);L-T(1) 10 kV įrenginiai 10 kV narveliai (PES) 10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)
Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė 
priežiūra ST-TP-SP-10-84 C (PES) vnt.

4 185,00 250,00 740,00

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

1545,14

Objektas Defektuoti elementai
Elemento 

grupė
Elementas Defektas Darbas Pastabos Mato vnt.

Darbų 
kiekis

Darbų kaina, EUR 
be PVM *

Maksimalūs 
priimtini darbų 

įkainiai, EUR be 
PVM

Darbų 
kaina, 

EUR be 
PVM

Kėdainių rajono TR-K-
540 Š1-10(1);Š2-10(1) 10 kV įrenginiai 10 kV šynos (PES) 10 kV šynų darbai pagal TK (PES)

10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-
TP-SP-10-89 A (PES) vnt.

2 296,00 400,00 592,00

Kėdainių rajono TR-K-
540 LGS(1);LGS(1);LGS(1);SS-1(1);SS-2(1);ŠS J-209(1);T-1(1);T-2(1)10 kV įrenginiai Skyrikliai/galios skyrikliai

10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai 
pagal TK

10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas 
pagal ST-TP-SP-10-103 (PES) vnt.

8 70,56 95,35 564,48

Kėdainių rajono TR-K-
540 L-J211(1);L-K540-1(1);L-K540-3(1) 10 kV įrenginiai 10 kV viršįtampių ribotuvai/ iškrovikliai Sumontuotas iškroviklis

10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas 
stacionariose transformatorinėse vnt.

9 33,30 45,00 299,70

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Įžeminimo įrenginiai

10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas 
pagal TK

10 kV skirstomojo punkto įžeminimo 
įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. 
(PES) vnt.

1 41,44 56,00 41,44

Kėdainių rajono TR-K-
540 SAUG-ABC(1);SAUG-ABC(1) 10 kV įrenginiai 10 kV saugikliai Netinkama saugiklio tirptuko srovė/užrašas 6-10 kV saugiklių keitimas (1 vnt.) vnt.

6 37,00 50,00 222,00

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Statybinė dalis/konstrukcijos Defektinis apsauginis barjeras TR patalpoje

Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių 
dažymas (1 m2) T-1 ir T-2. m^2

2 10,73 14,50 21,46

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Statybinė dalis/konstrukcijos Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos

Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių 
dažymas (1 m2)

Dažyti 10kV USĮ, T-1, T-2 ir 0,4kV duris, 
10kV pervadinių izoliatorių skydus - 2 vnt.. m^2

38 10,73 14,50 407,74

Kėdainių rajono TR-K-
540 L-J211(1);L-K540-1(1);L-K540-3(1);L-T-1(1);L-T-2(1);Rezervas(1)10 kV įrenginiai 10 kV narveliai (PES) 10 kV narvelių gedimų šalinimas (PES) Apšvietimo remontas (PES) vnt.

6 4,07 5,50 24,42

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų 
linijų izoliac. varžos matav. megoometru 
(linija) vnt.

10 2,81 3,80 28,10

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 
srovės relėmis vnt.

1 33,01 44,61 33,01

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-618 Minimalios įtampos apsauga Komp

2 27,57 37,25 55,14

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-629 Jungtuvo valdymo schema Komp

1 25,02 33,81 25,02

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas vnt.

4 3,19 4,31 12,76

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų 
atnaujinimas (1 kabelio žymė) vnt.

4 3,20 4,33 12,80

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-648 Daugiau 1 kV automatinio 
rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys 
(ARĮ) vnt.

1 26,04 35,19 26,04

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo 
transformatorius vnt.

6 10,25 13,85 61,50

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-657 6-35 kV įtampos matavimo 
transformatoriai ir jų antrinės grandinės vnt.

2 85,49 115,53 170,98

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Telematavimo grandinė (srovės 
keitiklis) vnt.

1 9,25 12,50 9,25

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1) RAA

10 kV skirstomųjų punktų RAA 
grandinės 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai

D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos 
grandinė (1 komanda, signalas, 
matavimas) vnt.

4 3,51 4,74 14,04

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė TR SR instaliacija/apšvietimas Instaliacija / apšvietimas (PES)

Esamų šviestuvų keitimas liuminesensiniais 
šviestuvais (PES) po Vnt. 10kV ir 0,4kV SĮ vnt.

2 49,58 67,00 99,16

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė TR SR instaliacija/apšvietimas Apšvietimo instaliacijos defektas

Hermetinių ir pusiauhermetinių 
jungiklių/rozečių montavimas T-1, T-2, 0,4kV US. vnt.

3 11,10 15,00 33,30

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Statybinė dalis/konstrukcijos Nėra/defektinės užrakinimo spynos Įstatyti spyną ABLOY tipo (PES) Įrengti 10kV SĮ duryse vnt.

1 148,00 200,00 148,00

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Operat. ir techn. užrašai, ženklai Nėra/nublukę operatyviniai užrašai Operatyvinio užrašo atnaujinimas

Atnaujinti Š1-10, Š2-10, 10kV Narvelių ir jų 
komųtavimo aparatų operatyvinius užrašus. vnt.

73 6,66 9,00 486,18

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė TR SR instaliacija/apšvietimas Apšvietimo instaliacijos defektas Patalpos apšvietimo instaliacijos remontas 10kV SĮ ,T-1, T-2, 0,4kV US. vnt.

3 49,58 67,00 148,74

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų 
durų

Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas 
(PES) Ant 10kV SĮ, T-1, T-2 ir 0,4kV durų. vnt.

6 7,40 10,00 44,40

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė

TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-
10/0,4-01

TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-
10/0,4-01

Stacionariųjų transformatorinių (vienos 
sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV 
skirstyklos)

10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra 
pagal ST-TP-SP-10-88 A*. Su visais 
įrenginiais vnt.

2 71,41 96,50 142,82

Kėdainių rajono TR-K-
540 L-J211(1);L-K540-1(1);L-K540-3(1);L-T-1(1);L-T-2(1);Rezervas(1)10 kV įrenginiai 10 kV paskirstymo įrenginiai Dangos defektas

ST-TP-121A. Anksčiau dažytų 
elektrotechninių įrenginių dažymas 10kV Narvelių išorės dažymas m^2

30 10,73 14,50 321,90

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė TR SR instaliacija/apšvietimas Apšvietimo instaliacijos defektas

Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis 
montavimas, kabinant normalios aplinkos 
patalpose T-1, T-2, vnt.

2 49,58 67,00 99,16

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Statybinė dalis/konstrukcijos Ventiliavimo angos defektas

Transformatorinių vėdinimo grotelių su 
sieteliu įrengimas/keitimas Nudažyti vent. grotų išorę 11m2 vnt.

11 10,73 14,50 118,03

Kėdainių rajono TR-K-
540 L-J211(1);L-K540-1(1);L-K540-3(1) 10 kV įrenginiai 10 kV narveliai (PES) 10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)

Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 
kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-
85 B (PES) vnt.

3 259,00 350,00 777,00

Kėdainių rajono TR-K-
540 L-T-1(1);L-T-2(1) 10 kV įrenginiai 10 kV narveliai (PES) 10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)

Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV 
narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-
SP-10-85 C (PES) vnt.

2 222,00 300,00 444,00

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Komercinė apskaitos spinta (KAS) Nėra/nublukę žymenys (oper. užrašai) Žymenų uždėjimas/atnaujinimas (1 žymuo) Ant išorinės TR sienos. vnt.

6 7,40 10,00 44,40

Kėdainių rajono TR-K-
540 Kėdainių rajono TR-K-540(1)

Bendra 
elementų grupė Operat. ir techn. užrašai, ženklai

Nubl. įspėj. ženklas apie elektros smūgio 
pavojų Žymenų uždėjimas/atnaujinimas (1 žymuo) Ant 10kV SĮ, T-1, T-2 ir 0,4kV durų. vnt. 4 7,40 10,00 29,60

Darbų kainų 
suma EUR be 
PVM:

5558,57



``



1 Berčiūnų TP 7,75 Papušių k., Panevėžio r. 11,50 11,50 89,13

2 Gegužinės TP 7,75 Paįstrio k., Panevėžio r. 11,50 11,50 89,13 Viso EUR be PVM: 10 575,55

3 Krekenavos TP 41,35 Iciūnų k., Panevėžio sav. Panevėžio raj. 11,50 11,50 475,53

4 Žibartonių TP 8,40 Žibartonių k., Panevėžio r. 11,50 11,50 96,60

5 Mitriūnų TP 12,55 Parodėlės k., Panevėžio r. 11,50 11,50 144,33

6 Naujamiesčio TP 12,20 Naujamiesčio k., Panevėžio r. 11,50 11,50 140,30

7 Raguvos TP 13,70 Fermos k., Panevėžio r. 11,50 11,50 157,55

8 Ramygalos TP 6,00 Sokelių k., Panevėžio r. 11,50 11,50 69,00

9 Smilgių TP 8,70 Smilgių m., Panevėžio r. 11,50 11,50 100,05

10 Ekrano TP 11,00 Senamiesčio 102 b, Panevėžys 11,50 11,50 126,50

11 Velžio TP 10,00 Ramygalos 147 E, Panevėžys 11,50 11,50 115,00

12 Stiklo TP 25,10 Pramonės 9 a, Panevėžys 11,50 11,50 288,65

13 Savitiškio TP 8,00 Savitiškio 1 b, Panevėžys 11,50 11,50 92,00

14 Cukraus TP 18,50 Pramonės 13, Kėdainiai 11,50 11,50 212,75

15 Gudžiūnų TP 46,26 Gudžiūnų k., Kėdainių r. 11,50 11,50 531,99

16 Kėdainių TP 52,40 Šėtos 106, Kėdainiai 11,50 11,50 602,60

17 Surviliškio TP 9,14 Surviliškio k., Kėdainių r. 11,50 11,50 105,11

18 Truskavos TP 7,86 Truskavos m., Kėdainių r. 11,50 11,50 90,39

19 Dotnuvos TP 6,16 Dotnuvos m., Kėdainių r. 11,50 11,50 70,84

20 Josvainių TP 18,48 Josvainių m., Kėdainių r. 11,50 11,50 212,52

21 Kruosto TP 6,25 Ginčitų k., Kėdainių r. 11,50 11,50 71,88

22 Krakių TP 11,20 Krakių m., Kėdainių r. 11,50 11,50 128,80

23 Pernaravos TP 11,20 Pernaravos k., Kėdainių r. 11,50 11,50 128,80

24 Šėtos TP 11,78 Šėtos m., Kėdainių r. 11,50 11,50 135,47

25 Čedasų TP 8,38 Čedasų k., Rokiškio r. 11,50 11,50 96,37

26 Juodupės TP 10,14 Stoniškio k., Rokiškio r. 11,50 11,50 116,61

27 Panemunėlio TP 11,14 Panemunėlio gst., Rokiškio r. 11,50 11,50 128,11

28 Rokiškio TP 16,00 P.Cvirkos 10 a, Rokiškis 11,50 11,50 184,00

29 Alenksandravėlės TP 8,10 Aleksandravėlės k., Rokiškio r. 11,50 11,50 93,15

30 Južintų TP 4,60 Jūžintų m., Rokiškio r. 11,50 11,50 52,90

31 Kamajų TP 12,95 Kamajų k., Rokiškio r. 11,50 11,50 148,93

32 Obelių TP 13,20 Obelių  Priem. K., Rokiškio r. 11,50 11,50 151,80

33 Pandėlio TP 8,05 Pandėlio k., Rokiškio r. 11,50 11,50 92,58

34 Kupiškio TP 21,13 Panevėžio 3 a, Kupiškis 11,50 11,50 243,00

35 Subačiaus TP 9,50 Šauklikių k., Kupiškio r. 11,50 11,50 109,25

36 Alizavos TP 7,25 Alizavos m., Kupiškio r. 11,50 11,50 83,38

37 Antašavos TP 13,12 Antašavos m., Kupiškio r. 11,50 11,50 150,88

38 Skapiškio TP 12,16 Skapiškio m., Kupiškio r. 11,50 11,50 139,84

39 Šimonių TP 8,96 Šimonių m., Kupiškio r. 11,50 11,50 103,04

40 Pušaloto TP 11,58 Pušaloto k., Pasvalio r. 11,50 11,50 133,17

41 Pasvalio TP 45,02 Vilniaus 61 a, Pasvalys 11,50 11,50 517,73

42 Joniškėlio TP 13,12 Joniškėlio k., Pasvalio r. 11,50 11,50 150,88

43 Kraštų TP 11,02 Kraštų k., Pasvalio r. 11,50 11,50 126,73

44 Namišių TP 12,35 Namišių k., Pasvalio r. 11,50 11,50 142,03

45 Saločių TP 13,20 Šalnaičių k., Pasvalio r. 11,50 11,50 151,80

46 Vaškų TP 11,50 Vaškų m., Pasvalio r. 11,50 11,50 132,25

47 Parovėjos TP 51,30 Stačkūnų k., Biržų raj. 11,50 11,50 589,95

48 Biržų TP 6,35 Biržų k., Biržų r. 11,50 11,50 73,03

49 Papilio TP 9,50 Papilio m., Biržų r. 11,50 11,50 109,25

50 P. Guodžių TP 11,85 Guodžių k., Biržų r. 11,50 11,50 136,28

51 N. Radviliškio TP 13,20 N. Radviliškis, Biržų r. 11,50 11,50 151,80

52 Sodeliškio TP 7,00 Sodeliškių k., Biržų r. 11,50 11,50 80,50

53 Vabalninko TP 12,80 S. Neries g. 37 A, Vabalninkas, Biržų r. 11,50 11,50 147,20

54 SP-1 1,00 Mūšos 14, Pasvalys ( Pasvalio sūrių gamyklos) 11,50 11,50 11,50

55 SP–6 1,00 Pramonės g. 1, Rokiškis (“Rokiškio sūris”) 11,50 11,50 11,50

56 SP-2 1,00 Astravas, Biržai 11,50 11,50 11,50

57 SP-3 1,00 Vėjo g. 21, Biržai 11,50 11,50 11,50

58 SP-12 1,00 Krantinės g. 30 a, Kupiškis 11,50 11,50 11,50

59 SP-81 1,00 Tulpių g. Panevėžys (SODRA) 11,50 11,50 11,50

60 SP-83 1,00 Biliūno g. 3, Panevėžys 11,50 11,50 11,50

61 SP-84 1,00 Janonio g. 4, Panevėžys 11,50 11,50 11,50

64 SP-181 1,00 Statybininkų 11 d, Panevėžys 11,50 11,50 11,50

65 SP-185 1,00 Ramygalos g. 149, Panevėžys (Lėvuo,AB“ARGUVA”) 11,50 11,50 11,50

66 SP-186 1,00 Katkų  g. 38, Panevėžys  (Geležinkelio stotis) 11,50 11,50 11,50

67 SP-287 1,00 Projektuotojų g. 21 b, Panevėžys (Kniaudiškių gyv. kv.) 11,50 11,50 11,50

68 SP-382 1,00 Tinklų g. 9 a, Panevėžys (AB “IGLUS”) 11,50 11,50 11,50

69 SP-388 1,00 Nendrės 2 a, Panevėžys (Pilėnų gyv. kvartalas) 11,50 11,50 11,50

70 SP-V 300 1,00 Velžio k., Panevėžio r.  (Katilinė) 11,50 11,50 11,50

71 SP-V 700 1,00 Liūdynės k., Panevėžio r. (Liūdynės km.) 11,50 11,50 11,50

72 SP-481 1,00 Klaipėdos g. 143 a, Panevėžys 11,50 11,50 11,50

73 SP-482 1,00 Vaišvilaičių IIk, Panevėžio r. 11,50 11,50 11,50

74 SP-O-1 1,00 Dirbtuvių g. , Obeliai, Rokiškio r. 11,50 11,50 11,50

75 SP-5 1,00 Birutės g. 10 a, Kėdainiai (Aerodromas ) 11,50 11,50 11,50

76 SP–100 1,00 Mindaugo g.11 c, Kėdainiai (gyv.rajonas) 11,50 11,50 11,50

77 SP–110 1,00 A. Kanapinsko 1 b, Kėdainiai (prie mokyklos) 11,50 11,50 11,50

78 SP-A-301 1,00 Akademijos m., Akademijos TP, Kėdainių r. 11,50 11,50 11,50

79 TR R-212 1,00 Rokiškio r. Bajorų kaimas 11,50 11,50 11,50

790,20 Viso EUR be PVM: 9087,30

*
(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis viršija K stulpelyje 
nurodytą maksimalų priimtiną šienavimo darbų įkainį)

(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis yra 50 ir 
daugiau proc. mažesnis už maksimalų priimtiną šienavimo įkainį)

Pildo rangovas

(Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal reikalavimus

ŠIENAUJAMI PLOTAI  (Panevėžio PEK)

Eil. Nr. TP/SP pavadinimas
Šienaujamas 

plotas, a
Adresas

Darbų įkainis, EUR 
be PVM*

Darbų kaina, EUR be 
PVM

Maksimalūs priimtini darbų 
įkainiai, EUR be PVM

Viso šienaujamo ploto, a:



PURŠKIAMI PLOTAI (Panevėžio PEK)

1 Berčiūnų TP 1,50 Papušių k., Panevėžio r. 11,50 11,50 17,25

2 Gegužinės TP 0,60 Paįstrio k., Panevėžio r. 11,50 11,50 6,90

3 Krekenavos TP 1,50 Iciūnų k., Panevėžio sav. Panevėžio raj. 11,50 11,50 17,25

4 Žibartonių TP 1,50 Žibartonių k., Panevėžio r. 11,50 11,50 17,25

5 Mitriūnų TP 1,00 Parodėlės k., Panevėžio r. 11,50 11,50 11,50

6 Naujamiesčio TP 1,00 Naujamiesčio k., Panevėžio r. 11,50 11,50 11,50

7 Raguvos TP 1,00 Fermos k., Panevėžio r. 11,50 11,50 11,50

8 Smilgių TP 0,80 Smilgių m., Panevėžio r. 11,50 11,50 9,20

9 Ekrano TP 2,00 Senamiesčio 102 b, Panevėžys 11,50 11,50 23,00

10 Velžio TP 1,00 Ramygalos 147 E, Panevėžys 11,50 11,50 11,50

11 Stiklo TP 3,00 Pramonės 9 a, Panevėžys 11,50 11,50 34,50

12 Savitiškio TP 6,00 Savitiškio 1 b, Panevėžys 11,50 11,50 69,00

13 Cukraus TP 2,00 Pramonės 13, Kėdainiai 11,50 11,50 23,00

14 Gudžiūnų TP 1,20 Gudžiūnų k., Kėdainių r. 11,50 11,50 13,80

15 Kėdainių TP 3,00 Šėtos 106, Kėdainiai 11,50 11,50 34,50

16 Surviliškio TP 0,60 Surviliškio k., Kėdainių r. 11,50 11,50 6,90

17 Truskavos TP 0,80 Truskavos m., Kėdainių r. 11,50 11,50 9,20

18 Dotnuvos TP 1,00 Dotnuvos m., Kėdainių r. 11,50 11,50 11,50

19 Josvainių TP 0,80 Josvainių m., Kėdainių r. 11,50 11,50 9,20

20 Kruosto TP 0,50 Ginčitų k., Kėdainių r. 11,50 11,50 5,75

21 Krakių TP 0,50 Krakių m., Kėdainių r. 11,50 11,50 5,75

22 Pernaravos TP 0,50 Pernaravos k., Kėdainių r. 11,50 11,50 5,75

23 Šėtos TP 1,00 Šėtos m., Kėdainių r. 11,50 11,50 11,50

24 Čedasų TP 0,50 Čedasų k., Rokiškio r. 11,50 11,50 5,75

25 Juodupės TP 0,50 Stoniškio k., Rokiškio r. 11,50 11,50 5,75

26 Panemunėlio TP 0,60 Panemunėlio gst., Rokiškio r. 11,50 11,50 6,90

27 Rokiškio TP 3,00 P.Cvirkos 10 a, Rokiškis 11,50 11,50 34,50

28 Alenksandravėlės TP 0,50 Aleksandravėlės k., Rokiškio r. 11,50 11,50 5,75

29 Južintų TP 0,50 Jūžintų m., Rokiškio r. 11,50 11,50 5,75

30 Kamajų TP 0,80 Kamajų k., Rokiškio r. 11,50 11,50 9,20

31 Obelių TP 0,80 Obelių  Priem. K., Rokiškio r. 11,50 11,50 9,20

32 Pandėlio TP 0,80 Pandėlio k., Rokiškio r. 11,50 11,50 9,20

33 Kupiškio TP 1,00 Panevėžio 3a, Kupiškis 11,50 11,50 11,50

34 Subačiaus TP 0,50 Šauklikių k., Kupiškio r. 11,50 11,50 5,75

35 Alizavos TP 0,50 Alizavos m., Kupiškio r. 11,50 11,50 5,75

36 Antašavos TP 0,50 Antašavos m., Kupiškio r. 11,50 11,50 5,75

37 Skapiškio TP 0,50 Skapiškio m., Kupiškio r. 11,50 11,50 5,75

38 Šimonių TP 0,50 Šimonių m., Kupiškio r. 11,50 11,50 5,75

39 Pušaloto TP 0,80 Pušaloto k., Pasvalio r. 11,50 11,50 9,20

40 Joniškėlio TP 0,80 Joniškėlio k., Pasvalio r. 11,50 11,50 9,20

41 Kraštų TP 0,50 Kraštų k., Pasvalio r. 11,50 11,50 5,75

42 Namišių TP 0,50 Namišių k., Pasvalio r. 11,50 11,50 5,75

43 Saločių TP 0,50 Šalnaičių k., Pasvalio r. 11,50 11,50 5,75

44 Vaškų TP 0,50 Vaškų m., Pasvalio r. 11,50 11,50 5,75

45 Parovėjos TP 1,50 Stačkūnų k., Biržų raj. 11,50 11,50 17,25

46 Biržų TP 3,10 Biržų k., Biržų r. 11,50 11,50 35,65

47 Papilio TP 1,00 Papilio m., Biržų r. 11,50 11,50 11,50

48 N. Radviliškio TP 0,50 N. Radviliškis, Biržų r. 11,50 11,50 5,75

49 Sodeliškio TP 0,50 Sodeliškių k., Biržų r. 11,50 11,50 5,75

50 Vabalninko TP 1,00 S. Neries g. 37 A, Vabalninkas, Biržų r. 11,50 11,50 11,50

55,50 Viso EUR be PVM: 638,25

KERTAMŲ KRŪMŲ PLOTAI  (Panevėžio PEK)

1 Krekenavos TP 1,00 Iciūnų k., Panevėžio sav. Panevėžio raj. 13,60 13,60 13,60

2 Naujamiesčio TP 1,00 Naujamiesčio k., Panevėžio r. 13,60 13,60 13,60

3 Raguvos TP 1,50 Fermos k., Panevėžio r. 13,60 13,60 20,40

4 Ramygalos TP 2,00 Sokelių k., Panevėžio r. 13,60 13,60 27,20

5 Smilgių TP 2,00 Smilgių m., Panevėžio r. 13,60 13,60 27,20

6 Velžio TP 2,00 Ramygalos 147E, Panevėžys 13,60 13,60 27,20

7 Stiklo TP 0,50 Pramonės 9a, Panevėžys 13,60 13,60 6,80

8 Cukraus TP 4,00 Pramonės 13, Kėdainiai 13,60 13,60 54,40

9 Surviliškio TP 2,00 Surviliškio k., Kėdainių r. 13,60 13,60 27,20

10 Truskavos TP 1,00 Truskavos m., Kėdainių r. 13,60 13,60 13,60

11 Kruosto TP 3,00 Ginčitų k., Kėdainių r. 13,60 13,60 40,80

12 Pernaravos TP 2,00 Pernaravos k., Kėdainių r. 13,60 13,60 27,20

13 Šėtos TP 2,00 Šėtos m., Kėdainių r. 13,60 13,60 27,20

14 Čedasų TP 4,00 Čedasų k., Rokiškio r. 13,60 13,60 54,40

15 Juodupės TP 4,00 Stoniškio k., Rokiškio r. 13,60 13,60 54,40

16 Panemunėlio TP 4,00 Panemunėlio gst., Rokiškio r. 13,60 13,60 54,40

17 Alenksandravėlės TP 1,00 Aleksandravėlės k., Rokiškio r. 13,60 13,60 13,60

18 Južintų TP 1,00 Jūžintų m., Rokiškio r. 13,60 13,60 13,60

19 Obelių TP 2,00 Obelių  Priem. K., Rokiškio r. 13,60 13,60 27,20

20 Pandėlio TP 2,00 Pandėlio k., Rokiškio r. 13,60 13,60 27,20

21 Subačiaus TP 2,00 Šauklikių k., Kupiškio r. 13,60 13,60 27,20

22 Alizavos TP 2,00 Alizavos m., Kupiškio r. 13,60 13,60 27,20

23 Antašavos TP 1,00 Antašavos m., Kupiškio r. 13,60 13,60 13,60

24 Skapiškio TP 1,00 Skapiškio m., Kupiškio r. 13,60 13,60 13,60

Darbų kaina, EUR be 
PVM

Eil. Nr. TP/SP pavadinimas
Darbų kaina, EUR be 

PVM
Purškiamas 

plotas, a
Adresas

Maksimalūs priimtini darbų 
įkainiai, EUR be PVM

Darbų įkainis, EUR 
be PVM*

Viso purškiamo ploto, a:

Eil. Nr. TP/SP pavadinimas
Kertamų krūmų 

plotas, a
Adresas

Maksimalūs priimtini darbų 
įkainiai, EUR be PVM

Darbų įkainis, EUR 
be PVM*



25 Pušaloto TP 1,00 Pušaloto k., Pasvalio r. 13,60 13,60 13,60

26 Joniškėlio TP 2,00 Joniškėlio k., Pasvalio r. 13,60 13,60 27,20

27 Kraštų TP 1,00 Kraštų k., Pasvalio r. 13,60 13,60 13,60

28 Namišių TP 2,00 Namišių k., Pasvalio r. 13,60 13,60 27,20

29 Saločių TP 3,00 Šalnaičių k., Pasvalio r. 13,60 13,60 40,80

30 P. Guodžių TP 1,00 Guodžių k., Biržų r. 13,60 13,60 13,60

31 N. Radviliškio TP 1,50 N. Radviliškis, Biržų r. 13,60 13,60 20,40

32 Sodeliškio TP 2,00 Sodeliškių k., Biržų r. 13,60 13,60 27,20

33 Vabalninko TP 1,00 S. Neries g. 37A, Vabalninkas, Biržų r. 13,60 13,60 13,60

62,50 Viso EUR be PVM: 850,00Viso kertamo ploto, a:



Darbų kainų suma EUR be PVM 708 898,64                             

1 Gedimų paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose v al. 974 39,99          38 950,26   
Įkainy je v ertinami darbai. Mechanizmai, laboratorija, logistika, utilizav imas, šiukšlių 
išv ežimas įkainy je v ertinami pagal poreikį *.

2 Def ektų šalinimas relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose v nt. 278 100,00          27 800,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks AB "Energijos skirsty mo 
operatorius" ( toliau - ESO) arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. 
Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

3 Relinės apsaugos ir automatikos projetav imas keičiant schemos elementus v al. 240 19,99           4 797,60   Įkainy je v ertinami darbai. 

4 RAA f unkcijos konf igurav imas ir tikrinimas mikroprocesoriniame RAA terminale v nt. 11 99,99           1 049,90   Įkainy je v ertinami darbai. 

5 TS, TM, TV grandinės tikrinimas, gedimo šalinimas v nt. 100 99,99           9 999,00   Įkainy je v ertinami darbai.

6 Signalizacijos grandinių remontas v nt. 3 114,99              344,97   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

7 Elektros lanko apsaugos šv iesolaidžio remontas v nt. 11 240,00           2 520,00   

Įkainy je įv ertinami darbai - nustaty ti šv iesolaidžio gedimą (nulūžusi jungtis prie relės, 
perlaužtas tarp narv elių ar kitas pažeidimas). Esant galimy bei šv iesolaidį sujungti 
specialia jungiamąja mov a. Patikrinti šv iesolaidžio jautrumą bei relės v eikimą. Po v isų 
darbų patikrinti ir išbandy ti optinės lanko apsaugos v eikimą.  

8 Elektros lanko apsaugos šv iesolaidžio keitimas m 600 30,00          18 000,00   
Įkainy je įv ertinami darbai - seną šv iesolaidį demontuoti ir sumontuoti naują (prireikus 
pateiks ESO). Patikrinti šv iesolaidžio jautrumą bei relės v eikimą. Po v isų šių darbų 
patikrinti ir išbandy ti optinės lanko apsaugos v eikimą. 

9 Optinės elektros lanko apsaugos relės remontas v nt. 14 150,01           2 025,14   

Įkainy je įv ertinami darbai - nustaty ti relės gedimą, priežastį. Jei gedimo neįmanoma 
pašalinti, keisti relę nauja (prireikus pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus medžiagos 
įsigijimo dokumentus. Medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u). Išbandy ti 
optinės lanko apsaugos v eikimą.

10 Optinės elektros lanko apsaugos relės keitimas v nt. 15 400,00           6 000,00   
Įkainy je turi būti v ertinami relės keitimo darbai ir optinės lanko apsaugos v eikimo 
patikrinimas. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo 
dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

11 Matav imo keitiklio keitimas, remontas v nt. 26 119,99           3 059,75   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

12 Įtampos kontrolės relės keitimas, remontas v nt. 18 119,99           2 159,82   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

13 Laiko relės keitimas, remontas v nt. 35 119,99           4 139,66   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

14 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio keitimas v nt. 8 80,00              600,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

15 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijos keitimas v nt. 80 80,00           6 400,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

16 Elektrokontaktinio temperatūros, drėgmės dav iklio montav imas, remontas v nt. 26 100,00           2 550,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

17 35 kV, 10 kV linijos RAA nuostatų keitimas v nt. 18 139,99           2 519,82   Įkainy je v ertinami darbai - nuostatų keitimas ir testav imas.

18 35 kV, 10 kV ARĮ tikrinimas v nt. 18 140,00           2 520,00   Įkainy je v ertinami darbai.

19 RAA užrašų keitimas v nt. 700 4,99           3 493,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

20 RAA grandinių žy mėjimas v nt. 1000 1,98           1 980,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

21 RAA grandinės montav imas v nt. 1000 6,01           6 010,00   
Įkainy je v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

22 Talpuminio įtampos indikatoriaus keitimas v nt. 8 120,03              900,23   

Įkainy je įv ertinami darbai - jei neišduoda įtampos pats talpuminis įtampos dav iklis, 
pakeisti patį dav iklį (prireikus pateiks ESO), o jeigu sugedęs dav iklio indikatorius, 
pakeisti indikatorių nauju (prireikus pateiks ESO). Patikrinti įtampos indikatoriaus 
v eikimą įjungus darbinę įtampą. 

23 Talpuminio įtampos indikatoriaus remontas v nt. 8 125,00              937,50   
Įkainy je įv ertinami darbai - nustaty ti indikatoriaus gedimą. Jei įmanoma gedimą 
pašalinti.  Po gedimo pašalinimo patikrinti įtampos indikatoriaus v eikimą įjungus darbinę 
įtampą. 

24 Jėgos transf ormatoriaus apsaugų tikrinimas v nt. 14 200,01           2 700,14   Įkainy je v ertinami darbai.  

25 Jėgos transf ormatoriaus automatinio įtampos reguliatoriaus v aldiklio remontas v nt. 27 469,99          12 689,73   

Įkainy je turi būti v ertinami darbai -sugedusio automatinio įtampos reguliatoriaus v aldiklio 
išmontav imo darbai (v isų tipų v aldikliai) ir suremontuoto automatinio įtampos 
reguliatoriaus v aldiklio sumontav imo darbai. BAR tipo automatinio įtampos reguliatoriaus 
remontą atlieka rangov as, kitų tipų v aldiklių remontas suderinus su ESO v ertinamas 
atskirai pagal f aktines remonto išlaidas. 

26 Jėgos transf ormatoriaus automatinio įtampos reguliav imo schemos remontas keičiant v aldiklį. kompl. 3 3500,00          10 500,00   
Įkainy je turi būti įv etinami darbai: seno v aldiklio išmontav imas, naujo v aldiklio tiekimas 
(suderinus su užsakov u), pagal naują pateiktą v aldiklį principinių ir montažinių brėžinių 
pateikimas (suderinus su užsakov u), montav imo ir derinimo darbai. 

27 35 kV įv ado apsaugų tikrinimas v nt. 14 80,00           1 080,00   Įkainy je v ertinami darbai.  

28 35 kV linijos apsaugų tikrinimas v nt. 18 80,00           1 440,00   Įkainy je v ertinami darbai. 

29 10 kV įv ado apsaugų tikrinimas v nt. 18 80,00           1 440,00   Įkainy je v ertinami darbai. 

30 10 kV linijos apsaugų tikrinimas v nt. 18 80,00           1 440,00   Įkainy je v ertinami darbai.  

31 MSA su mikroelektronine  rele v eikimo dešuntav imo shemoje tikrinimas v nt. 18 130,01           2 340,18   Įkainy je v ertinami darbai.  

32 MSA su mikroelektronine  rele ir mažo galingumo elektromagnetu v eikimo tikrinimas v nt. 18 129,98           2 339,64   Įkainy je v ertinami darbai. 

33 Optinės šy nų lanko apsaugos su srov ės kontrole tikrinimas (v isoms šy noms) v nt. 18 85,01           1 530,18   Įkainy je v ertinami darbai. 

34 Galios transf ormatoriaus impulsinės apsaugos tikrinimas v nt. 3 85,00              255,00   Įkainy je v ertinami darbai. 

35 Elektromechaninės galios kry pties relės tikrinimas v nt. 9 85,00              765,00   Įkainy je v ertinami darbai. 

36 Dešuntav imo shemos su indukcinėmis relėmis keitimas mikroelektroninėmis relėmis v nt. 9 500,00           4 500,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai - senų įrenginių išmontav imo darbai,  principinių ir 
montažinių brėžinių pateikimas (suderinus su užsakov u), montav imo ir derinimo darbai. 

37 Vakuuminio jungtuv o v aldy mo bloko keitimas permontuojant relinės apsaugos ir automatikos grandines v nt. 9 500,00           4 500,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai - senų įrenginių išmontav imo darbai,  principinių ir 
montažinių brėžinių pateikimas (suderinus su užsakov u), montav imo ir derinimo darbai.

38 Distancinio v aldy mo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas v nt. 60 100,01           6 000,60   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

39 NSSRS įkrov iklio keitimas v nt. 5 350,00           1 750,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

40 NSSRS įkrov iklio remontas v nt. 5 499,98           2 499,90   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai - sugedusio įkrov iklio išmontav imo darbai, įkrov iklio 
remontas ir suremontuoto įkrov iklio sumontav imo darbai.Mechanizmai, laboratorija, 
logistika, utilizav imas, šiukšlių išv ežimas įkainy je įv ertinami pagal jų poreikį. 

41 Gedimų šalinimas apsauginėje-priešgaisrinėje signalizacijoje (AGS) v nt. 53 149,99           7 874,48   

Įkainy je v ertinami darbai - nustaty ti AGS arba AS+GS nev eikiančias zonas, spindulius ir 
juose nev eikiančius elementus. Atstaty ti AGS v eikimą pakeičiant sugedusius elementus 
ir esant reikalui atlikti reikiamą centralių programav imą . Gaisro signalizacija: gaisro 
centralė, klav iatūra, maitinimo blokas, baterijos, gaisro pav ojaus my gtukai, gaisro 
jutikliai, kabeliai, sirenos.Apsauginė (gaisro) signalizacija: centralė, centralės išplėtimai, 
relių blokas su relėmis, klav iatūra, maitinimo blokas, baterijos, kontaktiniai jutikliai, 
judesio jutikliai, dūžio jutikliai, gaisro pav ojaus my gtukai, gaisro jutikliai, kabeliai, 
sirenos. Už medžiagas bus apmokėta pateikus medžiagų įsigijimo dokumentus. 
Medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

42 Įrengti AGS įjungimą/išjungimą iš SCADA per TPSĮ, atlikus esamos AGS centralės išplėtimą v nt. 2 300,00              450,00   

Įkainy je v ertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai. Reikia įdiegti AS (AGS) išplėtimo 
modulį ir tarpinę relę signalo Aps. signalizacijos būsena – Įjungta/Išjungta perdav imui į 
TSPĮPanaudoti AS (AGS) zoną (spindulį) ir įdiegti tarpinę relę AS (AGS) 
įjungimo/išjungimo komandos v y kdy mui. Pakloti kabelius AS(AGS) – TSPĮ telev aldy mo 
realizacijai. Atlikti AS(AGS), TSPĮ programav imą ir derinimą į SCADA. 

43 AGS centralės keitimas v nt. 3 249,98              749,94   
Įkainy je v ertinami darbai. Už medžiagas (centralę) bus apmokėta pateikus įsigijimo 
dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

44 35 kV šy nų tilto techninė priežiūra v nt. 3 499,99           1 499,97   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai turi būti 
įv ertinti . Def ektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je 
pateiks ESO. 

45 35 kV šy nų tilto remontas v nt. 3 600,00           1 800,00   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai turi būti 
įv ertinti . Def ektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je 
pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių 
užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

46 35 kV šy nų tilto kabamo izoliatoriaus keitimas v nt. 18 99,99           1 799,82   
Įkainy je v ertinami darbai, bandy mai. Izoliatorius pateiks ESO arba bus apmokėta 
pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u.

47 35 kV šy nų tilto atraminio izoliatoriaus keitimas v nt. 18 100,01           1 800,18   
Įkainy je v ertinami darbai, bandy mai. Izoliatorius pateiks ESO arba bus apmokėta 
pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u. 

48 35 kV v iršįtampio ribotuv o keitimas v nt. 18 100,00           1 800,00   
Įkainy je v ertinami darbai, bandy mai . Viršįtampių ribotuv ą pateiks ESO arba bus 
apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u.

49 35 kV aly v inio jungtuv o techninė priežiūra v nt. 18 250,01           4 500,18   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai turi būti 
įv ertinti. Def ektinius įv adus, izoliacinę aly v ą ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo 
žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. 
Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

50 35 kV aly v inio jungtuv o remontas v nt. 18 285,00           5 130,00   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai turi būti 
įv ertinti. Def ektinius įv adus, izoliacinę aly v ą ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo 
žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. 
Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

51 35 kV aly v inio jungtuv o keitimas v nt. 2 1299,99           1 949,99   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai turi būti 
įv ertinti. Def ektinius įv adus, izoliacinę aly v ą, def ektines lanko gesinimo kameras, 
def ektinius judamus ir nejudamus kontaktus ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo 
žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. 
Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

52 35 kV aly v inio jungtuv o įv ado keitimas v nt. 11 300,00           3 150,00   
Įkainy je v ertinami darbai, bandy mai, utilizav imas. Įv adą pateiks ESO arba bus 
apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u.  

53 35 kV aly v inio jungtuv o įmontuoto srov ės transf ormatoriaus keitimas v nt. 6 309,99           1 859,94   
Įkainy je v ertinami darbai, bandy mai ir mechanizmai, laboratorija, logistika, utilizav imas. 
Įv adą pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių 
užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

54 35 kV AJ bakų apšildy mo automatikos montav imas v nt. 3 309,99              929,97   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai. Už medžiagas bus 
apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u.

55 35 kV AJ pav aros keitimas v nt. 3 200,00              600,00   
Įkainy je turi būti v ertinami darbai .AJ pav arą pateiks ESO, jį reiks pasiimti iš Panev ėžio 
sandelio. Seną jungtuv ą pristaty ti Panev ėžio PEK. 

56 35 kV skiry klio techninė priežiūra v nt. 18 100,00           1 800,00   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai ir 
mechanizmai turi būti įv ertinti. Def ektinius įv adus, def ektinius kontaktus ir kitus 
įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO.

57 35 kV sky riklio remontas v nt. 18 150,01           2 700,18   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai ir 
mechanizmai turi būti įv ertinti. Def ektinius įv adus, def ektinius kontaktus ir kitus 
įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO.

58 35 kV sky riklio keitimas v nt. 2 300,00              450,00   
Įkainy je v ertinami darbai. Sky riklis keičiamas analogišku, sky riklį pateiks ESO, jį reiks 
pasiimti iš Panev ėžio sandelio. Seną sky riklį pristaty ti Panev ėžio PEK.

59 35 kV sky riklio atraminio izoliatoriaus keitimas v nt. 6 150,01              900,06   
Įkainy je v ertinami darbai. Atraminis izoliatorius keičiamas analogišku. Medžiagas pateiks 
ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas 
turi būti suderintas su Užsakov u.

60 35 kV skirtuv o techninė priežiūra v nt. 3 150,02              450,06   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai, utilizav imas, 
šiukšlių išv ežimas turi būti įv ertinti. Def ektinius įv adus, def ektinius kontaktus ir kitus 
įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO. 

61 35 kV skirtuv o remontas v nt. 3 150,00              450,00   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai  turi būti 
įv ertinti. Keičiamus def ektinius įv adus, def ektinius kontaktus ir kitus įrenginius 
išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

62 35 kV skirtuv o atraminio izoliatoriaus keitimas v nt. 3 120,00              360,00   
Įkainy je v ertinami darbai. Atraminis izoliatorius keičiamas analogišku. Medžiagas pateiks 
ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas 
turi būti suderintas su Užsakov u. 

63 35 kV trumpiklio techninė priežiūra v nt. 3 100,01              300,03   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Keičiamus def ektinius 
elementus, kontaktus ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks 
ESO.

64 35 kV trumpiklio remontas v nt. 3 109,99              329,97   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įv adus, 
def ektinius kontaktus ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO 
arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi 
būti suderintas su Užsakov u.

65 35 kV trumpiklio atraminio izoliatoriaus keitimas v nt. 3 150,01              450,03   
Įkainy je v ertinami darbai. Atraminis izoliatorius keičiamas analogišku. Medžiagas pateiks 
ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas 
turi būti suderintas su Užsakov u.

66 35 kV aly v inio srov ės transf ormatoriaus techninė priežiūra v nt. 6 150,01              900,06   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai turi būti 
įv ertinti. Silikagelį pateikia Rangov as, bus apmokėta pateikus silikagelio įsigijimo 
dokumentus. Užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

67 35 kV aly v inio srov ės transf ormatoriaus remontas v nt. 3 150,00              450,00   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą.  Silikagelį pateikia 
Rangov as, bus apmokėta pateikus silikagelio įsigijimo dokumentus. Užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u.

68 35 kV aly v inio srov ės transf ormatoriaus keitimas epoksidiniu v nt. 9 200,00           1 800,00   
Įkainy je v ertinami darbai.  Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

69 35 kV epoksidinio srov ės transf ormatoriaus techninė priežiūra v nt. 5 120,00              540,00   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai, 
mechanizmai, logistika, utilizav imas, šiukšlių išv ežimas turi būti įv ertinti. Medžiagos bus 
apmokėtos pateikus įsigijimo dokumentus. Medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u.

70 35 kV epoksidinio srov ės transf ormatoriaus keitimas v nt. 2 200,00              300,00   
Įkainy je v ertinami darbai.  Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

71 35 kV epoksidinio įtampos transf ormatoriaus keitimas v nt. 9 199,99           1 799,91   
Įkainy je v ertinami darbai.  Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

72 10 kV šy nų tilto techninė priežiūra v nt. 8 99,99              749,93   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Bandy mai, 
mechanizmai, logistika, utilizav imas, šiukšlių išv ežimas turi būti įv ertinti. Def ektinius 
izoliatorius ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus 
apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u.

73 10 kV šy nų tilto remontas v nt. 8 99,99              749,93   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą.  Def ektinius izoliatorius 
ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO. arba bus apmokėta 
pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u.

74 10 kV šy nų tilto atraminio izoliatoriaus keitimas v nt. 9 149,99           1 349,91   
Įkainy je v ertinami darbai. Atraminis izoliatorius keičiamas analogišku. Medžiagas pateiks 
ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas 
turi būti suderintas su Užsakov u.

75 10 kV stacionaraus aly v inio jungtuv o techninė priežiūra v nt. 35 149,99           5 174,66   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įv adus, 
izoliacinę aly v ą ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO.

76 10 kV stacionaraus aly v inio jungtuv o remontas v nt. 35 199,98           6 899,31   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įv adus, 
izoliacinę aly v ą ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba 
bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų 
užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

77 10 kV ištraukiamo aly v inio jungtuv o techninė priežiūra v nt. 21 149,98           3 149,58   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įv adus, 
izoliacinę aly v ą ir kitus įrenginius išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba 
bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų 
užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

78 10 kV ištraukiamo aly v inio jungtuv o remontas v nt. 24 220,00           5 280,00   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius kontaktus, 
izoliatorius, izoliacines traukes, izoliacinę aly v ą ir kitus įrenginius išv ardintus 
def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

79 10 kV stacionaraus v akuuminio jungtuv o techninė priežiūra v nt. 3 250,02              750,06   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įrenginius 
išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u.

80 10 kV stacionaraus v akuuminio jungtuv o remontas v nt. 3 249,99              749,97   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įrenginius 
išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u.

81 10 kV ištraukiamo v akuuminio jungtuv o techninė priežiūra v nt. 3 249,99              749,97   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įrenginius 
išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u.

82 10 kV ištraukiamo v akuuminio jungtuv o remontas v nt. 3 250,01              750,03   

Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Def ektinius įrenginius 
išv ardintus def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u.

83 10 kV stacionaraus aly v inio jungtuv o keitimas v nt. 3 299,99              899,97   
Įkainy je v ertinami darbai. Jungtuv as keičiamas analogišku. Jungtuv ą  pateiks ESO arba 
bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u. Seną jungtuv ą pristaty ti Panev ėžio PEK.

84 10 kV ištraukiamo aly v inio jungtuv o keitimas v nt. 8 300,00           2 250,00   
Įkainy je v ertinami darbai. Bandy mai, mechanizmai, logistika, utilizav imas, šiukšlių 
išv ežimas turi būti įv ertinti. Jungtuv as keičiamas analogišku, Jungtuv ą  pateiks ESO. 
Pasiimti reikės iš Panev ėžio sandelio. Seną jungtuv ą pristaty ti Panev ėžio PEK.

85 10 kV stacionaraus v akuuminio jungtuv o keitimas v nt. 2 329,98              494,97   

Įkainy je v ertinami darbai. Jungtuv as keičiamas analogišku. Jungtuv ą  pateiks ESO arba 
bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u. Pasiimti reikės iš Panev ėžio sandelio. Seną jungtuv ą pristaty ti 
Panev ėžio PEK.

86 10 kV ištraukiamo v akuuminio jungtuv o keitimas v nt. 2 500,00              750,00   

Įkainy je v ertinami darbai. Jungtuv as keičiamas analogišku. Jungtuv ą  pateiks ESO arba 
bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u. Pasiimti reikės iš Panev ėžio sandelio. Seną jungtuv ą pristaty ti 
Panev ėžio PEK.

87 10 kV aly v inių jungtuv ų demontav imas v nt. 2 310,01              465,02   Įkainy je v ertinami darbai. Demontuotą įrenginį pristaty ti Panev ėžio PEK

88 10 kV stacionaraus aly v inio jungtuv o keitimas v akuuminiu v nt. 6 1700,00          10 200,00   Įkainy je v ertinami darbai. Vakuuminį jungtuv ą pateiks ESO. 

89 10 kV ištraukiamo aly v inio jungtuv o keitimas v akuuminiu v nt. 6 1699,99          10 199,94   Įkainy je v ertinami darbai. Vakuuminį jungtuv ą pateiks ESO. 

Pastočių eksploatavimo komandos (Panevėžys) 110, 35 kV TP, 10 kV SP neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo preliminarių darbų sąrašas 

Eil. 

Nr.
Darbų  pav adinimas Mato v nt.

Reikšmingumo 

koeficientas

 Darbų įkainis, 

EUR be PVM 

Darbų kaina, 

EUR be PVM
Darbų įkainių skleidinys*



90 10 kV galios sky riklio remontas v nt. 18 150,00           2 700,00   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išv ardintus 
def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

91 10 kV galios sky riklio techninė priežiūra v nt. 18 149,99           2 699,82   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą.  Įrenginius išv ardintus 
def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

92 10 kV galios sky riklio keitimas v nt. 3 179,98              539,94   

Įkainy je v ertinami darbai. Sky riklis keičiamas analogišku, sky riklį pateiks ESO arba bus 
apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų 
užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.Sky riklį reiks pasiimti iš Panev ėžio 
sandelio. Seną sky riklį pristaty ti Panev ėžio PEK. 

93 10 kV sky riklio techninė priežiūra v nt. 3 140,01              420,03   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išv ardintus 
def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

94 10 kV sky riklio keitimas v nt. 18 140,01           2 520,18   

Įkainy je v ertinami darbai. Sky riklis keičiamas analogišku, sky riklį pateiks ESO arba bus 
apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų 
užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.Sky riklį reiks pasiimti iš Panev ėžio 
sandelio. Seną sky riklį pristaty ti Panev ėžio PEK. 

95 10 kV įtampos transf ormatorių techninė priežiūra v nt. 11 150,02           1 575,21   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išv ardintus 
def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

96 10 kV įtampos transf ormatorių remontas v nt. 11 170,00           1 785,00   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išv ardintus 
def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

97 10 kV įtampos transf ormatorių keitimas v nt. 11 180,03           1 890,32   

Įkainy je v ertinami darbai. Įtampos transf ormatorius keičiamas analogišku, įtampos 
transf ormatorių pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo 
dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.Įtampos 
transf ormatorių reiks pasiimti iš Klaidėdos sandėlio. Seną Įtampos transf ormatorių 
pristaty ti Klaidėdos PES. 

98 10 kV įtampos transf ormatorių keitimas kito tipo įtampos transf ormatoriais v nt. 30 210,02           6 300,60   Įkainy je v ertinami darbai. Įtampos transf ormatorių pateiks ESO. 

99 10 kV srov ės transf ormatoriaus techninė priežiūra v nt. 18 90,02           1 620,36   
Įkainy je v ertinami darbai, jie v y kdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išv ardintus 
def ektav imo žinialapy je pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.

100 10 kV srov ės transf ormatoriaus keitimas v nt. 35 130,00           4 485,00   

Įkainy je v ertinami darbai. Srov ės transf ormatorius keičiamas analogišku, srov ės 
transf ormatorių pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo 
dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u.Srov ės 
transf ormatorių reiks pasiimti iš Panev ėžio sandelio. Seną srov ės transf ormatorių 
pristaty ti Panev ėžio PEK. 

101 10 kV srov ės transf ormatoriaus keitimas kito tipo srov ės transf ormatoriais v nt. 30 130,02           3 900,60   Įkainy je v ertinami darbai. Srov ės transf ormatorių pateiks ESO. 

102 10 kV renkamų šy nų atraminio izoliatoriaus keitimas v nt. 9 129,89           1 169,01   

Įkainy je v ertinami darbai. Atraminis izoliatorius keičiamas analogišku, izoliatorių pateiks 
ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, 
medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. Izoliatorių reiks pasiimti iš 
Panev ėžio sandelio. Seną pristaty ti Panev ėžio PEK. 

103 10 kV perdav imo izoliatoriaus keitimas v nt. 15 149,98           2 249,70   

Įkainy je v ertinami darbai. Izoliatorius keičiamas analogišku, izoliatorių pateiks ESO arba 
bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų 
užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. Izoliatorių reiks pasiimti iš Panev ėžio 
sandelio. Seną pristaty ti Panev ėžio PEK. 

104 10 kV v iršįtampių ribtuv o keitimas v nt. 18 149,85           2 697,30   
Įkainy je v ertinami darbai.  Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

105 10 kV atraminio izoliatoriaus keitimas v nt. 30 99,97           2 999,10   
Įkainy je v ertinami darbai.  Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

106 10 kV narv elių v aly mas v nt. 18 199,99           3 599,82   
Įkainy je v ertinami darbai - narv elių v aly mas po elektros lanko pažeidimų (gaisro),  
mechanizmai, logistika, utilizav imas, šiukšlių išv ežimas.

107 Elektros lanko pažeistų narv elių remontas v nt. 18 749,95          13 499,10   
Įkainy je v ertinami darbai - narv elio pilno f unkcionalumo atstaty mas (išsky rus jungtuv o), 
mechanizmai, laboratorija, logistika, utilizav imas, šiukšlių išv ežimas. Atsargines dalis 
pateiks ESO, pasimti reiks iš Panev ėžio sandelio. Demontuotus įrenginius utilizuoti.

108 Elektros lanko pažeistų jungtuv ų remontas v nt. 18 659,99          11 879,82   

Įkainy je v ertinami darbai - jungtuv o v eikimo atstaty mas ( išsky rus RAA), bandy mai ir 
mechanizmai, laboratorija, logistika, utilizav imas, šiukšlių išv ežimas. Atsargines dalis 
pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. 
Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. Medžiagas reiks 
pasiimti iš Panev ėžio sandelio. Demontuotus utilizuoti.

109 Akumuliatorių baterijų techninė priežiūra v nt. 3 130,05              390,15   
Įkainy je v ertinami darbai - 1 v nt. def ektinio elemento pakeitimas, akumuliatorių baterijos 
pilnas iškrov imas, pilnas įkrov imas, talpumo matav imas . Elementus pateikia ESO.

110 Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra v nt. 8 140,01           1 050,08   Įkainy je v ertinami darbai - turi būti išmatuotos pereinamosios v aržos bei kontūro v arža. 

111 Įžeminimo įrenginio pažeistų elementų atstaty mas v nt. 9 159,99           1 439,91   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

112 Saugiklių lizdų remontas, keitimas v nt. 21 69,99           1 469,79   
Įkainy je v ertinami darbai.  Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

113 Jungtuv o diagnostika v nt. 18 220,03           3 960,54   

Diagnostika atliekama v isų tipų jungtuv ams. Darbai: išmatuojama kreipiančiųjų dalių 
izoliacijos v arža, išmatuojama antrinių grandinių bei v aldančiųjų elektromagnetų 
izoliacijos v arža, išmatuojama srov ėlaidžio kontūro kontaktinės sistemos v arža, 
išmatuojamos laiko ir greičio charakteristikos, atliekamas izoliacijos bandy mas 50 Hz 
dažnio įtampa. Atskiru įkainių įv ertinama 35 kV aly v inio jungtuv o įv adų bandy mai. 

114 Jungtuv o v aldy mo grandinių remontas v nt. 69 299,99          20 699,31   

Įkainy je Jungtuv o v aldy mo bloko remontas/keitimas v ertinamas kaip sugedusio 
v aldy mo bloko, v aldy mo schemos elementų išmontav imo darbai ir suremontuoto ar 
naujo (to paties tipo) v aldy mo bloko, v aldy mo schemos elementų sumontav imo darbai 
pagal pateiktą principinę schemą. Jungtuv o v aldy mo bloko remonto darbai suderinus su 
ESO v ertinami atskirai pagal f aktines remonto išlaidas. Įkainy je def ektinių automatinių 
jungiklių ar blokkontaktų keitimo darbai įv ertinami. Reikalingas medžiagas pateiks ESO 
arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi 
būti suderintas su Užsakov u  Įkainis apima ir v aldy mo grandinių patikrinimą. 

115 AJ pav aros remontas v nt. 104 199,98          20 697,93   

Įkainy je v ertinamas AJ (aly v inis jungtuv as) gali būti stacionarus, arba ištraukiamas. 
Jungtuv o bandy mų ir diagnostikos šiame įkainy je nev ertiname.  Reikiamas jungtuv o 
pav aros detales pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus detalių įsigijimo dokumentus. 
Dalių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

116 AJ pav aros keitimas v nt. 12 200,01           2 400,12   Įkainy je v ertinami darbai.  Medžiagas pateiks ESO. 

117 AJ bakų sandarinimas ir aly v os papildy mas v nt. 138 199,99          27 598,62   

Įkainis taikomas ir 35 kV, ir 10 kV jungtuv ams. Jei gedimo pašalinimui reikia išleisti 
aly v ą ji turi būti išleidžiama. Tinkamą naudoti aly v ą pateiks ESO, rangov as sav o 
transportu aly v ą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti aly v ą utilizuoti. Aly v os 
parametrai (pramušimo įtampos dy dis) po perv ežimo ir užpy limo gali pablogėti ne 
daugiau kaip 5 kV. 

118 AJ remontas išnaudojus trumpųjų jungimų resursą v nt. 35 150,01           5 175,35   

Įkainis taikomas 10 kV aly v iniams jungtuv ams. Darbai atliekami v adov aujantis 
galiojančiomis technologinėmis kortomis. Tinkamą naudoti aly v ą pateiks ESO, rangov as 
sav o transportu aly v ą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti aly v ą utilizuoti. 
Aly v os parametrai (pramušimo įtampos dy dis) po perv ežimo ir užpy limo gali pablogėti 
ne daugiau kaip 5 kV. 

119 Pav aros el. v ariklio keitimas v nt. 69 109,99           7 589,31   
Įkainy je v ertinami darbai.  El. pav aros v ariklį pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti 
suderintas su Užsakov u. 

120 Iki 110 kV surenkamų ir jungiamų šy nų bandy mas v nt. 18 200,01           3 600,18   Įkainy je v ertinami darbai ir labaratorija. 

121 Apšildy mo grandinių remontas v nt. 56 129,99           7 214,45   
Įkainy je v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u. 

122 Apšildy mo grandinių techninė priežiūra v nt. 18 150,09           2 701,62   Įkainy je v ertinami darbai. 

123 Šildy mo elementų keitimas v nt. 111 50,00           5 550,00   
Įkainy je v ertinamas darbas - 1 v nt. šildy mo elemento keitimas. Elemento galia 150 W. 
Demontuotus šildy mo elementus pristaty ti Panev ėžio PEK.  Elemento kainos nev ertinti.

124 Sav ųjų reikmių sky dų montav imas v nt. 5 499,86           2 249,37   
Įkainy je v ertinami darbai.  Sky do principinę schemą pateikia ESO. SRS sky dą pateikia 
ESO. Kabelių galūnių apdirbimas, esamų grandinių prijungimas, seno sky do ir jo įrenginių 
demontav imas turi būti įv ertintas. 

125 Automatinių jungiklių montav imas, keitimas spintose v nt. 69 59,98           4 138,62   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

126 Skaitiklių montav imas esamuose SR sky duose v nt. 3 60,00              180,00   Įkainy je v ertinami montav imo darbai. Elektros skaitiklius pateiks ESO. 

127 Kabelio iki 10 mm2 tiesimas SR m. 690 19,99          13 793,10   
Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos  Kabelis gali būti tiesiamas įv airiai, įkainy je 
įsiv ertinti darbų kainos v idurkį. 

128 Sav ųjų reikmių automatikos gedimo šalinimas v nt. 14 140,01           1 890,14   
Įkainy je v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u. 

129 Kontaktinių sujungimų rev izija v nt. 104 19,99           2 068,97   Įkainy je v ertinami darbai. 

130 Mašinų ir aparatų (transf ormatoriaus) apv ijų izoliacijos v aržos matav imas v nt. 53 30,01           1 575,53   Įkainy je v ertinami darbai. 

131 Šv iestuv ų su kaitrinėmis lempomis keitimas v nt. 18 65,01           1 170,18   Įkainy je v ertinami darbai. 1 v nt. šv iestuv o kainą  įv ertinti į įkainį. 

132 Kaitrinimių lempų keitimas šv iestuv uose v nt. 150 20,01           3 001,50   Įkainy je v ertinami darbai. 1 v nt. lempos kainą įv ertinti į įkainį. 

133 Iki 2 lempų liuminiscensinių šv iestuv ų keitimas v nt. 18 90,02           1 620,36   
Įkainy je v ertinami darbai. 1 v nt. šv iestuv o kainą įv ertinti į įkainį. Šv iestuv as turi turi 
turėti dv i ne mažesnio kaip 36W galingumo lempas ir nemažesnės kaip IP4x saugimo 
klasės.

134 AS šv iestuv o keitimas v nt. 8 135,00           1 012,50   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

135 AS šv iestuv o lempos keitimas v nt. 18 60,01           1 080,18   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

136 AS šv iestuv o reguliav imas, f iksatorių įrengimas (kai aukštis iki 6m) v nt. 8 130,00              975,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

137 AS šv iestuv o reguliav imas, f iksatorių įrengimas, šv eistuv o nuleidimu žemiau 6m (kai aukštis v irš 6m) v nt. 8 150,00           1 125,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

138 Apšv ietimo def ekto šalinimas v nt. 18 149,99           2 699,82   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

139 10 kV US, VP priv erstinės v entiliacijos įrengimas v nt. 8 250,02           1 875,15   
Įkainy je v ertinami montav imo darbai ir medžiagos: v entiliatorius 1 v nt., grotelės 1 v nt., 
jungiklis 1 v nt., automatinis jungiklis 1 v nt., kabelis 1 m. Priv erstinė v entiliacija turi būti 
v ietinio v aldy mo.  

140 10 kV US, VP priv erstinės v entiliacijos remontas v nt. 14 199,99           2 699,87   
Įkainy je įv ertinami darbai - nustaty ti gedimą, pašalinti gedimo priežastį. Sudegusi 
v entiliatorių pakeisti nauju (prireikus pateiks ESO), esant gedimui elektros instaliacijoje, 
pakeisti sugedusį instaliacijos elementą arba kabelį. Patikrinti v entiliacijos v eikimą. 

141 Aly v os prasisunkimo iš KRT šalinimas, aly v os papildy mas v nt. 18 200,01           3 600,18   
Įkainy je v ertinami darbai. Aly v ą pateiks ESO, ją pasimti  iš Kauno, o nebetinkamą 
naudoti aly v ą utilizuoti. Aly v os išleidimo, parametrų atstaty mo v ertinti nereikia. 
Įrenginy s bus montuojamas pastotėje.  

142 Aly v os prasisunkimo iš 10 kV galios transf . šalinimas, aly v os papildy mas v nt. 104 199,99          20 698,97   

Įkainy je v ertinami darbai. Aly v ą pateiks ESO, rangov as  aly v ą turės pasiimti iš Kauno, 
o nebetinkamą naudoti aly v ą utilizuoti. Medžiagas aly v os pratekėjimų šalinimui turi 
pateikti Rangov as ir įkainy je Rangov as turi įsiv ertinti v idutinį reikalingų medžiagų kiekį, 
atskiru įkainiu medžiagos nebus aktuojamos. Transf ormatorių remontuoti reikia objekte.  
Aly v os pratekėjimo su suv irinimo darbais, aly v os nuleidimu numatomas atsikras 
įkainis. 

143 10kV galios tr-rių, kompensacinių ričių keitimas v nt. 18 799,98          14 399,64   
Įkainy je v ertinami darbai. 10kV galios transf ormatorių ar kompensacinė ritę pateiks 
ESO. Pasimti reikės iš Panev ėžio sandelio. Konstrukcinių dalių įrengimo v ertinti nereikia. 

144 Kompensacinės ritės perjungiklio pav aros remontas v nt. 3 500,03           1 500,09   
Įkainy je v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u. 

145 Galios transf ormatorių apipūtimo v ariklio keitimas v nt. 14 200,01           2 700,14   
Įkainy je v ertinami darbai. Apipūtimo v ariklius pateiks ESO arba bus apmokama atskirai 
pateikus pirkimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

146 Silikagelio keitimas v nt. 104 87,98           9 105,93   
Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. Keičiamas indikatorinis silikagelis. Išleisti aly v os 
nereikia. Indikatorinio silikagelio talpos keisti nereikia. 

147 Transf ormatoriaus aly v os ly gio dav iklio remontas v nt. 8 349,97           2 624,78   

 Įkainy je įv ertinami darbai - nuleisti 10/0.4 kV galios transf ormatoriaus arba 
kompensacinės ritės aly v ą iš praplėtimo bako. Demontuoti aly v os ly gio dav iklį. 
Nustaty ti ly gio dav iklio gedimą (kontaktai, plūdė, bloga izoliacija arba kiti gedimai). Jeigu 
negalima gedimo pašalinti, dav iklį keisti nauju (pateiks ESO). Sumontuoti dav iklį į 
plėtimosi baką, pakeičiant sandarinimo terpinę. Užpilti aly v ą į plėtimosi baką, pilant 
patikrinti aly v os ly gio dav iklio v eikimą. 

148 Apsauginių gaubtų ant galios transf ormatoriaus išv adų montav imas v nt. 18 100,01           1 800,18   
Įkainy je v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u. 

149 AĮR pav aros elektrinės dalies remontas v nt. 6 200,00           1 200,00   
Įkainy je v ertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, 
medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsaky mas turi būti suderintas su 
Užsakov u. 

150 AIR pav aros galinių padėčių apribojimo keitimas v nt. 21 99,98           2 099,58   Įkainy je v ertinami darbai.

151 10 kV kabelių keitimas m 138 60,00           8 280,00   
Įkainy je v ertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

152 10 kV kabelių bandy mas v nt 27 200,00           5 400,00   Įkainy je v ertinami darbai. 

153 10 kV narv elio įrenginių bandy mas paaukštinta įtampa v nt 12 200,03           2 400,36   Įkainy je v ertinami darbai, labaratorija. 

154 35 kV kabelių keitimas m 2 150,06              225,09   
Įkainy je v ertinami darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių 
įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

155 35 kV kabelių bandy mas v nt 2 300,17              450,26   Įkainy je v ertinami darbai. 

156 10 - 35 kV kabelių gedimo v ietos nustaty mas v nt 9 319,99           2 879,91   Įkainy je v ertinami darbai. 

157 10 kV kabelių mov ų keitimas v nt 11 249,99           2 624,90   
Įkainy je v ertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

158 35 kV kabelių mov ų keitimas v nt 11 500,00           5 250,00   
Įkainy je v ertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

159 35 kV galinės mov os montav imas v nt. 3 439,97           1 319,91   
Įkainy je v ertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

160 35 kV jungiamosios mov os montav imas v nt. 1,5 799,98           1 199,97   
Įkainy je v ertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

161 35 kV pereinamosios mov os montav imas v nt. 1,5 1000,01           1 500,02   
Įkainy je v ertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus 
įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsaky mas turi būti suderintas su Užsakov u. 

162 Kabelių markirav imas v nt 138 8,00           1 104,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

163 Kabelių apsaugos v amzdžių atnaujinimas m 87 20,01           1 740,87   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

164 Kabelių apsaugos v amzdžių sandarinimas v nt 18 50,01              900,18   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

165 Kabelių įv adų į patalpą sandarinimas v nt 18 100,00           1 800,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

166 Kabelių tv irtinimo atnaujinimas v nt 18 100,01           1 800,18   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

167 El. įrenginių perv ežimas t/km 207 10,01           2 072,07   

Įkainy je v ertinti iškrov imo ir pakrov imo darbus. Turi būti v ertinamas šių įrenginių 
perv ežimas: narv elių, jungtuv ų, jungtuv ų pav arų, įtampos transf ormatorių, srov ės 
transf ormatorių, 10/0,4 kV galios transf ormatorių ir sav ų reikmų spintų. 35-110kV galios 
transf ormatorių perv ežimo v ertinti nereikia. Mechnazmai turi būti įv ertinti į įkainį.

168 Šaltkalv io - suv irintojo darbai v al. 345 39,99          13 796,55   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

169 Sienų v aly mas su šiukšlių išv ežimu m³ 24 40,01              960,24   Įkainy je v ertinami darbai.

170 Vidaus patalpų tinkuotų sienų v aly mas m² 173 24,99           4 310,78   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

171 Vidaus patalpų tinkuotų sienų dažy mas kalkiniais dažais m² 18 49,99              899,82   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

172 Metalinių konstrukcijų dažy mas m² 173 30,02           5 178,45   
Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. Paruošimo dažy mui darbai turi būti įv ertinti. 
Dažoma paprastuoju būdu.

173 Gelžbetoninių portalų remontas v nt. 3 400,01           1 200,03   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

174 Paukščių lizdų išmetimas iš gelžbetoninių portalų v nt. 3 250,01              750,03   Įkainy je v ertinami darbai. 

175 Paukščių baidy tuv ų įregnimas gelžbetoniniuose portaluose v nt. 4 300,01           1 200,04   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

176 Lietv amzdžių latakų v aly mas m 35 44,96           1 551,12   Įkainy je v ertinami darbai. 

177 Lietv amzdžių remontas dirbant nuo kopėčių v nt. 35 100,00           3 450,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

178 Spintų, narv elių durų remontas (pakeitimas) v nt. 35 100,01           3 450,35   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

179 Spintų, narv elių durų sandarinimo gumų atnaujinimas v nt. 35 100,00           3 450,00   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

180 Durų v y rių remontas v nt. 18 65,02           1 170,36   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

181 Durų keitimas v nt. 5 2000,00          10 000,00   

Įkainy je įv ertinti metalines, nudažy tas milteliniu būdu, apšiltintas, su v entilaicnėmis 
reguliuojamomis grotelėmis, av arinio išbėgimo rankena, v ienos v arčios duris, durų 
atv ežimą ir įstaty mo darbus. Duris pateikia Rangov as. Spy na turi būti ABLOY tipo su 
Kauno regiono kodu. Duris turi būti su padėties f iksacija. 

182 Durų užrakto keitimas v nt. 36 300,02          10 800,72   
Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. Užraktą pateiks Rangov as. Durų užraktas 
ABLOY tipo su Kauno regiono kodu. 

183 Spintų, narv elių sandarinimas v nt. 35 90,01           3 105,35   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

184 10 kV narv elio stogo remontas v nt. 18 99,98           1 799,64   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

185 Operaty v inių užrašų, plakatų keitimas el. įrenginiuose (atnaujinimas) v nt. 518 10,99           5 687,33   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

186 Plakatų ant skirsty klų durų pakeitimas v nt. 69 20,01           1 380,69   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos.

187 Tv orų sky dų pakėlimas tarp įrengtų stulpų (1 segmentas) v nt. 18 50,02              900,36   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

188 Tv oros v ielos tinklo remontas m2 18 32,99              593,82   Įkainy je v ertinami darbai ir medžiagos. 

189 Vandens šalinimas iš rūsių ir US kabelinių kanalų m3 90 14,97           1 347,30   Įkainy je v ertinami darbai. 

708 898,64       Darbų kainų suma EUR be PVM

* - Naudojamų terminų paaiškinimas

Darbai – Visi pagrindiniai darbai, įskaitant smulkius darbus, mechanizmus, utilizav imą, logistiką, šiukšlių išv ežimą bei medžiagas be kurių nebūtų įmanomas pilnas užduoties įv y kdy mas.



Mechanizmai - v isi reikalingi mechanizmai pilnam darbo užduoties įv y kdy mui.

Medžiagos – priv alo būti  naudojamos medžiagos, atitinkančios AB "Energijos skirsty mo operatorius" techninius reikalav imus.

Utilizavimas – medžiagų utilizav imo kaina priv alo būti įskaičiuota į darbo įkainio v ertę. Jei medžiaga y ra grįžtamoji, priv aloma v adov autis AB "Energijos skirsty mo operatorius"  išleistos grįžtamųjų medžiagų v aldy mo tv arkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas – v isos su šiukšlių išv ežimu ir aplinkos sutv arky mu susijusios išlaidos, priv alo būti įskaičiuotos į darbo įkainio v ertę.

Pozicijos, kurios visada turi būti įskaičiuotos į darbo įkainio vertę pagal poreikį, jeigu kitaip neįmanomas pilnas užduoties įvykdymas:

Logistika - v isos transportav imo išlaidos, tai y ra medžiagų atv ežimas ir išv ežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangov as susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų atv y kimas iki darbo v ietos ir grįžimas.



Eil. 
Nr.

Medžiagų ir įrengimų pavadinimas Tipas/Parametrai 1 Siūloma markė/Gamintojas Aprašymas, psl.
2 Siūloma 

markė/Gamintojas
Aprašymas, psl.

Reikšmingumo 
koeficientas

Mato vnt.
Vieneto kaina, 
EUR be PVM

Vieneto kainos ir 
reišmingumo 
koeficiento 

sandauga, EUR be 
PVM

Maksimali priimtina 
vieneto kaina Eur be PVM

0,4 kV kabeliai
1 0,4 kV kabelis 2x1,5 mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 0,52 0,52 0,52
2 0,4 kV kabelis 2x2,5 mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 0,81 0,81 0,81
3 0,4 kV kabelis 3x1,5 mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 0,55 0,55 0,55
4 0,4 kV kabelis 3x2,5 mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 1,01 1,01 1,01
5 0,4 kV kabelis 5x2,5 mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 1,30 1,30 1,30
6 0,4 kV kabelis 5x4  mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 2,11 2,11 2,11
7 0,4 kV kabelis 5x6  mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 3,18 3,18 3,19
8 0,4 kV kabelis 5x16 mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 9,55 9,55 9,56
9 0,4 kV kabelis 5x25  mm² TF ESO sąrašo Nr .1.5.2 Draka ESO sąrašo Nr .1.5.6 1 m 13,03 13,03 13,03

Kontroliniai kabeliai
10 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 4x1,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 1,01 1,01 1,01
11 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 7x1,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 1,44 1,44 1,45
12 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 10x1,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 2,17 2,17 2,17
13 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 14x1,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 2,60 2,60 2,61
14 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 16x1,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 3,18 3,18 3,19
15 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 19x1,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 3,47 3,47 3,48
16 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 4x2,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 1,44 1,44 1,45
17 kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 7x2,5 mm² TF MCMK/MCMO Priedas 1.pdf 1-3 psl. Draka MCMK/MCMO Priedas 1a 1-6 psl. 1 m 2,31 2,31 2,32

35 kV kabeliai

18
35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x50, Cu
(N)2XS(FL)2Y_WTC/Energokomplekt

 Priedas 2.pdf 1-
3psl.

FXLJ-TT/Draka
 Priedas 2a.pdf 1-

4psl.
0,01 m 13,32 0,13 13,32

19
35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x120, Cu
(N)2XS(FL)2Y_WTC/Energokomplekt

 Priedas 2.pdf 1-
3psl.

FXLJ-TT/Draka
 Priedas 2a.pdf 1-

4psl.
0,01 m 23,16 0,23 23,17

20
35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x150, Cu
(N)2XS(FL)2Y_WTC/Energokomplekt

 Priedas 2.pdf 1-
3psl.

FXLJ-TT/Draka
 Priedas 2a.pdf 1-

4psl.
0,01 m 28,96 0,29 28,96

21
35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x50, Al
Energokomplekt AHXCMK-WTC/PE 
(WTR) Priedas 3.pdf 1psl. TF (N)A2XS(FL)2Y-WTC Priedas 3a.pdf 1-2 psl.

0,01 m 8,10 0,08 8,11

22
35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x120, Al
Energokomplekt AHXCMK-WTC/PE 
(WTR) Priedas 3.pdf 1psl. TF (N)A2XS(FL)2Y-WTC Priedas 3a.pdf 1-2 psl.

0,01 m 10,71 0,11 10,72

23
35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x150, Al
Energokomplekt AHXCMK-WTC/PE 
(WTR) Priedas 3.pdf 1psl. TF (N)A2XS(FL)2Y-WTC Priedas 3a.pdf 1-2 psl.

0,01 m 13,03 0,13 13,03

24
10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x50, Cu
Energokomplekt (N)2XS(FL)2Y-WTC Priedas 4.pdf 1psl. Draka FXLJ-TT Priedas 4a.pdf 1-2 psl.

0,01 m 6,66 0,07 6,66

25
10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x120, Cu
Energokomplekt (N)2XS(FL)2Y-WTC Priedas 4.pdf 1psl. Draka FXLJ-TT Priedas 4a.pdf 1-2 psl.

0,01 m 11,58 0,12 11,58

26
10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x150, Cu
Energokomplekt (N)2XS(FL)2Y-WTC Priedas 4.pdf 1psl. Draka FXLJ-TT Priedas 4a.pdf 1-2 psl.

0,01 m 14,48 0,14 14,48

27
10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x50, Al
Energokomplekt AHXCMK–WTC  WTR ESO sąrašo Nr .1.3.5

Draka AXLJ-TT, AXLJ-
TT TSLE, AXLJ-TTCL 
TSLF ESO sąrašo Nr .1.3.6

0,01 m 6,95 0,07 6,95

28
10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x120, Al
Energokomplekt AHXCMK–WTC  WTR ESO sąrašo Nr .1.3.5

Draka AXLJ-TT, AXLJ-
TT TSLE, AXLJ-TTCL 
TSLF ESO sąrašo Nr .1.3.6

0,01 m 8,68 0,09 8,69

29
10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija

1x150, Al
Energokomplekt AHXCMK–WTC  WTR ESO sąrašo Nr .1.3.5

Draka AXLJ-TT, AXLJ-
TT TSLE, AXLJ-TTCL 
TSLF ESO sąrašo Nr .1.3.6

0,01 m 10,71 0,11 10,72

35 kV saugikliai

30 35 kV saugikliai pagam pagal GOST PSN-35  
tipo

40-100 A PSN-35/KVARTZ Priedas 5.pdf 1-19 psl. 0,7 vnt. 86,88 60,82 86,89

31 35 kV saugikliai pagam pagal GOST PN0.1 
(ПН0.1) arba analogas

PN0.1 
PN-35/KVARTZ

Priedas 5.pdf 1-19 psl. 0,7 vnt. 28,96 20,27 28,96

32 10 kV saugikliai pagam pagal GOST PSN-35  
tipo

40-100 A PSN-10/KVARTZ Priedas 5.pdf 1-19 psl. 0,7 vnt. 28,96 20,27 28,96

33 10 kV saugikliai pagam pagal GOST PN0.1 
(ПН0.1) arba analogas

PN0.1 
PN-10/KVARTZ

Priedas 5.pdf 1-19 psl. 0,7 vnt. 18,82 13,17 18,83

Metalo elementai
34 Lakštai plieniniai S235, 2.5mm AB "Lytagra" Priedas 6.pdf 1-9 psl. 0,3 m² 14,48 4,34 14,48
35 Juosta plieno cinkuota S235 arba S275, 30x3.5 AB "Lytagra" Priedas 6.pdf 1-9 psl. 0,4 m 2,89 1,16 2,90
36 Juosta plieno S235 arba S275, 4x25 Cynkmal Priedas 6a.pdf 1-2 psl. 0,6 m 0,86 0,52 0,87
37 Lakštas cinkuotos skardos S23 arba S275, 0.5 mm AB "Lytagra" Priedas 6.pdf 1-9 psl. 0,7 m² 5,79 4,05 5,79
38 Strypas apvalus plieninis S23 arba S275, 18 mm AB "Lytagra" Priedas 6.pdf 1-9 psl. 0,3 m 2,89 0,87 2,90
39 Strypas armatūrinis plieninis S23 arba S275, 12 mm AB "Lytagra" Priedas 6.pdf 1-9 psl. 0,3 m 0,86 0,26 0,87
40 Kampuotis plieninis lygiašonis S23 arba S275, 35x35x4 mm Cynkmal Priedas 6a.pdf 1-2 psl. 0,6 m 2,89 1,73 2,90
41 Viela plieninė, cinkuota S275, 6.0 mm Cynkmal Priedas 6a.pdf 1-2 psl. 0,2 m 1,73 0,35 1,74
42 Viela plieninė S275, 8.0 mm Cynkmal Priedas 6a.pdf 1-2 psl. 0,2 m 2,02 0,40 2,03

Operatyviniai užrašai ir saugos ženklai
43 Operatyviniai užrašai Operatyviniai užrašai UAB "Taming" ESO sąrašo Nr. 18.1.1 Cyanus Priedas 7.pdf 1-13 psl. 1 vnt. 5,79 5,79 5,79
44 Saugos ženklai Saugos ženklai UAB "Taming" ESO sąrašo Nr. 18.1.1 Cyanus Priedas 7.pdf 1-13 psl. 1 vnt. 2,89 2,89 2,90

Guma tarpinėms
45 Guma tarpinėms durims Guma atspari UV, lauko tipo NBR/Plasterna Priedas 10.doc 1-2psl. 0,8 m 5,79 4,63 5,79

Spynos, raktai
46 Spyna pakabinama PS-1 PS-1/UAB "Elmaga" Priedas 11.pdf 1-5 psl. 0,3 vnt. 7,24 2,17 7,24

47
Spyna su raktu

SK-1, SK2 SK-1, SK-2/UAB "Elmaga" Priedas 11.pdf 1-5 psl. 0,2 vnt. 8,68 1,74 8,69

48
Spyna su raktu

Sk-1K, SK-2K Sk-1K, SK-2K/UAB "Elmaga" Priedas 11.pdf 1-5 psl. 0,2 vnt. 8,68 1,74 8,69

Silikagelis
49 Indikatorinis silikagelis Indikatorinis silikagelis KSKG/Rusija Priedas 12 1psl. 1 kg. 5,79 5,79 5,79

Dažai

50 Elektros įrenginių ir konstrukcijų gruntas Gruntas lauko įrenginiams TIKKURILA OY Priedas 13.pd 1-7 psl. 0,8 l. 7,24 5,79 7,24

51 Elektros įrenginių ir konstrukcijų dažai Dažai lauko įrenginiams Temalac FD-50/Tikkurila Priedas 13.pd 1-7 psl. 0,8 l. 11,58 9,26 11,58

Elektromagnetų ritės

52 Komutacinio aparato prijungimo ritė Skirta VD4 jungtuvui
MO,MC/ABB

Priedas 18.pdf 1-72 
psl. 

0,1 vnt. 28,96 2,90 28,96

Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių, remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo  darbų pirkimui,  sąrašas bei kainos

*

Pildo rangovas

(Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal reikalavimus

(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis viršija L 
stulpelyje nurodytą maksimalų priimtiną medžiagų ar įrengimų įkainį)

(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis yra 50 ir 
daugiau proc. mažesnis už maksimalų priimtiną  medžiagų ar įrengimų įkainį)



53 Komutacinio aparato išjungimo ritė Skirta VD4 jungtuvui
MO,MC/ABB

Priedas 18.pdf 1-72 
psl. 

0,1 vnt. 28,96 2,90 28,96

54 Elektromagnetas Siemens jungtuvui 3AX1104-2B 3AX1104-2B/Siemens Priedas 19.pdf 1-75 psl. 0,1 vnt. 160,00 16,00 160
AS tipo laidai

55 AS laidas 50 mm² Energokomplekt ESO sąrašo Nr. 1.8.1 Gomelkabel ESO Sąrašo Nr.1.8.2 0,8 m 2,02 1,62 2,03
56 AS laidas 70 mm² Energokomplekt ESO sąrašo Nr. 1.8.1 Gomelkabel ESO Sąrašo Nr.1.8.2 1 m 2,31 2,31 2,32
57 AS laidas 95 mm² Energokomplekt ESO sąrašo Nr. 1.8.1 Gomelkabel ESO Sąrašo Nr.1.8.2 1 m 2,89 2,89 2,90
58 AS laidas 120 mm² Energokomplekt ESO sąrašo Nr. 1.8.1 Gomelkabel ESO Sąrašo Nr.1.8.2 0,8 m 3,47 2,78 3,48

Montažiniai laidai
59 Montažinis laidas (monolitinis) Cu, 1,5 mm2 H07V-U/Faber kabel Priedas 22.pdf 1-4 psl. 1 m 0,18 0,18 0,19
60 Montažinis laidas (monolitinis) Cu, 2,5 mm2 H07V-U/Faber kabel Priedas 22.pdf 1-4 psl. 1 m 0,28 0,28 0,29
61 Montažinis laidas (daugiavielis) Cu, 1 mm2 H07V-U/Faber kabel Priedas 22.pdf 1-4 psl. 1 m 0,15 0,15 0,16
62 Montažinis laidas (daugiavielis) Cu, 1,5 mm2 H07V-U/Faber kabel Priedas 22.pdf 1-4 psl. 1 m 0,21 0,21 0,22
63 Montažinis laidas (daugiavielis) Cu, 2,5 mm2 H07V-U/Faber kabel Priedas 22.pdf 1-4 psl. 1 m 0,34 0,34 0,35

Skiriamasis transformatorius
64 Skiriamasis transformatorius vienfazis  230/230 V;2 kVA 3LT-23/ Noratel Predas 23.pdf 1-5 psl. 0,1 vnt. 173,77 17,38 173,77

Šildymo elementai ir jų automatika

65 Šildymo elementai 50W;120-240V AC/DC;max 265V HG 140/Stego
Priedas 24.pdf  1psl. 1 vnt. 34,75 34,75 34,75

66 Šildymo elementai (puslaidininkinis) 50W;120-240V AC/DC;max 265V CS060/Stego Priedas 25.pdf 1psl. 1 vnt. 34,75 34,75 34,75

67 Šildymo elementai (puslaidininkinis) 100W;120-240V AC/DC;max 265V
CS060/Stego

Priedas 25.pdf 1psl. 1 vnt. 43,44 43,44 43,44

68 Šildymo elementai (puslaidininkinis) 150W;120-240V AC/DC;max 265V CS060/Stego Priedas 25.pdf 1psl. 1 vnt. 52,13 52,13 52,13

69 Šildymo elementai (puslaidininkinis) 250W;120-250V AC/DC;max 265V
CS060/Stego

Priedas 25.pdf 1psl. 1 vnt. 78,19 78,19 78,20

70 Šildymo elementas 10÷100W, 120...250VAC/DC
CNS150/Stiebel Eltron 

Priedas 26.pdf 1-5 psl. 1 vnt. 39,89 39,89 39,89

71 Elektriniai šildytuvai be termoreguliatoriaus 1000-1500W
CNS150/Stiebel Eltron 

Priedas 26.pdf 1-5 psl. 0,8 vnt. 86,88 69,50 86,89

72 Skaitmeniniai temperatūros ir dregmės 
reguliatoriai. Reguliavimo paklaida ≤1%

Umait. 230V AC;tikslumas ≤1%; skiriamoji geba ≤0,1˚C
P18, RE22/ Lumel

Priedas 27.pdf 1-44psl. 0,8 vnt. 202,73 162,18 202,73

73 Kapiliarinis termostatas 
Įėjimas termojutiklis PT100, kontaktas 5(1,5) A / 230 VAC, 

diapazonas temp. -40 iki +40 °C AR630/Apar  Priedas 28.pdf 1-2 
psl

0,2 vnt. 360,00 72,00 360,00

74  Temperatūros reguliatorius
Įėjimas  termojutiklis PT100,matavimo riba ir paklaida-50/-

19.9÷99.9/150
OC [<±0.3 OC], 2rel išėjimai , 230 VAC

AR632/Apar  Priedas 29.pdf 1-2 
psl

0,8 vnt. 80,83 64,66 80,83

Šviestuvai
75 Liumeniscenciniai šviestuvai 2X36W TCW060/Philips Priedas 31.pdf 1-13psl. 0,4 vnt. 43,44 17,38 43,44
76 Liuminiscencinė lempa 36W Lempa T8 36W NARVA Priedas 31.pdf 1-13psl. 0,8 vnt. 5,79 4,63 5,79
77 Hermetinis prožektorius LED 30 W - 50 W JOLLY 1A/ Beslit Priedas 32.pdf 1-2 psl. 0,2 vnt. 57,92 11,58 57,92

78 Šviestuvas hermetinis su kaitrine lempute 60 W
Pawbol/ Lenkija

Priedas 33.pdf 1 psl. 0,2 vnt. 23,16 4,63 23,17

79 Kaitrinė lemputė 60W Philips Priedas 31.pdf 1-13psl. 0,8 vnt. 0,43 0,34 0,43
Akumuliatorių baterijos

80 Akumuliatorių baterija (apsaugos 
signalizacijos centralei)

12 V, 7.2 Ah XTV1272 /Powered by Priedas 34.pdf 1-19 psl. 0,05 vnt. 28,96 1,45 28,96

Magnetiniai paleidikliai

81 Kontaktorius 230VAC 12A TesysD/Schneider Priedas 35.pdf 1-7 
psl.

0,2 vnt. 48,89 9,78 48,89

82 Magnetinis paleidiklis 230 V AC, 5NA/2NU, 20 A LC1D/Shneider Priedas 36.pdf 1-2 psl. 0,2 vnt. 34,75 6,95 34,75
83 Magnetinis paleidiklis 230 V AC, 5NA/2NU, 32 A LC1D/Shneider Priedas 36.pdf 1-2 psl. 0,2 vnt. 43,44 8,69 43,44
84 Magnetinis paleidiklis 230 V AC, 5NA/2NU, 50 A LC2D/Shneider Priedas 36.pdf 1-2 psl. 0,3 vnt. 86,88 26,06 86,89

Keitikliai

85 Įtampos keitiklis 
Input: 60, 100, 150, 250, 400, 500, 600 V a.c.;1 A (X/1 

A a.c.), 5 A (X/5 A a.c.)output 4-20mA 
P20Z/Lumel Priedas 43.pdf 1-2 psl. 0,2 vnt. 76,50 15,30 76,5

86 Įtampos keitiklis Input: 0-150 V AC, Output: 4-20 mA P20Z/Lumel Priedas 43.pdf 1-2 psl. 0,2 vnt. 115,84 23,17 115,85
87 Srovės keitiklis Input: 0-5 A AC,  Output: 4-20 mA P20Z/Lumel Priedas 43.pdf 1-2 psl. 0,2 vnt. 115,84 23,17 115,85

Kiti
88 Loginis modulis (valdiklis) LOGO! 230RCE, 8DI/4RO LOGO!/ Siemens Priedas 46.pdf 1-12 psl. 0,2 vnt. 400,00 80,00 400,00
89 Ultragarsinis lygio matuoklis Microflex DB MICROFLEX-D Priedas 47.pdf 1-4 psl. 0,1 vnt. 794,75 79,48 794,75
90 ARĮ valdiklis FBD logika, ≥10BI, ≥6BO,Umait. 230V AC Simatic S7-300/ Siemens Priedas 48.pdf -648 psl. 0,2 vnt. 434,43 86,89 434,43
91 AĮR valdiklis REG-D ir analogai REG-D/ A-eberle Priedas 49.pdf 1-185 psl. 0,01 vnt. 3475,44 34,75 3 475,44

92 Elektromechaninis lygio reguliatorius-plūdė Perjungiantis kontaktas20(8) A, 250 VAC / 16(4) A 250 VAC MAC3/Auregis Priedas 52.pdf 1psl. 0,2 vnt. 48,00 9,60 48,00

93 Markiruotė laidams
PHOENIX CONTACT

 Priedas 53.pdf 1-2 
psl. 

1 vnt. 0,14 0,14 0,14

94 Markiruotė kabeliams
PHOENIX CONTACT

 Priedas 53.pdf 1-2 
psl. 

1 vnt. 1,15 1,15 1,16

95 Šviesolaidis elektros lanko apsaugai NOLA (su 
antgaliais)

30 m.
Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija

Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,1 vnt. 57,92 5,79 57,92

96 Šviesolaidis elktros lanko apsaugai VAMP (su 
antgaliais)

30 m.
Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija

Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,1 vnt. 57,92 5,79 57,92

97 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Back-UPS 1500VA 230V AC, Online tipo
Vision UPS Systems

Priedas 55.pdf 1-4 psl. 0,1 vnt. 1158,48 115,85 1 158,48

98 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Back-UPS 3000VA 230V AC, Online tipo
Vision UPS Systems

Priedas 55.pdf 1-4 psl. 2700,00 2 700,00

99 Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 5 m. Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,2 vnt. 17,37 3,47 17,38

100 Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 20 m.
Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija

Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,2 vnt. 26,06 5,21 26,07

101 Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 30 m.
Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija

Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,1 vnt. 37,65 3,77 37,65

102 Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 40 m.
Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija

Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,1 vnt. 46,33 4,63 46,34

103 Optinis kabelis optika - stiklas, singlemode, antgaliai - SC/SC, 1,5 m.
Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija

Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,2 vnt. 5,79 1,16 5,79

104 Optinis kabelis optika - stiklas, singlemode, antgaliai - SC/SC, 10 m.
Jungiamieji šviesolaidžiai/ Komutacija

Priedas 54.pdf 1-9 psl. 0,2 vnt. 15,92 3,18 15,93

105 10 kV Mova galinė su varžtiniais antgaliais 
kabeliui su alyv. popier. Izoliacija

70-120 mm², 3 gyslų GUST 12/Raychem ESO sąrašo Nr. 7.2.1 HITP..HOTP/Ensto ESO sąrašo Nr. 7.2.2 0,4 vnt. 130,00 52,00 130,00

106 Plieninių vamzdžių laikikliai su guma MP-PI/Hilti Priedas 58.pdf 1-2 
psl. 

0,1 vnt. 5,00 0,50 5,00

107 10kV Galinė mova XLPE kabeliui 120-240 mm2 Polt 12/Raychem ESO sąrašo Nr. 7.4.1 CHE/Cellpack ESO sąrašo Nr. 7.4.1 0,4 vnt. 150,00 60,00 150,00

108 10kV Galinė mova XLPE kabeliui 240-500 mm2 Polt 12/Raychem ESO sąrašo Nr. 7.4.2 CHE/Cellpack ESO sąrašo Nr. 7.4.2 0,4 vnt. 180,00 72,00 180,00



109 35kV Jungiamoji mova XLPE kabeliui 120-240 mm2 Polj 42/Raychem  Priedas 60.pdf 1-2 
psl. 

CHE/Cellpack Priedas 60a.pdf 
1-42 psl. 

0,1 vnt. 980,00 98,00 980,00

110 35 kV pereinamoji mova kabeliams plastikas-
popierius

120-240 mm2 Traj/Raychem Priedas 79.pdf 1-2 psl. 0,1 vnt. 1500,00 150,00 1500,00

111 35 kV jungiamoji mova kabeliui su popieriaus 
izoliacija

3X120-240 mm2 Polj 42/Raychem  Priedas 60.pdf 1-2 
psl. 

CHE/Cellpack Priedas 60a.pdf 
1-42 psl. 

0,1 vnt. 1500,00 150,00 1500,00

112 35 kV jungiamoji mova kabeliui su XLPE 
izoliacija (1 komplektas = 3 movos)

1X120-240 mm2 Polj 42/Raychem  Priedas 60.pdf 1-2 
psl. 

CHE/Cellpack Priedas 60a.pdf 
1-42 psl. 

0,1 kompl. 1150,00 115,00 1150,00

113 35 kV galinė lauko mova kabeliui su XLPE 
izoliacija (1 komplektas = 3 movos)

1X35-70mm2 Polt 42/Raychem ESO sąrašo Nr. 7.4.1
CHE/Cellpack

ESO sąrašo Nr. 7.4.1 0,1 kompl. 350,00 35,00 350,00

114 35 kV galinė lauko mova kabeliui su XLPE 
izoliacija (1 komplektas = 3 movos)

1X120-240 mm2 Polt 42/Raychem ESO sąrašo Nr. 7.4.2
CHE/Cellpack

ESO sąrašo Nr. 7.4.2 0,1 kompl. 400,00 40,00 400,00

115 Aušinimo ventiliatorius su sparnuote 230VAC BEWI arba analogas Blauberg Priedas 63.pdf 1-8 psl. 0,5 vnt. 200,00 100,00 200,00

116 AGS judesio jutiklis RX-40QZ arba analogas RX-40QZ/Optex
 Priedas 64.pdf 1-2 

psl. 
1 vnt. 20,00 20,00 20,00

117 AGS Sirena MR-100BL arba analogas MR-100BL
 Priedas 65.pdf 1-2 

psl. 
1 vnt. 40,00 40,00 40,00

118 AGS dūmų jutiklis SD119-2, 12 VDC arba analogas SD119-2, 12 VDC
Priedas 67.pdf 1-2 

psl. 
1 vnt. 10,00 10,00 10,00

119 Akumuliatorių įkroviklis 110V 1F 25A PSR-327 arba analogas
Alpine/Telwin

Priedas 74.pdf 1 psl. 0,5 vnt. 1100,00 550,00 1100,00

120 Viršįtampių ribotuvas 0,4 kV LVA-440A-BS/Tyco electronics Priedas 75.pdf 1-4 
psl 

0,2 vnt. 50,00 10,00 50,00

Reikšmingumo koeficientų bei vieneto kainos sandaugos suma iš viso, EUR be PVM: 3017,18

Pastaba: Konkrečius medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimus, tipus, markes, pateikdamas pasiūlymą 
privalo nurodyti Tiekėjas.



Pirkimo objekto pavadinimas 
ir trumpas aprašymas

TP ir SP planinio remonto ir 
techninės priežiūros bei 
Paslaugos 

A
634 007,38

TP ir SP neplaninės techninės 
priežiūros ir gedimų šalinimo 
darbai

B
708 898,64

Medžiagų, kurias tieks Tiekėjai 
siūlomos kainos

C
3 017,18

1 166 435,66 €
244 951,49 €

1 411 387,14 €

*  (A) suma gaunama sudedant kortelėse „TP planiniai darbai“ langelio O6 reikšmę, „SP planiniai darbai“ langelio O6 reikšmę ir "TP ir SP šienaujami plotai" langelio K7 reikšmę

**  (B) suma nurodoma kortelės  "TP SP neplaniniai darbai" langelyje J5

***  (C) suma nurodoma kortelės „Medžiagos“ langelyje  K217

Suma, Eur be PVM

Pasiūlymo kaina (A+B×0,75+C×0,25) Eur be 
PVM:

Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO:


