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UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Klientas: UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 
1.2. Papildytas pasiūlymas – – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikiamas  
pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.  
1.3. Preliminarioji sutartis – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2021 m. gegužės 24 d., Nr. VKJ_S_2021-172  
1.4. Paslaugų teikėjas – Papildytą pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį. 

1.5. Paslaugos – paslaugos, išvardintos lentelėje Nr.1. 

1.6. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto. 
 

2. UŽSAKYMO OBJEKTAS 

2.1. Elektros variklių periodinė priežiūra 
 

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS 

3.1. Kiekiai nurodyti lentelėje Nr. 1  
Lentelė Nr. 1 

Eil Nr. Įkainio 
Nr. 

Paslaugų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1. Trifazių asinchroninių elektros variklių nuo 100kW galios su trumpai jungtu rotoriumi kapitalinis 
remontas nekeičiant apvijų. 

1.1. V-2.0 Galingumas virš 100 iki 180 kW , 1500/3000 aps/min vnt 3 

2. Kitos paslaugos 

2.1. V-2.39 Elektros variklio virš 50kW iki 300kW išardymas vnt 3 

2.2. V-2.45 Elektros variklio virš 50kW iki 300kW surinkimas vnt 3 

2.3. 
V-2.49 

Elektros variklio techninės būklės įvertinimas, defektų nustatymas 
nuo 101kW iki 500kW 

vnt 3 

2.4. V-2.57 Elektros variklių virš 50kW iki 300kW paviršių/apvijos valymas vnt 3 

2.5. 
V-2.64 

Elektros variklio nukėlimas nuo pamato masė virš 0,5t iki 1,0t  (kai 
remonto vietoje nėra stacionaraus kėlimo mechanizmo) 

vnt 3 

2.6. 
V-2.72 

Elektros variklio užkėlimas ant pamato masė virš 0,5t iki 1,0t  (kai 
remonto vietoje nėra stacionaraus kėlimo mechanizmo) 

vnt 3 

3. Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis 
nuo 07:30 iki 16:30 esant gamybiniam būtinumui. 

3.1. V-3.0 Inžinieriaus darbo valandinis įkainis val 28 

3.2. V-3.1 Šaltkalvio darbo valandinis įkainis val 29 

 

4. REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI 

4.1. Paslaugos turi būti suteiktos laikantis reikalavimų, nurodytų 2021 m. birželio 1 d. pasirašytoje Preliminariojoje 
sutartyje Nr. VKJ_S_2021-172 ir techninėje specifikacijoje. 
 
 

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI 

5.1. Paslaugos turi būti suteiktos per 3 (tris)  mėnesius nuo sutarties pasirašymo. 
 

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

6.1.  Apmokėjimo tvarka nurodyta Preliminarioje sutartyje. 

 
 
 


